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IZVLEČEK 
 
 
 
 
V magistrski nalogi je izdelana metoda celovitega upravljanja s tveganjem pri oskrbi s pitno 
vodo, ki veĉinoma temelji na lastnih raziskavah in izkušnjah iz prakse. Poleg pregleda 
znanstvene literature z obravnavanega podroĉja je izpostavljena tudi problematika obstojeĉih 
metod upravljanja s tveganjem v Sloveniji in Evropski uniji. Za potrebe analize tveganja je bil 
vodovodni sistem razdeljen na razliĉne podsisteme, gradnike in sestavne dele. Tovrstna 
razdelitev je omogoĉila izdelavo obseţne podatkovne zbirke nevarnosti, katere namen je 
pomagati upravljavcu pri prepoznavanju tveganj, ki ogroţajo koliĉino in kakovost oskrbe s  
pitno vodo, od vodnega vira do konĉnega uporabnika. Zbirka je aplikativnega znaĉaja in 
omogoĉa razmeroma enostavno posodabljanje. Metoda je bila uspešno validirana na 
vodovodnem sistemu Preţganje, saj je omogoĉila dober pregled nad tveganji ter enostavno 
nadgradnjo obstojeĉega in zakonsko predpisanega HACCP naĉrta. Na podlagi podatkovne 
zbirke nevarnosti in ocene tveganja so bili izdelani tipiĉni preventivni in korektivni ukrepi, ki 
bodo pripomogli k obvladovanja tveganja in veĉji varnosti obravnavanega vodovodnega 
sistema.  
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ABSTRACT 
 
 
The aim of the masters degree thesis was to develop the integrated risk management method 
which is mostly based on our own research and practical experiences. Beside scientific 
literature review from actual field of research, problematic of existing risk management 
methods in Slovenia and European union was exposed. Water supply system was divided in 
different sub-systems, parts and elements in order to simplify risk analysis. Based on system 
fragmentation, the database of potenti al hazards was  established  in order to help utility as a 
risk assessment tool for hazards, that threatens quality and quantity of drinking water from 
source to tap. Applicative character of database allows simplicity of maintenance and 
updating. Method was successfully validated on practical example of water supply system 
Preţganje and it enabled excellent risk picture. Integrated risk management approach was 
used as an upgrade of existing obligatory HACCP system. Based on hazard database and risk 
assessment, typical preventive and corrective measures were proposed, that will provide better 
risk management practice for the utility.    
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1 UVOD 
 
Vodni sektor je v svetovnem merilu sooĉen z velikim izzivom zagotavljanja varne oskrbe s 
pitno vodo v zadostnih koliĉinah in  ustrezne kakovosti. Klimatske spremembe, hitra rast 
prebivalstva v nekaterih drţavah, urbanizacija, pojav novih onesnaţeval, staranje 
infrastrukture, slabšanje kakovostnega in koliĉinskega stanje vodnih virov, so le nekatere 
izmed nevarnosti, ki bodo v bliţnji prihodnosti odloĉilno vplivale na oskrbo s pitno vodo. 
Zaradi omenjenih problemov se je pojavila potreba po novi metodologiji, katera bo 
upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: upravljavec) omogoĉala 
celovito obvladovanje vseh tveganj, ki ogroţajo njihovo osnovno poslanstvo.  
 
Za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode so bile v preteklosti razvite številne metode 
nadzora in obvladovanja tveganja. V Sloveniji je najbolj uveljavljen (in zakonsko predpisan) 
HACCP sistem (Angl.: Hazard Analysis and Critical Control Point System), ki je bil razvit 
leta 1994. Je preventivni sistem, ki omogoĉa prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad 
morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v ţivilih (voda je ţivilo), kateri lahko ogroţajo 
zdravje ĉloveka. Cilj HACCP sistema je zagotoviti varna ţivila za potrošnika. Ta sistem je 
osredotoĉen na obvladovanje kritiĉnih kontrolnih toĉk (KKT), ki so definirane kot tiste 
stopnje proizvodnega postopka, na katerih se z ustreznim kontrolnim ukrepom potencialno 
nevarno tveganje prepreĉi, odstrani oz. zmanjša na sprejemljivo raven (IZVZ RS, 2004). Ĉe 
izguba nadzora nad doloĉeno toĉko ne pomeni tveganja za zdravje ljudi, potem se ta toĉka 
imenuje kontrolna toĉka (KT). Uporaba HACCP sistema pri oskrbi s pitno vodo je vprašljiva, 
saj je bil prvotno zasnovan kot metoda za ţivilske obrate - homogene objekte.  
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2004) je v svojih smernicah za pitno vodo podala 
mnenje, da vzorĉenje vode ne zagotavlja varne oskrbe s pitno vodo. Rezultati analiz vzorcev 
so znani šele po tem, ko je bila voda ţe zauţita oz. distribuirana v vodovodno omreţje, hkrati 
pa v doloĉenih primerih ne podajo pravilne informacije, ali je analizirana voda zdravstveno 
neoporeĉna. Zato se je, zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo, razvil holistiĉen naĉin 
upravljanja s tveganjem (angl.: Risk Management) od vodnega vira do konĉnega uporabnika. 
WHO si prizadeva, da bi upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo uporabili metodo, ki 
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temelji na oceni tveganja, imenovano Varnostni naĉrt za pitno vodo1 (VNPV). Prednost 
tovrstnega upravljanja s tveganjem je integracija vseh delov sistema v celoto, ki je med seboj 
neloĉljivo povezana in odvisna (vzrok in posledice). Podoben princip priporoĉa tudi Bonska 
strategija (Bonn Charter Strategy, 2004). V letu 2008 je bila opravljena revizija Evropske 
direktive o pitni vodi (angl.: European Drinking Water Directive), ki je tudi prepoznala 
metodo upravljanja s tveganjem kot prihodnost zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo 
(IWA, 2008). Vsi upravljavci malih, srednjih in velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo v 
Evropski uniji bodo morali v svoje delovanje vkljuĉiti varnostne naĉrte za pitno vodo in 
upravljati sisteme na podlagi ocene tveganja (Tuhovĉak, 2008). Pregled obstojeĉih metod 
zagotavljanja varne oskrbe in nadzora nad zdravstveno ustrezno pitno vodo (HACCP, WSP) 
poda nekatera skupna izhodišĉa oz. cilje: 
 
 Pitna voda je ţivljenjskega pomena za ljudi in gospodarski razvoj druţbe, 
 dobavljena mora biti v zadostnih koliĉinah in v ustrezni kakovosti, 
 glavni poudarek je na prepreĉevanju/zmanjševanju tveganja za zdravje ljudi. 
 
Obstojeĉe metode zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode so v glavnem osredotoĉene 
na kakovost pitne vode, medtem ko je problematika njene koliĉine pogosto zanemarjena. 
Povezanost med koliĉino in kakovostjo ni upoštevana. V praksi obstaja nevarnost, da se 
izvajanje zakonsko predpisanega HACCP sistema (ali WSP) omeji predvsem na nadzor 
kakovosti pitne vode oz. odvzem in analizo vzorcev, kar pa seveda ne zagotovi varne oskrbe s 
pitno vodo. Sistem za oskrbo s pitno vodo mora biti pravilno vzdrţevan, ustrezno obnovljen 
in prilagodljiv, da se lahko sooĉi z izzivi današnjih in bodoĉih nevarnosti. Zato je bil v nalogi 
izdelan celovit koncept upravljanja s tveganjem (koliĉina in kakovost pitne vode), ki 
pripomore k varnejšemu obratovanju in vzdrţevanju sistema za oskrbo s pitno vodo.  
 
Za laţje razumevanje opisa metod dela, so v Prilogi A podane razlage in slovar nekaterih 
osnovnih pojmov, v kontekstu celovitega upravljanja s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo, kot 
jih navaja (Aven, 2008). 
 
                                                 
1 Angl.: Water Safety Plans ali WSP 
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1.1 Cilj naloge 
 
Celovito obvladovanje tveganja potrebuje metodologijo, katera dopušĉa racionalno in 
metodiĉno analizo tveganja, ter doloĉitev in uporabo ukrepov, ki bodo zagotovili potrebno 
zanesljivost oskrbe s pitno vodo. Zato je cilj naloge razvoj metodologije, ki bo pripomogla k 
varni oskrbi prebivalcev s pitno vodo v ustreznih koliĉinah in primerne kakovosti. Razvit bo 
celovit koncept upravljanja s tveganjem pri obiĉajnih pogojih delovanja sistema za oskrbo s 
pitno vodo2, od vodnega vira do pipe uporabnika, ki bo uporaben za vsakega upravljavca. 
Metoda bo izdelana v skladu s slovensko zakonodajo, najnovejšimi evropskimi smernicami in 
mednarodnimi standardi ter validirana na  enem izmed sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki so 
v upravljanju Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija d.o.o. in bo sluţila kot nadgradnja 
obstojeĉega HACCP sistema oz. (v bliţnji prihodnosti obveznih) varnostnih naĉrtov za pitno 
vodo. Kot podlago za izdelavo magistrske naloge sem uporabil strokovno literaturo oz. 
znanstveni tisk. Svoje znanje z obravnavanega podroĉja sem nadgrajeval z obiskom številnih 
konferenc v Sloveniji in tujini ter z navezovanjem stikov z ostalimi strokovnjaki s podroĉja 
upravljanja s tveganjem. Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabil sledeĉe metode: 
 
-      induktivno metodo, 
-      deduktivno metodo, 
-      metodo analize in sinteze, 
-      metodo abstrakcije, 
-      komparativna metodo, 
-      metodo generalizacije, 
-      metodo deskripcije in  
-      metodo grafiĉnega prikazovanja. 
 
Z uporabo znanstvenih metod sem, kot pomemben del magistrske naloge, izdelal podatkovno 
zbirko nevarnosti, ki sluţi kot dobra podlaga za izdelavo ocene tveganja in pomeni 
nadgradnjo obstojeĉih metod upravljanja s tveganjem. Podatkovna zbirka nevarnosti je nastala 
s pomoĉjo analize okvar, ki so se v preteklosti pojavile na vodovodnih sistemih v upravljanju 
                                                 
2 Vsi pogoji delovanja sistema, vkljuĉno z okvarami posameznih sestavnih delov sistema, ki jih lahko upravljavec kontrolira (obvlada) z 
obiĉajnimi postopki delovanja, vzdrţevanja in organizacije. 
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Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Za razliko od ostalih metod sem predhodno 
izdelal tudi podatkovni model vodovodnega sistema, s ĉimer sem omogoĉil, da se z analizo 
tveganja posamezne dele vodovodnega sistema poveţe v izĉrpno in ekonomsko uĉinkovito  
metodo obvladovanja tveganja ter se s tem zagotovi varno oskrbo s pitno vodo.  
 
1.2 Struktura naloge 
 
V drugem poglavju je podan pregled literature in obstojeĉih metod analize tveganja, ki 
predstavljajo osrednji del procesa upravljanja s tveganjem. Osnovni namen analize je 
pridobitev informacij o tveganju, katere se kasneje uporabi pri ovrednotenju tveganja in 
izvedbi ukrepov, ki tveganje zmanjšajo oz. odpravijo. Analiza tveganja je odvisna od 
posameznega sistema in vrste analiziranega tveganja. Lahko je koliĉinska, kakovostna ali 
nekje vmes, kar je zopet odvisno od vrste tveganja.  
 
V tretjem poglavju so podrobneje predstavljene obstojeĉe metode upravljanja s tveganjem v 
Evropski uniji in opredeljeni pravni okviri oskrbe s pitno vodo, s poudarkom na dolţnostih 
upravljavca sistema za oskrbo s pitno vodo do uporabnikov oz. odjemalcev pitne vode.  
 
V ĉetrtem poglavju je podrobneje opisana metodologija celovitega upravljanja s tveganjem. 
Vodovodni sistem je razdeljen na razliĉne podsisteme (vodni vir, ĉrpanje in priprava pitne 
vode, distribucija pitne vode, interna hišna napeljava), ki se naknadno delijo na posamezne 
gradnike (npr. vodohran) in sestavne dele (npr. vodna celica). Vsak posamezen sestavni del 
sistema za oskrbo s pitno vodo je podrobneje opisan in opredeljen z vidika obiĉajnih pogojev 
delovanja sistema za oskrbo s pitno vodo.  
 
Izdelana je tudi podatkovna zbirka vrst oz. virov nevarnosti, z namenom pomagati 
upravljavcu pri doloĉevanju in izraĉunu tveganj, ki zadevajo sistem. Zbirka je aplikativnega 
znaĉaja in omogoĉa razmeroma enostavno posodabljanje in raĉunalniško obdelavo. Sistem je 
za potrebe izdelave seznama nevarnosti doloĉen kot vse fiziĉne in organizacijske strukture, ki 
sluţijo namenu oskrbe s pitno vodo oz. transportu vode od vira do uporabnika. Na nivoju 
gradnikov so podani najpomembnejši sestavni deli (npr. ĉrpalka, zraĉni ventil, ipd.) v 
kombinaciji z opisom vzroka nevarnosti, vrsto nevarnosti in njenih posledic. Nevarnosti so 
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razdeljene glede na njihov izvor, medtem ko so posledice doloĉene kot veĉ dimenzijski 
vektor.  
 
Posledice nevarnosti so povezane z vsemi nivoji sistema, zato je veriga vzrokov in posledic 
ocenjena skozi celoten postopek oskrbe s pitno vodo. Na podlagi seznama nevarnosti in 
analize tveganja so bili izdelani (splošni) preventivni in korektivni ukrepi ter opisan postopek 
vzpostavitve ukrepov nadzora, s katerim je tveganje obvladljivo. Ti ukrepi pripomorejo k 
obvladovanju tehniĉne in ekonomske problematike v ĉasu uporabe sistema, s ciljem 
doseganja predvidene kakovosti in varnosti oskrbe s pitno vodo, ob kar najmanjših skupnih 
stroških vzdrţevanja v ţivljenskem ciklu vodovodnega sistema.  
 
Naĉrt upravljanja s tveganjem je vkljuĉen kot enakovredna poslovna funkcija v procese 
podjetja, katerega poslanstvo je varna oskrba s pitno vodo. Naĉrt omogoĉa povezavo s 
sistemom kakovosti (standard ISO 22000:2005 - Sistem zagotavljanja varnih ţivil)  in 
obstojeĉim HACCP (ali WSP) sistemom. 
 
Za validacijo opisane metode je bil izdelan naĉrt celovitega upravljanja s tveganjem za 
vodovodni sistem Preţganje. Na podlagi podatkovne zbirke nevarnosti je bila narejena ocena 
tveganja ter so bili vzpostavljeni preventivni in korektivni ukrepi, s katerimi je oz. bo tveganje 
na omenjenem sistemu za oskrbo s pitno vodo postalo obvladljivo. 
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2 ANALIZA TVEGANJA IN SPREJEMANJE ODLOČITEV POD NEGOTOVIMI 
POGOJI 
 
Analiza tveganja predstavlja osrednji del procesa upravljanja s tveganjem. Kot je prikazano na 
(Sliki 1), je prvi korak analize doloĉitev podroĉja in prepoznavanje nevarnosti oz. izrednega 
dogodka.  
 
Slika 1: Proces analize tveganja  
Fig. 1: The risk analysis process  
 
Naslednji korak je ocena (stopnje) tveganja, ki izhaja iz moţnega izrednega dogodka. Ta 
vkljuĉuje tako obiĉajne analize/metode prepoznavanja vzrokov in frekvence pojava izrednega 
dogodka, kot tudi analize/tehnike za raziskovanje njegovih posledic tj. škodnega potenciala. 
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Tretji korak pomeni upoštevanje rezultatov analize tveganja pri ukrepih za zmanjševanje ali 
odpravo tveganja.  
 
Osnovni namen analize je pridobitev informacij o tveganju, katere se kasneje uporabi pri 
ovrednotenju tveganja in uporabi ukrepov, ki tveganje zmanjšajo oz. odpravijo. Analiza 
tveganja je odvisna od posameznega sistema in vrste analiziranega tveganja. Aven (2008) 
razlikuje med tremi razliĉnimi kategorijami analize tveganja: poenostavljene analize tveganja, 
standardne analize tveganja in analize tveganja, ki temeljijo na matematiĉnem modelu. 
Poenostavljene analize tveganja predstavljajo neformalne postopke, na podlagi katerih se 
pridobi ti. sliko tveganja
3
 z uporabo metod kot so »brainstorming«, itd. Tveganje se lahko 
predstavi opisno, kot npr.: majhno, srednje, veliko. Standardne analize tveganja pomenijo bolj 
formalizirane postopke in rezultati so ponavadi predstavljeni z matriko tveganja. Taka metoda 
je npr. HAZOP
4
 (Analiza delovanja in nevarnosti). Analize tveganja, ki temeljijo na 
matematiĉnih modelih so zahtevnejše in zahtevajo veliko znanja (Analiza drevesa dogodkov5, 
Markovi modeli, itd.). 
 
2.1 Sprejemanje odločitev pod negotovimi pogoji  
 
Upravljanje s tveganjem pogosto pomeni sprejemanje odloĉitev v okolišĉinah, za katere je 
znaĉilno visoko tveganje in velika negotovost, zato je v teh primerih teţko predvideti 
posledice sprejetih odloĉitev. V splošnem proces odloĉanja vkljuĉuje sledeĉa vprašanja 
(Jensen, 1998): 
 
1. Okoliščine odločitve: 
 Katero odloĉitev je treba sprejeti? 
 Ali obstajajo alternative? 
 Kakšni so robni pogoji? 
 Kdo nosi posledice sprejetih odloĉitev? 
 Kdo sprejema odloĉitve in katero strategijo uporabiti, da se sprejme odloĉitev? 
 
                                                 
3
 Angl. Risk picture 
4
 Angl.: HAZOP: Hazard and operability analyses 
5
 Angl.: Event tree analysis 
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2. Določitev ciljev in prioritet: 
 Kakšni so interesi vpletenih strani? 
 Kako vrednotiti pozitivne in negativne posledice? 
 Kako ovrednotiti razliĉne alternative? 
 
3. Uporaba različnih analiz za podporo odločanju in presoja odločitev: 
 Analize tveganja. 
 Analize stroškov in koristi. 
 Analize ekonomske uĉinkovitosti sprejetih ukrepov. 
 
4. Presoja sprejetih odločitev. Odločitev. 
 
Na (Sliki 2) je prikazan model sprejemanja odloĉitev, na podlagi postavljenih vprašanjih. 
Zaĉetni korak predstavlja problem odloĉitve med razliĉnimi moţnostmi, ki vodijo do istega 
cilja oz. izpolnitve doloĉenih zahtev. 
 
 
Slika 2: Model sprejemanja odloĉitev pod negotovimi pogoji (Aven, 2003) 
Fig.2: A model for decision making under uncertainty (Aven, 2003) 
 
V zaĉetni fazi modela oz. procesa, prikazanega na Sliki 2,  se pretehta razliĉne moţnosti, ki 
morajo biti natanĉno definirane. Nato je treba pretehtati razliĉne vrste analiz in se odloĉiti za 
najbolj primerno. Na koncu procesa tisti, ki sprejema odloĉitve (odgovorni) presodi razliĉne 
alternative, pri ĉemer pretehta njihove prednosti in slabosti oz. omejitve ter sprejme odloĉitev.  
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2.1.1 Definicija tveganja 
 
Za laţje razumevanje analize tveganja je treba tveganje natanĉno definirati in ga pravilno 
opisati oz. prikazati. Tveganje je povezano z bodoĉim dogodkom A in njegovimi posledicami 
C. Danes ne vemo ali se bo doloĉen dogodek zgodil oz. kakšne bodo njegove posledice. 
Drugaĉe povedano, obstaja negotovost U, ki je povezana z A in C. Moţnost pojava A, ki bo 
imel doloĉene posledice C, se lahko izrazi z verjetnostjo P, ki je ocenjena na podlagi preteklih 
izkušenj K.  
 
Pri oskrbi s pitno vodo so tveganja najpogosteje povezana z zdravjem uporabnikov. V 
zdravstveni stroki se uporabljata izraza »izpostavljenost« in »vpliv na zdravje ljudi«. 
Izpostavljenost je povezana z biološkimi parametri (bakterije, virusi in paraziti v pitni vodi), 
kemijskimi parametri (pesticidi, fito-farmacevtska sredstva, ostanki zdravil) ter fizikalnimi 
parametri (radioaktivnost, motnost, itd.). Izredni dogodek A lahko pomeni, da je koncentracija 
enega izmed omenjenih parametrov v zauţiti vodi dosegla oz. presegla mejno vrednost in je 
uporabnik zbolel. V tem primeru so posledice oz. vpliv na zdravje prebivalstva oznaĉene s C 
in lahko rezultirajo v obolelosti ljudi. V veĉini primerov je C neznana oz. negotova (U). 
Kolikšna je verjetnost P, da C povzroĉi obolelost ljudi in v kakšnem obsegu, se doloĉi na 
podlagi preteklih izkušenj K. 
 
Verjetnost P izraţa negotovost U z ozirom na A in C. Pri tem se je treba zavedati, da so lahko 
doloĉene negotovosti skrite v pomanjkljivih izkušnjah oz. znanju, ki jih oznaĉimo s K. Pri 
oskrbi s pitno vodo se npr. predvideva, da doloĉena cev zdrţi projektiran tlak. V realnih 
okolišĉinah lahko pride do loma te cevi zaradi neprimerne vgradnje in posledica je daljša 
prekinitev dobave pitne vode. V tem primeru verjetnost ni odraţala opisane negotovosti.  
 
2.1.2 Definicija ranljivosti 
 
Pojem ranljivosti (oz. obĉutljivosti na posledice) se lahko definira na podlagi v poglavju 2.1.1 
opisanega primera. Ĉe doloĉena oseba zboli zaradi zauţitja onesnaţene vode (ti. zgodil se je 
dogodek A) so posledice negotove in odvisne od ranljivosti osebe (starost, oslabljen imunski 
sistem, itd.). Izraz ranljivost se uporabi, ko smo zaskrbljeni zaradi posledic, ki jih doloĉen 
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dogodek (v tem primeru bolezen) lahko povzroĉi. Posledice so veĉinoma nepoznane in 
ranljivost je v tem primeru definirana kot kombinacija posledic in z njimi povezane 
negotovosti (ali C, U/A). Definicija ranljivosti sledi enaki logiki kot definicija tveganja.  
 
Negotovost in moţnost razliĉnih posledic se lahko opiše z verjetnostjo, npr: verjetnost, da 
oseba umre zaradi doloĉene okuţbe (bolezni). Opis ranljivosti je funkcija veĉ spremenljivk: 
posledic (C), napovedi posledic (C*), negotovosti (U), verjetnosti (P) in znanja oz. izkušenj 
(K), ki se nanašajo na dogodek (A). Izraz, da je sistem ranljiv pomeni visoko stopnjo 
ranljivosti sistema. Ĉe je oseba, ki zauţije onesnaţeno vodo kroniĉni bolnik pomeni, da je 
bolj ranljiva. Zato obstaja velika verjetnost, da bo oseba umrla. Ranljivost predstavlja enega 
izmed aspektov tveganja, zato je analiza ranljivosti del analize tveganja.   
 
2.1.3 Ovrednotenje in prikaz tveganja 
 
Kot je bilo opisano v prejšnjem poglavju, definicija tveganja vsebuje sledeĉe komponente: C, 
C*, U, P, K, ki jih je treba ustrezno ovrednotiti oz. prikazati. S tem namenom se najprej 
definira priĉakovano vrednost EX neznane koliĉine X. Kot primer bo navedeno število umrlih 
uporabnikov zaradi zauţitja onesnaţene vode. Ĉe ima lahko X tri doloĉene vrednosti (npr. -
10, 20 in 100) s pripadajoĉimi verjetnostmi (0.1, 0.6, in 0.3), potem je priĉakovana vrednost X 
enaka: 
 
 
 
Vrednost priĉakovane vrednosti predstavlja geometrijsko sredino verjetnostne porazdelitve in 
v tem primeru pomeni, da bo najverjetneje 43 ljudi umrlo zaradi zauţitja onesnaţene vode. Pri 
dveh verjetnih dogodkih A1 in A2 (npr. dve razliĉni vrsti onesnaţenja) sta priĉakovani dve 
vrsti posledic E(C/A1) in E(C/A2).  
 
Za primerjavo teh dveh vrst posledic (priĉakovanih vrednosti) se uporablja poenostavljen 
prikaz, kot ga priporoĉa Aven (2008): 
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Slika 3: Opis tveganja za dogodek A1 in A2 s priĉakovanima vrednostma (Aven, 2008) 
Fig. 3: Risk description for two events A1 and A2 with expected values (Aven, 2008) 
 
Ĉe je lokacija dogodka na skrajni desni diagrama (Slika 3), je tveganje visoko in nizko za levo 
stran. Tveganje se lahko namesto s priĉakovano vrednostjo opiše tudi s kategorijami posledic. 
Za primer obolelosti osebe zaradi zauţitja onesnaţene vode, se lahko doloĉi npr. štiri 
kategorije posledic: 
 
 C1: Oseba okreva v enem mesecu. 
 C2: Oseba okreva v obdobju od enega meseca do enega leta. 
 C3: Oseba nikoli ne okreva. 
 C4: Oseba umre zaradi bolezni, ki jo je povzroĉilo zauţitje onesnaţene vode. 
 
Na podlagi kategorij posledic se lahko za bolezen (npr. dogodek A1) prikaţe diskretna 
porazdelitev tveganj, kot ga prikazuje (Slika 4): 
 
                
Slika 4: Opis tveganja s štirimi kategorijami posledic (Aven, 2008) 
Fig. 4: Risk description based on four consequence categories (Aven, 2008) 
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Izraz P(C1) pomeni verjetnost (Slika 4), da oseba zboli zaradi okuţbe in okreva v enem 
mesecu ali P(C1)=P(A1 in C1), itd. Opis tveganja s kategorijami posledic se lahko prikaţe tudi 
z matriko tveganja, kot je prikazano na Sliki 5, kjer oznaka X v stolpcu C1 pomeni, da je 
verjetnost posledic C1 veĉja od 50 odstotkov. Slaba stran uporabe matrik je v razlikovanju 
med razliĉnimi tveganji, saj so kategorije omejene na grobe vrednosti. 
 
POSLEDICE 
VERJETNOST 
 
C1 
 
C2 
 
C3 
 
C4 
Najverjetneje 
(<50%) 
 
X 
   
Verjetno 
(10-50%) 
  
X 
  
Srednje verjetno 
(10-2%) 
   
X 
 
X 
Redko 
(<2%) 
    
 
Slika 5: Prikaz tveganja z matriko tveganja (Aven, 2008) 
Fig. 5: Risk picture with risk matrix (Aven, 2008) 
 
Kljub temu je uporaba matrike tveganja primerna za prikazovanje tveganj varne oskrbe s 
pitno vodo (Tuhovcak, 2006). 
 
2.2 Proces analize tveganja 
 
V tem poglavju bo podan splošni pregled procesa analize tveganja (Slika 1). V prvi fazi se 
izvede proces naĉrtovanja analize, v kateri se problem podrobneje definira in izbere metoda 
za izdelavo analize tveganja. V drugi fazi sledi ocena tveganja, ki se v tretji fazi z doloĉenimi 
ukrepi zmanjša ali odpravi. 
 
2.2.1 Načrtovanje analize tveganja 
 
V prvem koraku analize tveganja se definira cilje analize, kateri ponavadi temeljijo na toĉno 
doloĉenemu problemu. Pri doloĉitvi ciljev je treba upoštevati omejitve, kot so pomanjkanje 
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zadostnega števila podatkov, ĉasovni roki in finanĉni okviri. S tem se uravnoteţi zapletenost 
problema z natanĉnostjo analize. Doloĉi se tudi obseg analize, pogoje delovanja sistema 
(redno, izredno, ekstremno) in vzpostavi delovno skupino strokovnjakov z obravnavanih 
podroĉij. Analiza tveganja se lahko nanaša na razliĉna podroĉja (zdravje, obratovanje, okolje, 
itd.), zato je treba definirati njihove medsebojne odvisnosti. Opredeli se uporabo oz. vpliv 
analize pri sprejemanju konĉnih odloĉitev, kjer je treba upoštevati spremembo stopnje 
tveganja v odvisnosti od sprejetih ukrepov. Analiza tveganja lahko npr. pokaţe, da doloĉen 
ukrep zmanjša tveganje za 2%, medtem ko ga alternativen ukrep zmanjša za 10%, pri ĉemer 
so stroški obeh ukrepov enaki. V tem primeru analiza pomaga pri sprejemanju odloĉitev in 
oblikovanju strategije. Pomemben del vsakega projekta (tudi zmanjševanja tveganja) je 
analiza stroškov in koristi. 
 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projektov. 
Naĉelno je treba oceniti vse vplive, tj. finanĉne, ekonomske in druţbene, vpliv na okolje, itd. 
Cilj analize je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, saj so na ta naĉin doloĉeni 
stroški in koristi projekta. Rezultati se ugotavljajo kot celota (priĉakovana neto korist ali 
E[NPV]
6
), s sklepi pa se je treba opredeliti do tega, ali je projekt (ukrep) zaţelen in se ga 
splaĉa izvesti. Stroške in koristi je treba vrednotiti po pravilu diferenĉnih vrednosti in sicer 
kot razliko med projekcijami »s projektom« in projekcijami »brez projekta«. Glavna naloga 
pretvorbe ciljev v denarne enote je ugotoviti, ali so uporabniki pripravljeni plaĉati za 
doloĉeno stopnjo varnosti. Uporaba analize stroškov in koristi predstavlja tudi orodje za 
uĉinkovito financiranje doloĉenih ukrepov, pri ĉemer se ugotovi najbolj racionalno porabo 
denarnih sredstev. Ĉe je neto korist pozitivna (E[NPV]<0), se ukrep lahko sprejme oz. 
financira.  
 
Za doloĉitev NPV (neto sedanja vrednost) je treba doloĉiti tok denarnih sredstev v in iz 
projekta ter upoštevati bodoĉe finanĉne prilive oz. koristi. Za izraĉun neto sedanje vrednosti 
se uporablja formula, kot jo navaja Aven (2008): 
 
 
                                                 
6 Angl.: E[NPV]: Expected net present value (Aven, 2008) 
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Kjer so: 
at……… Priliv denarja v ĉasu t 
i………. Stopnja povrnitve stroškov zaradi vloţka v projekt. 
 
Stopnja povrnitve stroškov i predstavlja investitorjeve stroške, ki bi nastali zaradi investiranja 
v alternativne ukrepe (npr. zamenjava cevi namesto sprotnega odpravljanja okvar). Poleg 
analize stroškov in koristi se lahko uporabi oz. upošteva tudi kriterij sprejemljivosti tveganja. 
Ĉe je izraĉunano tveganje manjše od pred-definirane vrednosti, potem je tveganje 
sprejemljivo; v nasprotnem primeru je treba ukrepati in zmanjšati tveganje.   
 
ALARP
7
 princip po drugi strani doloĉa, da mora biti tveganje zmanjšano do najmanjše mere, 
ki jo je še praktiĉno mogoĉe doseĉi. Koristi sprejetih ukrepov zmanjševanja tveganja so 
ocenjene v povezavi s stroški ukrepov, kar pomeni, da morajo biti ukrepi implementirani, 
razen ĉe je dokazana njihova neekonomiĉnost. 
 
2.2.2 Izbira metode analize tveganja 
 
Metodo analize tveganja se izbere na podlagi njenega cilja in priĉakovanih rezultatov, saj so 
razliĉne metode, ki bodo opisane v nadaljevanju, primerne za razliĉna podroĉja. Izbira je 
odvisna tudi od dostopnosti informacij, pomembnosti sistema, kompleksnosti sistema in 
ostalih faktorjev. Pogosto se izbere veĉ metod analize tveganja, ki so izvedene zaporedno. 
 
Enostavne analize tveganja se uporabi za prepoznavanje kritiĉnih sistemov, medtem ko se za 
detajlno obravnavo doloĉenega kritiĉnega sistema uporabi standardno analizo tveganja ali 
analizo tveganja na podlagi matematiĉnega modela.  
 
Pristop k izbiri metode analize tveganja se lahko zaĉne s prepoznavanjem izrednih dogodkov 
in njihovih posledic  (prelom vodovodne cevi – vdor fekalne vode v vodovodno omreţje – 
obolelost uporabnika) ali obratno, s prepoznavanjem moţnih posledic (obolelost uporabnika – 
vdor fekalne vode v vodovodno omreţje – prelom vodovodne cevi).   
                                                 
7 Angl.: As Low As Reasonably Practicable 
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Uporaba statistiĉnih orodij lahko sluţi kot dopolnilo k analizi tveganja (Aven, 2008). Kot 
primer je podano letno število prelomov cevi na nekem vodovodnem sistemu. Število 
prelomov predstavlja pretekle dogodke in ne pomeni dejanskega tveganja. Ĉe upravljavca 
vodovodnega sistema zanima število okvar v prihodnjem letu, je koncept tveganja s tem 
doloĉen: izredni dogodki, posledice in z njimi doloĉene negotovosti. Enostavna metoda 
analize tveganja, na podlagi pretekle statistike in izkušenj zaposlenih, rezultira v zmanjšanju 
števila lomov v prihodnosti. Za isti primer lahko standardna metoda analize tveganja poda 
90% napovedni interval [a,b] za število prelomov X v prihodnjem letu, kar pomeni, da je: 
 
   
  
Tako lahko priĉakovano število prelomov za naslednje leto temelji na statistiki preteklih let. 
Analize tveganja na podlagi matematiĉnih modelov lahko podajo enake rezultate kot 
standardne analize tveganja. Število prelomov na vodovodnem omreţju je lahko opisano z 
uporabo npr. Poissonove ali ostalih porazdelitev, kar omogoĉi izvajalcu analize sistematiĉno 
prouĉevanje tveganja vplivnih faktorjev. 
 
2.2.3 Ocena tveganja 
 
Prvi korak pri oceni tveganja je prepoznavanje izrednih dogodkov oz. nevarnosti in je tudi 
najbolj kritiĉen. Ĉe doloĉena nevarnost ni prepoznana, se tveganje ne more zmanjšati ali 
odpraviti.  Zato je pomembno, da prepoznavanje izrednih dogodkov poteka sistematiĉno in 
strukturirano. Na (Sliki 6) je prikazano, kako se aktivnost izvede. 
 
 
Slika 6: Prepoznavanje nevarnosti (Pham, 2003) 
Fig. 6: Hazard identification (Pham, 2003) 
VLOŢEK 
 
 
PREPOZNAVANJE 
NEVARNOSTI 
Seznam izrednih dogodkov 
PROCES REZULTAT 
Druge analize 
Izkušnje 
Pregledi 
Podatkovne zbirke 
Predpostavke 
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Za prikazani proces prepoznavanja nevarnosti obstaja veĉ razliĉnih metod (FMEA, itd.), ki 
bodo podrobneje opisane v nadaljevanju. V procesu identifikacije je treba izredne dogodke 
pravilno izbrati in sicer tako, da: 
 
 skupaj tvorijo celotno sliko tveganja, 
 njihovo število ni preveliko in 
 zaporedno modeliranje serije dogodkov sluţi cilju analize. 
 
Pri oskrbi s pitno vodo se lahko analizira lom cevi kot izredni dogodek. Ĉe se osredotoĉimo 
na celotno verigo vzrokov za prelom cevi, je število vzrokov veliko in upoštevanje vseh 
moţnih scenarijev zelo zahtevno. Veriga posledic, npr. onesnaţenje zaradi vdora fekalne 
vode, je v tem primeru pogojena z vsemi scenariji preloma cevi. Za onesnaţenje vode kot 
posledice preloma ponavadi obstaja premalo podatkov za izvedbo relevantne analize tveganja 
vdora fekalne vode. Zato je bolj strukturirano in laţje zaĉeti analizo z moţnostjo vdora 
fekalne vode, kot z izrednim dogodkom (prelomom). 
 
Ĉe so izredni dogodki prepoznani in med seboj povezani v scenarije (veriga dogodkov) se je 
treba vprašati kakšna je verjetnost, da se dejansko zgodijo. Kot je bilo ţe omenjeno, se 
tveganje izrazi z verjetnostjo in priĉakovano vrednostjo posledic. Verjetnost je ponavadi 
ocenjena glede na pretekle izkušnje,  zato je tveganje treba ovrednoti z namenom sprejemanja 
odloĉitev o zmanjševanju tveganja. 
 
2.2.4 Zmanjševanje ali odprava tveganja  
 
V tem poglavju bo podrobneje opisano zmanjševanje in/ali odprava tveganja, ki poteka v 
dveh osnovnih korakih: 
 
 Primerjava razliĉnih moţnosti, prepoznavanje primernih in ocena ukrepov ter  
 presoja ukrepov in odloĉanje. 
 
Obravnavanje tveganja je odvisno od strategije in organizacije podjetja. V prvi fazi se na 
podlagi analiziranega tveganja primerja razliĉne moţnosti. Ĉe so alternative med seboj enake, 
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glede na npr. stroške ali uĉinek, poda analiza tveganja priporoĉilo za doloĉen ukrep. Obiĉajno 
je treba pretehtati med razliĉnimi moţnostmi. V tem primeru dodatna analiza stroškov in 
koristi omogoĉi primerjavo teh moţnosti in poda povezavo med stroški in ukrepi. Pri tem se 
je treba zavedati, da imajo tovrstne analize nekatere slabosti, saj obstaja velik problem 
pretvorbe neekonomskih dobrin (ĉloveško ţivljenje, itd.) v denarno enoto. Poleg tega 
vrednost varnosti ni korektno upoštevana s tovrstnim pristopom. Vlaganja v varnost so 
upraviĉena z zmanjšanjem tveganja oz. nevarnosti pri ĉemer analize stroškov in koristi ne 
upoštevajo tveganja in negotovosti, pri izraĉunu priĉakovane neto sedanje vrednosti. 
Podrobnejšo ponazoritev opisanega problema se lahko prikaţe v sledeĉem primeru: 
 
Upravljavec vodovodnega sistema ima moţnost dveh ukrepov zmanjševanja tveganja (I in II). 
Za ukrep I (II) je izraĉunana priĉakovana vrednost zmanjšanja smrtnih ţrtev 1 (2). Stroški 
obeh ukrepov so popolnoma enaki. Analiza stroškov in koristi bo podala rezultat, da je 
primernejši ukrep II. Pri tem se predpostavi, da obstaja velika negotovost o dogodku in 
njegovih posledicah, ki bi vodile do smrtnih ţrtev. Recimo, da je ukrep II podprt z najnovejšo 
tehnologijo. To dejstvo ne bi spremenilo rezultata analize stroškov in koristi, saj je le ta 
omejen striktno na priĉakovano vrednost. Zato se lahko sklepa, da je treba razmišljati širše od 
priĉakovane vrednosti oz. analize stroškov in koristi pri sprejemanju konĉnih odloĉitev. 
 
Analiza tveganja predstavlja osnovo za sprejetje odloĉitve o ukrepih, ki tveganje zmanjšajo. 
Tovrstni ukrepi lahko zmanjšajo verjetnost pojava izrednega dogodka ali pa ublaţijo njegove 
posledice. Z opazovanjem vpliva doloĉenih faktorjev na spremembo stopnje tveganja se 
prepozna tista podroĉja oz. faktorje, ki imajo najveĉji vpliv na tveganje. 
 
V kontekstu analize tveganja ponavadi ni na razpolago sistematiĉnega pristopa k podajanju 
predlogov za ukrepe zmanjševanja tveganja. Vĉasih ukrepi tudi ne zadostijo priĉakovanjem 
saj lahko doprinesejo le majhne spremembe k zmanjševanju tveganja. Kot rešitev opisanega 
problema se lahko na osnovi obstojeĉih rešitev identificira ukrepe, ki zmanjšajo tveganja za 
npr. 10, 50, 90% ali specificira rešitve, ki pripomorejo k tem rezultatom. Rešitve problema in 
ukrepi morajo biti ovrednoteni preden se sprejme odloĉitev o njihovi uporabi. 
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Ukrepe se ovrednoti na podlagi metod, ki so podrobneje opisane v poglavju 2.1.3. V veĉini 
primerov imajo ukrepi pozitiven uĉinek (npr. poveĉana varnost), lahko pa imajo tudi 
kakšnega negativnega. Tako lahko zaradi zmanjševanja vodnih izgub pride do poveĉane 
varnosti zagotavljanja ustreznih koliĉin vode, po drugi strani pa se zaradi poveĉanega 
zadrţevalnega ĉasa vode v cevovodu lahko poslabša njena kakovost. Pri sprejemanju 
odloĉitev je treba upoštevati tako pozitivno kot negativno stran ukrepov. Analize ponavadi 
podajo jasne zakljuĉke, ĉe temeljijo na indikatorjih, kot so npr. stroški na enoto rešenih 
ĉloveških ţivljenj ali stroški za zmanjšanje izgub vode na enoto kubiĉnega metra. Pri strategiji 
si je treba zastaviti natanĉno doloĉene cilje, kot npr. ukrep bo sprejet, ĉe se bodo izgube vode 
zmanjšale za 10%. Ukrep, ki ima pozitivno priĉakovano vrednost, se lahko implementira 
takoj. Obiĉajno zadošĉajo grobi izraĉuni priĉakovane vrednosti za odloĉitev do katere mere 
lahko omenjeni kriterij upraviĉi uporabo ukrepa pri ĉemer se izpustijo zahtevne ocene 
povezane z vrednostjo ĉlovekovega ţivljenja in škodo za okolje. Potencialna strategija za 
oceno ukrepa se, kadar analiza priĉakovanih vrednosti ni dala jasnih rezultatov, oblikuje s 
postavljanjem sledeĉih vprašanj (Aven, 2008): 
 
 Ali obstaja visoko tveganje za zdravje zaposlenih ali za škodo okolju? 
 Ali je velika negotovost, povezana s pojavom in njegovimi posledicami in bo ukrep 
zmanjšal to negotovost? 
 Ali ukrep prispeva k boljši (enostavnejši) rešitvi problema? 
 Ali ukrep temelji na najboljši razpoloţljivi tehnologiji in ali obstajajo strateški 
pomisleki? 
 
V praksi obstaja mnenje, da upravljanje s tveganjem zahteva formalna navodila ali kriterije za 
poenostavljanje konĉnih odloĉitev, kar lahko vodi v avtomatizacije procesa uporabe ukrepov. 
Pri tem se je treba zavedati, da so lahko pri sprejemanju odloĉitev glede na izraĉunane 
verjetnosti in priĉakovane vrednosti, izpušĉeni nekateri vidiki tveganja, stroškov in koristi.   
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2.3 Obstoječe metode analize tveganja 
 
V tem poglavju bodo podrobneje predstavljene obstojeĉe metode analize tveganja, ki se danes 
uporabljajo v svetu na razliĉnih podroĉjih. Glede na zahtevnost obravnavanega sistema ter 
ĉasovnih in finanĉnih omejitev je treba izbrati metodo, ki bo karseda najbolje sluţila svojemu 
namenu. 
 
2.3.1 Analiza obratovanja in nevarnosti prekinitve delovanja sistema 
 
Analiza obratovanja in nevarnosti
8
 predstavlja sistematiĉen pristop za prepoznavanje 
nevarnosti in problemov obratovanja nekega obrata (npr. objekt priprave pitne vode). Vsi deli 
sistema (objekta) so ocenjeni z vidika prepoznanih nevarnosti, izrednih dogodkov in njihovih 
posledic. Tovrstna analiza je posebej uporabna za predvidevanje nepredvidenih nevarnosti v 
sistemu, ki so posledica pomanjkanja podatkov, znanja ali sprememb oz. novosti v sistemu. 
Osnovni cilji analize so (Nolan, 1994; Wirth in Sieber, 2000) 
 
a) Celoten opis sistema ali procesa, vkljuĉno z bodoĉimi spremembami v delovanju oz. 
obratovanju. 
b) Identifikacija posledic sprememb v sistemu in 
c) opredelitev, ali lahko te spremembe vodijo do pojava izrednih dogodkov. 
 
Preglednica 1: Primer HAZOP pred-definiranih izrazov (Rosen at all, 2007) 
Table 1: Example HAZOP guidewords (Rosen at all, 2007) 
IZRAZ DEFINICIJA 
Ne Noben del ţelenega rezultata ni doseţen (npr. ni pretoka) 
Veĉ Poveĉanje, koliĉinsko (npr. visok tlak) 
Manj Zmanjšanje, koliĉinsko (npr. nizek tlak) 
Toliko kot Poveĉanje, kakovostno (npr. dodaten material) 
Del Zmanjšanje, kakovostno (npr. samo ena izmed dveh komponent v mešanici) 
Obratno V nasprotni smeri (npr. povratni tok) 
Drugo kot Niĉ ni doseţenega, zgodi se nekaj popolnoma drugega (npr. pretok ali napaĉen material) 
 
V prvi fazi se razdeli sistem v sklope, ki se jih posamezno analizira. Za vsak posamezni sklop 
se doloĉi procesne spremenljivke (npr. temperatura, tlak, pretok, mikrobiološki parametri 
                                                 
8 Angl.: HAZOP: Hazard and operability analysis 
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vode, itd.). Opisane parametre se opremi z pred-definiranimi izrazi z namenom sistematiĉnega 
pregleda obravnavanega sistema (npr. prepoznavanje moţnih sprememb v omenjenih 
parametrih, ki lahko vplivajo na kakovost in/ali koliĉino pitne vode). Primer pred-definiranih 
izrazov je prikazan v Preglednici 1.   
 
Pred-definirani izrazi so povezani s procesnimi pogoji, aktivnostmi, materiali, ĉasom in 
krajem. Analiza obratovanja in nevarnosti je proces, ki ga je treba izvajati v veĉ korakih, kot 
jih prikazuje Slika 7. 
 
 
Slika 7: Diagram poteka za HAZOP analizo (Rosen at all, 2007) 
Fig 7: Flow diagram for the HAZOP analysis (Rosen at all, 2007) 
 
Obiĉajno se HAZOP analizo uporablja v fazi naĉrtovanja sistema. Za dokumentiranje 
odmikov (deviacij), vzrokov posledic in ukrepov (npr. za proces kloriranja pitne vode) se 
uporablja poseben obrazec, ki je prikazan v Preglednici 2. 
 
NEGOTOVO 
NE DA 
Razdelitev sistema na posamezne 
sklope 
Izbira doloĉenega sklopa in 
doloĉitev parametrov 
Doloĉitev pred-definiranih izrazov 
za vse procesne parametre 
Ali lahko  
predstavlja 
tveganje za 
koliĉino/kakovost 
vode 
Potrebno je veĉ informacij 
Dokumentiranje vzrokov, posledic 
in ukrepov/rešitev 
Seznam procesnih 
parametrov 
Seznam pred-
definiranih izrazov 
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Preglednica 2: Primer obrazca in analize HAZOP  
Table 2: Example of worksheet and HAZOP analysis 
PROCESNA ENOTA: Priprava pitne vode - kloriranje 
PROCESNI PARAMETER: Pretok 
PRED-DEFINIRANI IZRAZ ODMIK VZROK POSLEDICA UKREP 
Ne Ni pretoka 
1. Zmanjkalo je klora 
2. Prelom cevi ali pušĉanje iz rezervoarja 
3. Okvara ventila v zaprtem stanju 
Dezinficirana 
voda 
 
Veĉ Pretok je prevelik 1. Oprema je nekalibrirana 
Visoka 
koncentracija 
klora v vodi 
 
Manj Pretoka je manj 
1. Omejena oskrba 
2. Oprema je nekalibrirana 
Dezinficirana 
voda 
 
 
Analiza HAZOP zahteva veliko ĉasa in dela. Kljub temu je bila v preteklost uspešno 
uporabljena pri naĉrtovanju industrijskih procesov. Obrazec za HAZOP analizo in sama 
metoda je podobna FMEA analizi. 
 
2.3.2 Analiza moţnih napak in njihovih posledic (FMEA) 
 
Analiza FMEA
9
 (Analiza moţnih napak in njihovih posledic) je enostavna metoda 
predvidevanja okvar in njihovih posledic za celoten sistem. Metoda je induktivna: za vsak 
posamezni sestavni del sistema se predvidi,  kaj pomeni njegova odpoved z vidika posledic za 
celoten sistem. Pri analizi se upošteva odpoved zgolj ene izmed komponent sistema, medtem 
ko se za ostale predvideva, da delujejo brezhibno.  Analiza se priĉne z izbiro sestavnega dela 
na najniţjem nivoju sistema, za katerega so še razpoloţljivi podati. Na izbranem nivoju se 
kreira doloĉene preglednice, ki opisujejo razliĉne vrste okvar gradnikov sistema. Gradnike se 
posamezno analizira in posledice njihovih okvar se upošteva na višjih nivojih. Na ta naĉin je 
sistem analiziran od spodaj navzgor. Za dosledno preuĉevanja sistema se uporablja specifiĉen 
FMEA obrazec, ki vsebuje naslednje stolpce: 
 
1. Gradnik sistema (identifikacija): V tem stolpcu je doloĉen ali opisan gradnik 
sistema z opisom ali številko. Stolpec se lahko navezuje na shemo sistema. 
2. Funkcija: Kratek opis funkcije gradnika sistema, njegove naloge in stanje gradnika 
pri obiĉajnem delovanju sistema. 
                                                 
9 Angl.: FMEA: Failure mode effects analysis 
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3. Moţne napake: V tem stolpcu se opišejo vsi moţni naĉini odpovedi oz. okvare 
gradnika sistema, pri ĉemer so vkljuĉene vrste odpovedi, ki so posledica zunanjih 
vplivov. Interne okvare se upošteva kot vzrok za odpoved delovanja in so opisane v 
loĉenem stolpcu. V doloĉenih primerih je treba upoštevati tudi osnovne fizikalne 
pojave, ki lahko vodijo do okvare (mehanizmi okvare), kot je npr. korozija. Obiĉajno 
se doloĉi naĉin odkritja okvare in tistega, ki je zato zadolţen. 
 
4. Vpliv na druge gradnike sistema: V tem stolpcu se definira vpliv okvare doloĉenega 
gradnika na ostale komponente v sistemu. Podrobneje se opiše tudi propagacijo 
okvare, ki ne sledi funkcijskem diagramu sistema (npr. vibracije ohišja ĉrpalke lahko 
povzroĉijo okvaro motorja ĉrpalke). 
 
5. Vpliv na sistem: Opis vpliva okvare doloĉenega gradnika na celoten sistem. Treba je 
oceniti stanje sistema po nastopu okvare.  
 
6. Preventivni ukrep: Opis postopkov oz. ukrepov, ki lahko prepreĉijo ali ublaţijo 
okvaro gradnika in njeno posledico za delovanje sistema.  
 
7. Korektivni ukrep: Opis postopkov oz. ukrepov, ki se jih izvede za odpravo okvare in 
njenih posledic.  
 
8. Frekvenca odpovedi/okvare: V tem stolpcu se oceni (ali izraĉuna) frekvenco 
(verjetnost) pojava okvare in njenih posledic. Namesto podajanja frekvenc za vsako 
vrsto okvare posebej, se lahko poda celotno frekvenco (verjetnost) za vse vrste okvar 
in relativno frekvenco (v procentih) za razliĉne vrste okvar. 
 
9. Razvrščanje posledic okvare: Okvara se rangira v skladu z izraĉunanim številom 
      prioritete tveganja za posamezno okvaro/posledico. 
 
Obliko in vsebino  obrazca se lahko prilagaja potrebam analize za doloĉeno podroĉje. Pri tem 
je treba zagotoviti vse pomembne informacije o sistemu, ki so potrebni za analizo (Glej tudi 
poglavje 4).  
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2.3.3 Analiza drevesa odpovedi 
 
Analiza diagrama (drevesa) odpovedi ali FTA
10
 temelji na risanju diagramov odpovedi, ki 
ponazarjajo odvisnost med odpovedjo delovanja sistema (oz. doloĉenim izrednim dogodkom) 
in posameznimi okvarami sestavnih delov sistema. V korenu diagrama nastopa izredni 
dogodek, kateri povzroĉi nedelovanje ali degradirano stanje sistema. Kot »listi« v diagramu 
nastopajo posamezni dogodki, ki preko logiĉnih operatorjev (obiĉajno IN, ALI, itd.) vodijo do 
izrednega dogodka (Slika 8). 
 
SIMBOL POMEN OPIS/UPORABA 
 IN Do izhodnega dogodka pride (nad), ĉe se zgodijo vsi vhodni dogodki (pod). 
 ALI Do izhodnega dogodka pride, ĉe se zgodi vsaj eden izmed vhodnih dogodkov. 
 
OPIS 
DOGODKA 
Simbol je nad logiĉnimi operatorji in osnovnimi dogodki. 
 OSNOVNI 
DOGODEK 
Dogodek na najniţji stopnji modela odpovedi. 
 PREHOD Uporabi se, ko se ista veja diagrama pojavi v razliĉnih delih diagrama in/ali ĉe diagram obsega veĉ 
strani v dokumentu. 
 
Slika 8: Logiĉni operatorji v diagramu odpovedi (IEC 1025, 1990) 
Fig 8: Logical operators in fault tree diagram (IEC 1025, 1990) 
 
S temi simboli postane analiza diagrama odpovedi podobna logiĉni enaĉbi. Ĉe so podane 
verjetnosti za liste v sistemu (dogodke), je mogoĉe izraĉunati verjetnost izrednega dogodka. 
Verjetnosti listov izhajajo iz meritev na terenu v dobi korišĉenja sistema ali iz faze testiranja. 
Cilj zanesljivega sistema je ĉim manj »ali« povezav in karseda veliko veĉ-vhodnih »in« 
povezav.  
 
Diagram dogodkov se gradi od spodaj navzgor. V listih nastopajo odpovedi opreme, ĉloveške 
napake in zunanji vplivi (faktorji), kot so vreme, naravne nesreĉe, itd. Analiza poda 
pomembno informacijo o kombinaciji okvar, ki lahko rezultirajo v izrednem dogodku. 
Tovrstna kombinacija se imenuje podmnoţica listov11 in predstavlja zaporedje osnovnih 
dogodkov, kateri povzroĉijo korenski dogodek.  
                                                 
10 Angl.: FTA – Fault tree analysis 
11 Angl.: Cut set 
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Minimalna podmnoţica listov je v tem primeru definirana kot tista podmnoţica, ki jo ni 
mogoĉe reducirati in v vsakem primeru lahko povzroĉi korenski dogodek. Analiza diagrama 
odpovedi se izvede v veĉ korakih: 
 
1. Doloĉitev objektov opazovanja. 
2. Doloĉitev naĉinov odpovedi (N odpovedi = N FTA dreves). 
3. Doloĉitev N drevesnih struktur. 
4. Analiza vseh drevesnih struktur. 
5. Doloĉitev celotne podmnoţice listov, ki lahko povzroĉijo korenski dogodek – 
odpoved. 
 
Analiza diagrama odpovedi je obseţen proces, saj je z enim diagramom moţno analizirati le 
en naĉin odpovedi. Pri analizi je treba zagotoviti veĉ strokovnjakov iz istega podroĉja, saj se s 
tem izniĉi vpliv subjektivnosti analitika. Izvedba statistiĉnega dela analize je zelo zahtevna, 
pri ĉemer je treba poleg moţnosti odpovedi opreme upoštevati tudi ĉloveške napake in 
zunanje dogodke (Aven, 2008). 
 
Za ponazoritev analize diagrama odpovedi je podan primer razbremenilnika vode (Glej tudi 
Sliko 23). Poraba vode v rezervoarju ni konstantna. Gladina vode je avtomatsko regulirana po 
naslednjem protokolu: ko gladina vode doseţe doloĉeno višino (obiĉajna višina), se stikalo S1 
aktivira in pošlje signal za zaporo zasunu Z1. Dotok vode v rezervoar se ustavi. Ĉe 
mehanizem ne deluje in se gladina vode dvigne nad obiĉajno višino (kritiĉna višina), potem 
stikalo S2 pošlje signal za zaprtje zasunu Z2. Tudi v tem primeru je dotok vode v rezervoar 
prekinjen. V istem trenutku stikalo S2 pošlje signal zasunu Z3, ta se odpre in izprazni 
rezervoar do obiĉajne višine. Izpustna cev je veĉje dimenzije kot dotoĉna cev. Izdelan je 
diagram odpovedi (Slika 9) s korenskim dogodkom preliva vode iz rezervoarja, kot posledice 
odpovedi delovanja sestavnih delov sistema Z1, Z2, Z3, S1 in S2. Minimalna podmnoţica listov 
je doloĉena neposredno iz diagrama in obsega dogodke (Slika 9): 
 
 
 
Kvalitativna analiza diagrama odpovedi temelji na identifikaciji minimalnih podmnoţic 
listov. Število dogodkov v podmnoţici se imenuje zaporedje podmnoţice listov.  
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Slika 9: Diagram odpovedi za preliv vode iz rezervoarja zaradi prenapolnjenosti 
Fig. 9: Fault tree for the top event “overfilling the tank” 
 
Minimalne podmnoţice listov so rangirane glede na omenjeno zaporedje. Pri tem je treba 
poudariti, da so podmnoţice listov, ki izhajajo iz enega dogodka nezaţelene, saj lahko le ena 
okvara vodi do korenskega dogodka.  
 
Tovrsten kvalitativen pristop pa je lahko zavajajoĉ. Veĉje podmnoţice listov lahko podajo 
veĉjo verjetnost okvare kakor manjše, zato je priporoĉena tudi kvantitativna analiza (Aven, 
2008). Pri obiĉajnih okvarah en dogodek vpliva na veĉ ostalih dogodkov v diagramu 
odpovedi (npr. prekinitev oskrbe z elektriĉno energijo povzroĉi nepravilno delovanje 
senzorjev v razbremenilniku vode).  
 
PRELIV VODE IZ 
REZERVOARJA 
V1 se ne zapre V2 se ne zapre V3 se ne odpre 
V1 ne deluje Ni signala iz S1 
S1 ne pošlje 
signala 
V2 ne deluje Ni signala iz S2 
S2 ne pošlje 
signala 
V3 ne deluje Ni signala iz S2 
S2 ne pošlje 
signala 
1
  
4
  
2 3
  
5 5 
1 
5 
4 
5 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
1 4 
3 
2 
5 
DIAGRAM ZANESLJIVOSTI  MIN. PODMNOŢICA LISTOV 
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Za kvantitativno analizo sistema je treba razpolagati z verjetnostjo pojava korenskega 
dogodka. Ponavadi se izraĉuna: 
 
 Verjetnost pojava korenskega dogodka in 
 pomembnost (kritiĉnost) osnovnih dogodkov v diagramu odpovedi. 
 
Za izraĉun verjetnosti pojava korenskega dogodka se pogosto uporablja aproksimacijska 
metoda: za vsako minimalno podmnoţico listov se izraĉuna verjetnost odpovedi. Temu sledi 
seštevanje verjetnosti vseh minimalnih podmnoţic.  
 
Za opisani primer razbremenilnika vode so verjetnosti dogodkov 1(2%), 2(2%), 3(2%), 4(1%) 
in 5(1%). Z uporabo diagrama minimalne podmnoţice listov (Slika 9) dobimo, da je 
verjetnost pojava korenskega dogodka preliva vode iz rezervoarja pribliţno enaka: 
 
 
 
 
To pomeni, da je v primeru dviga gladine vode do vrhnjega roba rezervoarja pribliţno 25 krat 
na leto, verjetnost preliva (letno) 0,75% (25  0,03). Odstotna vrednost 0,75 pomeni indeks 
tveganja za omenjeno aktivnost. Seštevanje nezanesljivosti za 25 primerov je dovoljeno, ker 
je verjetnost pojava korenskega dogodka (dva ali veĉkrat na leto) zanemarljiva v primerjavi z 
0,75%. Iz izraĉunane verjetnosti (Enaĉba 5) se lahko sklepa, da je stikalo S2 najbolj 
pomembna komponenta z vidika zanesljivosti, zato bi izboljšanje njegovega delovanja najveĉ 
pripomoglo k veĉji varnosti sistema.  
 
Aproksimacijski postopek poda natanĉne rezultate, ĉe je verjetnost korenskega dogodka 
majhna in so osnovni dogodki med seboj neodvisni. Pogoj za neodvisnost osnovnih dogodkov 
je ta, da verjetnost pojava osnovnega dogodka ni odvisna od enega ali veĉ ostalih osnovnih 
dogodkov. Z uporabo tovrstne aproksimacijske metode je bila zanemarjena moţnost, da sta 
dva ali veĉ minimalnih podmnoţic listov v stanju odpovedi oz. okvare (tj. da je s tem napaka 
narejena).  
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Kot alternativa omenjenem postopku se lahko izvede natanĉen izraĉun, pri ĉemer se vzame 
sistem kot kombinacijo zaporednih in vzporednih struktur. V tem primeru so komponente 
obravnavane neodvisno. Oznaka Pi pomeni verjetnost, da komponenta i deluje pravilno; i = 
1,2 in Qi=1–Pi. Oznaki Pi in Qi predstavljata zanesljivost in nezanesljivost komponente i. 
Komponenti 1 in 4 sta zaporedni (Slika 9), torej je zanesljivost pod-strukture enaka P1P4. 
Komponenti 2 in 3 sta vzporedni, zato je nezanesljivost omenjene strukture Q2Q3. Z 
kombinacijo te pod-strukture in komponente 5 dobimo vzporedno strukturo z zanesljivostjo   
1-(Q2Q3)P5. Zadnja struktura je ponovno vzporedna s strukturo komponent 1 in 4 in 
nezanesljivost sistema je enaka: 
 
 
 
Enaĉba 5 poda enako nezanesljivost sistema kot enaĉba 6 in sicer 0,03%.  
 
Razumevanje analize diagrama odpovedi je razmeroma enostavno, ĉetudi oseba, ki jo izvaja 
nima predhodnega znanja o metodi. Ena izmed prednosti analize je zahteva po dobrem 
poznavanju sistema. V procesu izdelave se lahko odkrijejo in odpravijo številne slabosti 
sistema. Diagram odpovedi okvare poda statiĉno sliko kombinacije okvar, ki lahko povzroĉijo 
izredni dogodek in ni primeren za analizo dinamiĉnih sistemov.   
 
2.3.4 Analiza drevesa dogodkov 
 
Analiza drevesa dogodkov
12
 se uporablja za preuĉevanje izrednih dogodkov oz. odvisnosti 
med posledicami in razliĉnimi sekvencami (kombinacijami) dogodkov. Metodo se lahko 
uporablja tako kvalitativno kot tudi kvantitativno.  
 
Kvantitativna uporaba analize poda sliko moţnih scenarijev. Posledice so povezane z 
razliĉnimi scenariji dogodkov in njihovimi posledicami. Analizo se izvede s postavitvijo  
številnih vprašanj, na katera je odgovor DA ali NE. Za ponazoritev metode (Slika 10) bo 
podan primer preloma vodovodne cevi. 
                                                 
12
 Angl: Event tree analysis 
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Slika 10: Primer drevesa dogodkov (Aven, 2008) 
Slika 10: Event tree example (Aven, 2008) 
 
Drevo dogodkov (Slika 10) se lahko razveji na naslednji naĉin: Lahko pride do 
nekontroliranega  izpusta vode iz vodovodnega omreţja A in odvisno od dogodkov B 
(onesnaţenje pitne vode s patogenimi organizmi) ter C (širša kontaminacija vodovodnega 
sistema) so posledice Y0 (samo materialna škoda popravila) ter Y1 in Y2 (obolelost 
uporabnikov in smrtne ţrtve). Število prelomov vodovodnega omreţja v doloĉenem ĉasovnem 
obdobju je oznaĉeno z X. Scenariji so naslednji: 
 
 Pride do preloma A in dogodkov B in C.  Število ţrtev je Y2. 
 Pride do preloma A in dogodka B.  C se ne zgodi; Število smrtnih ţrtev Y1. 
 Pride do preloma A in B se ne zgodi. Posledica je zgolj materialna škoda Y0. 
 
Iz vej drevesa dogodkov se generira veĉ scenarijev. Kot je bilo ţe predhodno omenjeno, se za 
posamezno vejo postavi vprašanje na katerega je mogoĉe odgovoriti z DA ali NE. Na ta naĉin 
se pride do najbolj ugodnega scenarija na zgornji in najmanj ugodnega na spodnji strani 
diagrama (Slika 10). 
 
Ĉe je v drevesu veliko (vejnih) vprašanj, potem je treba analizirati mnogo razliĉnih scenarijev 
dogodkov. Ĉe so scenariji podobni, se jih lahko zdruţi in obdela v nadaljevanju analize. 
Vprašanja so razdeljena v dve glavni kategoriji: 
 
1. Vprašanja fizikalne narave (prelomi, potresi itd.) in 
2. vprašanja povezana z omejitvami sistema (moţnost odkrivanja okvare oz. okuţbe).  
A 
B 
 B* 
C 
 C* 
Y2 
Y1 
Y0 
X = število izrednih dogodkov 
 
B* pomeni nasprotje B in C* 
nasprotje C 
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Obiĉajno analiza drevesa dogodkov pokriva obe kategoriji. V primeru uvajanja ukrepov za 
zmanjševanje tveganja je treba upoštevati drugo kategorijo.  
 
V naslednjem koraku analize se izdela ti. matrike posledic, ki opisujejo posledice dogodkov. 
Na Sliki 10 so posledice omejene na število ţrtev  in ekonomsko škodo. Matriko se generira z 
vpeljavo kategorije posledic (izgub), ki je lahko doloĉena v obliki celega števila (npr. 2), 
priĉakovane vrednosti (npr. priĉakovane vrednosti smrtnih primerov E[Y2/s]=1,5) ali 
verjetnostne porazdelitve za moţne posledice (npr. P[Y2=0/s]=0,10, P[Y2=1/s]=0,30 in 
P[Y2=2/s]=0,60). 
 
Ĉe so verjetnosti doloĉene za vsako vejo drevesa (vprašanje), potem se lahko doloĉi 
verjetnost za vsak dogodek (scenarij) z zmnoţkom zaporednih verjetnosti. Z ozirom na Sliko 
10 velja: 
 
 
 
in brezpogojno: 
 
 
 
Predpostavimo, da je P(A) majhna in zato lahko zanemarimo moţnost pojava dveh ali veĉ A 
dogodkov v doloĉenem  ĉasovnem intervalu. Ĉe je frekvenca dogodka A veĉja, potem se 
lahko uporabi naslednjo enaĉbo (Aven, 2009): 
 
 
 
Pri uporabi zgornjih enaĉb je treba upoštevati, da so vse verjetnosti odvisne od dogodkov, ki 
si sledijo zaporedno. Verjetnost dveh smrtnih ţrtev v scenariju A-B-C ni enaka verjetnosti pri 
zaporedju A-B-C*. Za poenostavitev analize se lahko predpostavi rezultat za doloĉen scenarij. 
V primeru preloma cevi je tako: Y2=2, Y1=1 in Y0=0. Tovrstne predpostavke je treba 
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validirati. Analiza drevesa dogodkov za omenjeni primer poda (npr.) rezultat, da je verjetnost 
P(B)=0,002 (ne glede na uporabo metode; model ali pretekle izkušnje). Podobno se 
predpostavi tudi P(C/B)=0,2. Iz obeh verjetnosti lahko izraĉunamo porazdelitev negotovosti 
za število ţrtev Y z uporabo aproksimacijskih enaĉb kot je: 
 
 
 
Tovrstne enaĉbe omogoĉajo, da ima doloĉen dogodek (npr. dve ali veĉ onesnaţenj na leto) 
zanemarljivo majhno verjetnost v primerjavi z drugim dogodkom (npr. eno onesnaţenje na 
leto). Ĉe predpostavimo, da je EX=4 in priĉakovano število ur izpostavljenosti onesnaţenju 
8760
13
 (za dve osebi), dobimo P(Y=2)=0,0016 in P(Y=1)=0,0064. Priĉakovano število 
smrtnih ţrtev (FAR14) je: 
 
 
 
Analiza drevesa dogodkov doloĉi verjetnost izrednega dogodka, glede na kronološko 
zaporedje ostalih dogodkov, ki vodijo do njega. Z analizo vseh moţnih scenarijev se lahko 
izraĉuna odstotno verjetnost dogodkov, ki vodijo do ţelenega rezultata. Obiĉajni pristopi k 
modeliranju odvisnosti v drevesu dogodkov z uporabo koherentnih aproksimacij pa lahko 
vodijo do napaĉnih rezultatov (Andrews, 2006). Za korektno izvedbo analize so potrebne 
izkušnje in dobro poznavanje analiziranega sistema. 
 
2.3.5 Ostale metode za analizo tveganja 
  
Poleg analize drevesa dogodkov, je za analizo tveganja pri oskrbi s pitno vodo moţna tudi 
uporaba naprednejših metod. Markovi modeli omogoĉajo detajlno modeliranje sistema z 
upoštevanjem prehoda med razliĉnimi stanji sistema (Rausand in Hoyland, 2004). 
Bayesanove mreţe upoštevajo razmerja med številnimi spremenljivkami v sistemu. 
Uporabljajo se za primere, kadar ţelimo ugotoviti kateri faktorji oz. spremenljivke povzroĉijo 
                                                 
13 Predpostavljeno letno število ur, ko uporabniki pijejo onesnaţeno vodo 
14 FAR: Angl: Fatal Accident Rate: Priĉakovano število ţrtev za izpostavljenost onesnaţenju 100 milijonov ur. 
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pojav doloĉenega izrednega dogodka (Singpurwalla, 2006). Metoda Monte Carlo simulira 
"obnašanje" kompleksnih sistemov, ki so podvrţeni nakljuĉnim dogodkom. Z izvedbo 
številnih simulacij se pridobi srednje vrednosti preuĉevanih spremenljivk (Rausand in 
Hoyland, 2004). 
 
Analiza tveganja je sestavni del procesa upravljanja s tveganjem. Pri oskrbi s pitno vodo 
imajo nekatere drţave Evropske unije dolgo tradicijo zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo, 
ki deloma temelji na metodah, opisanih v tem poglavju. V nadaljevanju bo podan povzetek 
razliĉnih drţavnih smernic in metod upravljanja s tveganjem, ki se danes uporabljajo pri 
oskrbi s pitno vodo. 
  
                                                                        Ulĉar, M. 2011. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo. 
32                                                                    Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer. 
 
3 OBSTOJEČE METODE ZAGOTAVLJANJA VARNE OSKRBE S PITNO VODO 
 
V kontekstu oskrbe s pitno vodo v Evropi je obiĉajno tveganje definirano kot zmnoţek 
verjetnosti pojava neke nevarnosti in posledic, ki jih ta povzroĉi, ker je bil nevarnosti 
izpostavljen premalo odporen oz. neodporen gradnik vodovodnega sistema (ISO, 2002).  
Kljub temu, da obstajajo doloĉene razlike med raznovrstnimi metodami in nacionalnimi 
smernicami za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, ostajajo osnovna izhodišĉa oz. 
postopki upravljanja s tveganjem enaki. Prikazani so na Sliki 11. 
 
 
Slika11: Proces upravljanja s tveganjem (TECHNEAU, 2007) 
Fig.11: The risk management process (TECHNEAU, 2007) 
 
Cilj veĉine opisanih metod in nacionalnih smernic je nadzor, prepreĉevanje ali zmanjšanje 
izgube ţivljenj(a), bolezni, poškodb, škode in negativnih vplivov na okolje. V zaĉetni fazi 
procesa se ponavadi doloĉi podroĉje dela in prepozna moţne nevarnosti. Sledi ocena tveganja 
na podlagi katere se sprejemajo odloĉitve o sprejemljivosti tveganja. Analiza razliĉnih 
moţnosti sluţi kot podlaga za sprejemanje pasivnih in aktivnih ukrepov, ki bodo tveganje 
zmanjšali ali odpravili. Najteţji del procesa je uporaba izbranih ukrepov v uteĉene postopke 
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dela upravljavca vodovodnega sistema. Na koncu drţava vzpostavi monitoring oz. nadzor nad 
vpeljanimi ukrepi, ki sluţi za sprotno kontrolo pravilnosti izbranih in vpeljanih postopkov. 
Upravljanje s tveganjem je iterativen proces, podvrţen nenehnim spremembam. V 
nadaljevanju bodo podrobneje opisane obstojeĉe metode in smernice, ki se trenutno 
uporabljajo v nekaterih drţavah Evropske skupnosti. 
 
3.1 Obstoječe smernice zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo 
 
Obstaja veĉje število metod in smernic s katerimi je mogoĉe obvladati tveganja pri oskrbi s 
pitno vodo. Na podlagi primerjave omenjenih metod bodo podane njihove podobnosti in 
razlike. 
 
3.1.1 Bonska listina 
 
Bonska listina
15
 za varno pitno vodo vsebuje kljuĉne principe, ki predstavljajo osnovne 
zahteve za ĉrpanje, pripravo in distribucijo pitne vode od vodnega vira do konĉnega 
uporabnika. Doloĉi vlogo institucij v drţavi, njihovo odgovornost in razmerja, kot je 
prikazano v spodnji sliki. 
 
 
Slika 12: Kljuĉna razmerja in cilj Bonske listine (IWA, 2004) 
Fig. 12: Key relationships and goals of Bonn Charter (IWA, 2004) 
                                                 
15 Angl: Bonn Charter For Safe Drinking Water  (IWA, 2004) 
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Cilj naĉel, predstavljenih v listini, je zanesljiva in varna oskrba s pitno vodo, ki ji uporabniki 
zaupajo. Glede na vsebino je varna pitna voda temelj zdrave druţbe in njenega ekonomskega 
razvoja. Pitna voda ne sme biti zgolj varna za uţivanje, temveĉ mora imeti tudi dobro estetsko 
vrednost (brez barve, vonja in okusa). Pri analizi tveganja je treba upoštevati celoten 
vodovodni sistem, kar zahteva sodelovanje med upravljavcem, pristojnimi drţavnimi 
institucijami in neodvisnimi strokovnjaki (Slika 12). Bonska listina predstavlja tudi dopolnilo 
Smernicam za kvaliteto pitne vode Svetovne zdravstvene organizacije
16
 (WHO, 2004), kjer je 
poudarjena uporaba Varnostnih naĉrtov za pitno vodo, izdelanih na podlagi HACCP naĉel. 
 
3.1.2 HACCP sistem 
 
HACCP
17
 sistem je bil vzpostavljen leta 1960 z namenom varne dostave hrane za vesoljski 
program ameriške agencije NASA. Kasneje ga prevzame industrija prehrane, da zagotovi 
varno proizvodnjo hrane (Dewettinck, 2001). HACCP je preventivni sistem, ki omogoĉa 
identifikacijo, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitnimi prisotnimi dejavniki tveganja v 
ţivilih, ki lahko ogroţajo zdravje ĉloveka. Cilj vzpostavljenega sistema je zagotoviti varna 
ţivila za potrošnika, kar je v glavnem doseţeno z dobro higiensko prakso oz. spremljajoĉimi 
higienskimi programi.  
 
HACCP sistem je osredotoĉen na obvladovanje kritiĉnih kontrolnih toĉk (KKT), ki so 
definirane kot stopnje proizvodnega postopka, na katerih se z ustreznim kontrolnim ukrepom 
potencialno nevarno tveganje prepreĉi, odstrani oz. zmanjša na sprejemljivo raven (IZVZ RS, 
2004). Ĉe izguba nadzora nad doloĉeno toĉko ne pomeni tveganja za zdravje ljudi, potem se 
ta toĉka imenuje kontrolna toĉka (KT). 
 
Kljuĉni koraki pri vzpostavitvi HACCP sistema so prikazani na Sliki 13. V prvem koraku se 
oblikuje delovno skupino. Pri tem je pomembno, da so v njej zastopani strokovnjaki iz vseh 
podroĉij oskrbe s pitno vodo. V tem koraku se doloĉi tudi podroĉje dela oz. cilj vzpostavitve 
sistema. Opis produkta in njegova uporaba nimata tako velikega pomena pri oskrbi s pitno 
vodo, ko pri industriji hrane. Naslednji korak je izdelava diagrama poteka in njegova 
                                                 
16 Angl.: Guidelines for Drinking Water Quality (WHO, 2004) 
17 Angl.: Hazard Analysis and Critical Control Points (Slovensko: Analiza nevarnosti in kritiĉne kontrolne toĉke) 
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verifikacija glede na realen sistem. Vseh pet zaĉetnih korakov predstavlja pripravo za 
upravljanje s tveganji. Za vsako podroĉje vodovodnega sistema je treba izdelati seznam 
nevarnosti, ki se jih lahko realno priĉakuje.  
 
 
Slika 13: Koraki vzpostavitve HACCP sistema (Codex, 2003) 
Fig. 13: Steps in the HACCP approach (Codex, 2003) 
 
Cilj analize nevarnosti je prepoznati tiste nevarnosti, ki predstavljajo previsoko tveganje in jih 
je treba odpraviti ali zmanjšati na sprejemljiv nivo. V tem primeru je nevarnost definirana kot 
biološka, kemiĉna ali fiziološka snov (agent), ki lahko zaradi zauţitja skupaj z ţivilom 
povzroĉi negativen uĉinek na zdravje ĉloveka (Codex, 2003).  
 
Za vsako nevarnost morajo biti doloĉeni kontrolni postopki in kritiĉne kontrolne toĉke 
(KKT). Ĉe kontrolni postopki niso mogoĉi, je treba sistem spremeniti (modificirati) na tak 
naĉin, da jih bo mogoĉe vzpostaviti. Za vsako KKT je treba: 
 
 doloĉiti robne pogoje, na podlagi katerih se ugotovi stanje sistema in 
 vzpostaviti monitoring, na podlagi katerega se spremlja KKT oz. morebitno izgubo 
nadzora nad KKT. 
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Korektivni ukrepi morajo biti doloĉeni in dokumentirani. Za zagotovitev pravilnega delovanja 
HACCP sistema se vzpostavijo verifikacijski postopki in naĉin arhiviranja dokumentacije. V 
Preglednici 3 je prikazan primer HACCP analize ĉrpanja podtalne vode.  
 
Preglednica 3: Primer (povzetek) HACCP analize za ĉrpanje pitne vode (TECHNEAU, 2007) 
Table 3: Extract from a HACCP analysis of drinking water abstraction (TECHNEAU, 2007) 
Postopek Nevarnost 
Preventivni 
ukrep 
KKT? 
Parametri 
KKT 
Monitoring 
Korektivni 
ukrep 
Ĉrpanje 
podtalne vode 
Transport 
patogenih 
organizmov v 
vodnjak 
Doloĉitev 
vodovarstvenega  
obmoĉja in 
omejitev rabe 
površja 
DA Potovalni ĉas 
Študije s sledili. 
Specifiĉni 
patogeni 
organizmi 
Odstranitev 
virov 
onesnaţenja 
 
Kljub temu, da je uporaba HACCP sistema v prehrambni industriji uspešna, pa obstaja 
vprašanje, ĉe se ga lahko ustrezno priredi tudi za oskrbo s pitno vodo. Glede na Avstralske 
smernice za pitno vodo
18
 (NHMRC/NRMMC, 2004) je sistem ustrezen za proces priprave 
pitne vode, medtem ko je njegova uporaba za ĉrpanje in distribucijo, zaradi kompleksnosti 
vodovodnega sistema, vprašljiva. Havelaar (1994) izpostavi, da je v vodovodnem sistemu 
treba upoštevati vse korake (in z njimi povezana tveganja) transporta vode od vira do 
uporabnika, ĉe upravljavec ţeli zagotoviti ustrezno kvaliteto vode. Kritiĉne kontrolne toĉke ni 
mogoĉe doloĉiti za ĉrpanje, distribucijo in podroĉje interne hišne napeljave, zaradi 
premajhnega neposrednega nadzora nad omenjenimi procesi. Zato je bila kot poskus 
nadgradnje (priredbe) HACCP sistema za pitno vodo, predlagana metodologija varnostnih 
naĉrtov za pitno vodo. 
  
3.1.3 Varnostni načrti za pitno vodo 
 
Leta 2004 je WHO
19
 (Svetovna zdravstvena organizacija) predstavila tretjo izdajo Smernic za 
kvaliteto pitne vode
20
 (WHO, 2004). Cilj smernic je zašĉita javnega zdravja in podpora 
razvoju strategij upravljanja s tveganjem (Slika 14). Varna pitna voda je definirana kot voda, 
ki ne predstavlja visokega tveganje zdravje uporabnika, ĉe jo ta uţiva skozi celotno 
ţivljenjsko obdobje. Dostop do varne pitne vode je esencialnega pomena za zdravje in 
                                                 
18 Angl.: Australian Guidelines for Drinking Water 
19 WHO: World Health Organisation 
20 Angl.: Guidelines for Drinking Water Quality 
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osnovna ĉlovekova pravica. Za zagotovitev varne pitne vode je razvit holistiĉen naĉin 
upravljanja s tveganjem, pri ĉemer je treba upoštevati celoten vodovodni sistem, od vodnega 
vira do pipe uporabnika. Svetovna zdravstvena organizacija je predstavila ti. smernice za 
varno pitno vodo
21
, ki so sestavljena iz petih glavnih sklopov, kot ji prikazuje Slika 14. 
 
 
Slika 14: Pet osnovnih sklopov WHO smernic za pitno vodo 
Fig.: 14: Five key components of WHO Framework for Safe Drinking Water  
 
Za razliko od HACCP sistema, prikazane smernice za pitno vodo (Slika 14) teţijo k temu, da 
varnost pitne vode ne temelji zgolj na preskušanju konĉnega produkta. Zdravstvena varnost 
pitne vode predstavlja osnovo za upravljanje vodovodnega sistema oz. nadaljnje delo in zato 
morajo biti pogoji varnosti vzpostavljeni na nivoju drţavnih institucij, v sodelovanju z 
upravljavcem in oskrbovanim prebivalstvom. Ko so postavljeni cilji zdravstvene varnosti, je 
treba doloĉiti tudi toleranĉne meje fizikalno-kemijskih in mikro-bioloških parametrov v pitni 
vodi.  
                                                 
21 Angl.: Framework for Safe Drinking Water 
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Ocena sistema, nadzor nad delovanjem in naĉrti upravljanja tvorijo ti. Varnostne naĉrte za 
pitno vodo (WSP)
22. Vsebino omenjenih naĉrtov doloĉajo zdravstveni cilji (kakovost), 
medtem ko je njihovo delovanje podvrţeno nadzoru, kot je prikazano na Sliki 16. 
 
 
Slika 15: Smernice za varno pitno vodo (WHO, 2005) 
Fig. 15: Framework for safe drinking water (WHO, 2005) 
 
Neodvisni nadzor predstavlja kvalitativno kontrolno funkcijo delovanja upravljavca 
vodovodnega sistema. Nadzor izvaja neodvisna zunanja inštitucija in vkljuĉuje vse aspekte 
varnosti.  
 
Varnostni naĉrti za pitno vodo so opisani kot sredstvo za zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno 
vodo z uporabo ustrezne analize in upravljanja s tveganjem od vodnega vira do konĉnega 
uporabnika (WHO, 2004). Izdelani so po principu HACCP sistema in Sistema veĉ pregrad23. 
Ocena sistema poda informacijo ali lahko oskrba s pitno vodo zagotovi doloĉeno mero 
zahtevane zdravstvene varnosti. Ĉe je vodovodni sistem teoretiĉno sposoben zagotoviti 
zahtevano stopnjo varnosti, se v naslednjem koraku vzpostavi monitoring. V nasprotnem 
primeru je treba vodovodni sistem ustrezno nadgraditi oz. spremeniti, da zadosti zahtevani 
stopnji varnosti. Analizo se izvede tako, da so vsi deli vodovodnega sistema zastopani 
                                                 
22 Angl.: Water Safety Plans 
23 Angl.: Multi barrier approach 
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enakovredno, pri ĉemer so upoštevane njihove interakcije oz. medsebojni vplivi (Batraam at 
all, 2009). Kljuĉne korake vzpostavitve Varnostnega naĉrta za pitno vodo prikazuje Slika 17.  
 
 
Slika 16: Kljuĉni koraki za vzpostavitev Varnostnega naĉrta za pitno vodo (WHO, 2004) 
Fig.16: Key steps in development a Water Safety Plan (WHO, 2004) 
 
Obratovalni monitoring nadzira izvajanje kontrolnih ukrepov in zagotavlja pravilno delovanje 
vodovodnega sistema. Kontrolni ukrepi so v tem primeru definirani kot dejanja, ki sluţijo 
zmanjšanju ali odpravi onesnaţenosti pitne vode in so doloĉeni v sklopu ocene sistema. 
Izvajanje kontrolnih ukrepov pri upravljanju z vodovodnim sistemom zagotavlja skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode. Naĉrt upravljanja sluţi dokumentiranju in vzpostavitvi 
sistema komuniciranja, ki zadeva kvaliteto pitne vode. Naĉrt vkljuĉuje tudi informacije o 
Oblikovanje delovne skupine za pripravo varnostnih naĉrtov za pitno vodo. 
Dokumentiranje in opis vodovodnega sistema.  
Izvedba ocene nevarnosti in določitev tveganj z namenom razumevanja nevarnosti, ki lahko 
prizadenejo oskrbo s pitno vodo.  
Ocena obratovanja obstojeĉega sistema (vkljuĉno z opisom sistema in diagrami poteka).  
Določitev kontrolnih ukrepov oz. sredstev s katerimi se tveganje lahko obvlada. 
Določitev monitoringa kontrolnih ukrepov – robni pogoji oz. meje, ki doloĉijo sprejemljivo 
delovanje vodovodnega sistema oz. kvaliteto pitne vode in kako se jih nadzira.  
Vzpostavitev postopka verifikacije Varnostnih načrtov za pitno vodo (uĉinkovitost 
delovanja naĉrtov; ali izpolnjujejo priĉakovanja – zdravstveno ustrezna pitna voda. 
Razvoj podpornih programov (izobraţevanje, higiena zaposlenih, standardizacija 
postopkov, nadgradnje in izboljšave, razvoj in napredek. 
Izdelava programov ukrepanja za obiĉajno in izredno obratovanje vodovodnega sistema. 
Vzpostavitev dokumentiranja, arhiviranja in sistema komuniciranja 
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oceni sistema in obratovalnem monitoringu ter predpisuje ukrepe v primeru obiĉajnega in 
izrednega delovanja vodovodnega sistema.   
 
Definicija nevarnosti, ki jo uporablja WHO: »biološka, kemična, fizikalna ali radiološka snov, 
ki ima potencial, da lahko povzroči škodo zdravju«, je podobna definiciji nevarnosti po 
HACCP sistemu, kar je razumljivo, saj je metodologija Varnostnih naĉrtov za vodo izdelana 
po enakih principih kot HACCP sistem. Za postavljanje prioritet oz. razlikovanje med 
pomembnimi in manj pomembnimi nevarnostmi, WHO priporoĉa uporabo matrike tveganja, 
ki je prikazana na Sliki 5. 
 
 
Uporaba matrike tveganja je razmeroma enostavna. V preteklosti se je izkazala kot zelo 
uporabno orodje za prikaz rezultatov ocene tveganja. Vsaka negotovost v kontekstu ocene 
tveganja, za katero upravljavec nima zadosti podatkov ali izkušenj, lahko poda previsoko 
stopnjo tveganja za doloĉeno nevarnost, zato je v primeru pomanjkanja podatkov treba samo 
tveganje dodatno raziskati (DVGW, 2008).  
 
Opisane metode upravljanja s tveganjem (Bonska listina, HACCP in WSP) sluţijo kot 
strokovne smernice, ki so jih v preteklosti povzele oz. vkljuĉile v zakonodajo s podroĉja 
oskrbe s pitno vodo posamezne drţave Evropske unije. V nadaljevanju bodo predstavljeni 
osnovni pravni akti oz. nacionalne smernice, ki urejajo oskrbo s pitno vodo na nacionalnem 
nivoju posameznih drţav Evropske unije.  
 
3.2 Nacionalne smernice EU in zakonodaja s področja upravljanja s tveganjem 
 
Evropska unija sprejema direktive, ki temeljijo na mednarodnih sporazumih in jih morajo 
upoštevati vse ĉlanice. V skladu z mednarodnimi predpisi24 ima pravica do vode osrednjo 
vlogo. Dva izmed omenjenih predpisov, ki neposredno obravnavata pravico do vode sta 
Mednarodna humanitarna konvencija in Mednarodna konvencija o ĉlovekovih pravicah. 
Osnovna izhodišĉa, ki sledijo iz teh pravnih aktov so: 
                                                 
24 Mednarodni zakon (Angl.: International Law) predstavlja skupek zakonov in sporazumov med drţavami (Ţenevska konvencija, 
Mednarodni humanitarni zakon, itd.).  
Ulĉar, M. 2010. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo.  
Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer.                                                                      41 
 Dostop do vode je osnovna ĉlovekova pravica, ki jo mora spoštovati vsaka drţava, 
tudi v humanitarni krizi. 
 Vsaka oseba ima pravico do oskrbe s pitno vodo, ki mora biti zadostna, varna, 
sprejemljiva in fiziĉno ter ekonomsko dostopna.  
 Pravica do vode je neloĉljivo povezana z ostalimi ĉlovekovimi pravicami (pravica do 
zdravja, zadostne koliĉine hrane, itd.). Pitna voda je esencialnega pomena za ĉloveško 
ţivljenje, zato je njena dostopnost nujna. 
 
Iz temeljnih naĉel mednarodnih predpisov o oskrbi prebivalstva s pitno vodo izhajajo 
doloĉena izhodišĉa, ki so upoštevana pri pripravi smernic in predpisov na niţjih nivojih 
upravljanja. V nadaljevanju bodo opisane metode, ki jih uporabljajo nekatere drţave Evropske 
unije in Švica, z namenom zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo. 
 
3.2.1 Oskrba s  pitno vodo v EU 
 
Evropska skupnost oblikuje širši zakonodajni okvir, v katerega se umešĉa izvajanje oskrbe s 
pitno vodo v drţavah ĉlanicah. Skupnost je treba upoštevati kot nadzorni organ, ki sprejema 
poroĉila o naĉinu izvajanja doloĉenih prednostnih nalog s podroĉja oskrbe s pitno vodo.  Na 
nivoju Evropske unije je bila izdana Vodna direktiva 2000/60/ES, ki predstavlja krovno 
direktivo in povezuje ostale direktive vezane na upravljanje z vodami. Dodatni namen te 
direktive se navezuje tudi na rabo vode za razliĉne namene, pri ĉemer izstopa raba vode za 
zagotavljanje pitne vode. Direktiva doloĉa številne naloge, ki jih je treba izvesti in so 
neposredno povezane z dejavnostjo oskrbe s pitno vodo.  
 
Evropsko zakonodajo na podroĉju pitne vode predstavlja Direktiva Sveta 98/83/ES o 
kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi. Ta direktiva ureja kakovost oz. zahteva 
zdravstveno ustreznost vode namenjene za prehrano ljudi. V skladu z direktivo morajo drţave 
ĉlanice sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev rednega spremljanja stanja vode 
namenjene za prehrano ljudi, katerega namen je zagotoviti potrošnikom ustrezno vodo, ki 
izpolnjuje zahteve iz te direktive. Predpisuje tudi naĉin odvzema vzorcev, ki mora biti 
reprezentativen za kakovost vode na letni ravni. Drţave ĉlanice morajo sprejeti vse ukrepe, s 
katerimi se preverja uĉinkovitost priprave, ĉrpanja in distribucija pitne vode z namenom 
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varovanja zdravja ljudi. Evropska komisija podpira tudi projekt razvoja metode za uporabo 
varnostnih naĉrtov za vodo25 v evropsko obmoĉje.  
 
V letu 2008 je bila opravljena revizija Evropske direktive o pitni vodi (angl.: European 
Drinking Water Directive), ki je prepoznala metodo upravljanja s tveganjem kot prihodnost 
zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo (IWA, 2008). Vsi upravljavci malih, srednjih in 
velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo v evropski uniji bodo morali v svoje delovanje 
vkljuĉiti varnostne naĉrte za pitno vodo in upravljati sisteme na podlagi ocene tveganja 
(Tuhovĉak, 2008). Evropska direktiva o pitni vodi vkljuĉuje temeljna izhodišĉa za pripravo 
zakonov na nivoju posamezne drţave ĉlanice Evropske unije. 
 
3.2.2 Varnost oskrbe s pitno vodo v Švici 
 
Varnost oskrbe s pitno vodo v Švici ureja zakonodaja s podroĉja prehrane, ki predpisuje 
uporabo HACCP sistema v vsej prehrambni industriji. Leta 1995 je poleg HACCP sistema za 
upravljavca vodovodnega sistema obvezna tudi izdelava Varnostnih naĉrtov za pitno vodo. 
Švicarsko zdruţenje za vodo in plin je izdelalo navodila za zagotavljanje ustrezne kakovosti 
pitne vode
26
 (TECHNEAU, 2007).  
 
3.2.3 Varnost oskrbe s pitno vodo v Nemčiji 
 
V Nemĉiji številni zakoni in odloki tvorijo zakonodajni okvir oskrbe s pitno vodo. 
Najpomembnejši so: Pravilnik o pitni vodi27, Zakon o zašĉiti pred infekcijami28 in Odlok o 
upravljanju z vodami
29
. Pravilnik o pitni vodi tvorijo  splošna tehniĉna pravila in se 
neposredno nanaša na Nemške smernice Zdruţenja za plin in vodo (DVGW30). Poseben 
poudarek je na varovanju vodnih virov.  
 
                                                 
25 Angl.: Support for the development of  a framework for the implementation of Water safety plans in the European region (TECHNEAU, 
2007) 
26 Prva izdaja 1997, druga izdaja 2003 
27 Nem.: Trinkwaser-verordnung 
28 Nem.: Infektionsshutzgesetz 
29 Nem.: Wasserhaltsgesetz 
30 Nem.: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
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Oskrba s pitno vodo v Nemĉiji ima dolgo tradicijo vrhunske pravne in tehniĉne (samo) 
regulative s podroĉja higiene in kakovostnega upravljanja, ki temelji na preventivi. Njihov 
sistem temelji na principu veĉ pregrad in sestoji iz varovanja vodnih virov z visokimi 
standardi tehniĉno-higienske prakse ĉrpanja, priprave, hranjenja in distribucije pitne vode, kot 
je prikazano na Sliki 17.  
 
 
Slika 17: Sistem veĉ pregrad pri oskrbi s pitno vodo v Nemĉiji (Sturm, 2006) 
Fig. 17: Multi-barrier approach in German water supply (Sturm, 2006) 
 
Nemško zdruţenje za plin in vodo ţe desetletja izdaja praktiĉne, znanstveno preizkušene 
smernice za vsa podroĉja oskrbe s pitno vodo in jih priporoĉa upravljavcem za uporabo v 
njihovih postopkih dela oz. naĉrtovanja. Zdruţenje pred objavo posreduje smernice v presojo 
strokovnjakom, upravljavcem in pristojnim drţavnim organom. Sistem tehniĉnih smernic 
vsebuje veĉ kot 300 dokumentov (DVGW, 2009). Veĉina smernic je vkljuĉena tudi v nemške 
standarde, katere izdaja Nemški inštitut za standardizacijo (DIN31). Poleg omenjenih smernic 
in standardov, izdajajo smernice tudi ostala nacionalna zdruţenja, ki so specializirana za 
doloĉeno podroĉje, kot je npr. Nemško zdruţenje za pitno vodo, odpadno vodo in odpadke 
(DWA
32
).  
 
Omenjeni nemški standardi in smernice ne obravnavajo vsakega podroĉja detajlno, kljub temu 
pa predstavljajo temeljna izhodišĉa in principe varne oskrbe s pitno vodo od vodnega vira do 
                                                 
31 Nem.: Deutsches Institut fur Normung 
32 Nem.: Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. v. 
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uporabnika. Sistem tehniĉnih standardov je dopolnjen s ti. upravljanjem s tehniĉno 
varnostjo
33
, ki skrbi za pravilno uporabo tehniĉnih standardov (Slika 18) 
 
 
Slika 18: Upravljanje s tehniĉno varnostjo in sistem tehniĉnih standardov (Sturm, 2006) 
Fig.: 18: Technical Safety Management and the system of Technical Standards (Sturm, 2006) 
 
Cilj upravljanja s tehniĉno varnostjo je podpora upravljavcu, da upravlja z vodovodnim 
sistemom skladno z zakonodajo. Za zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo mora upravljavec 
imeti ustrezno organiziranost in izobrazbeno strukturo zaposlenih. Uporabo upravljanja s 
tehniĉno varnostjo ponavadi izvajajo zunanji svetovalci.  
 
3.2.4 Varnost oskrbe s pitno vodo v Veliki Britaniji 
 
Velika Britanija ima v številnih okoljskih in zdravstvenih predpisih poudarjeno ekonomsko 
oceno, kot osnovo za doloĉanje prioritetnih ukrepov zagotavljanja varnosti oskrbe s pitno 
vodo (UK Treasury Green Book, 2003).  
 
Vodovodne sisteme upravljajo razliĉni upravljavci z razliĉnimi pristopi in je oskrba s pitno 
vodo v privatnih rokah. V nadaljevanju bo podan primer Yorkshirskega vodovoda. Omenjeni 
vodovod upravlja Skupina Kelda
34
, ki je znana v Veliki Britaniji in svetu po uĉinkovitem 
pristopu k upravljanju s tveganjem, kjer je ekonomska ocena upravljanja s tveganjem 
najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju odloĉitev o vlaganjih v komunalno infrastrukturo. 
Podjetju Yorkshire Water je uspelo poveĉati varnost oskrbe s pitno vodo in hkrati zmanjšati 
                                                 
33 Nem.: Technisches Sicherheitsmanagement 
34 Angl.: Kelda Group 
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ceno vode za uporabnike z izvedbo dobro strukturirane metode upravljanja s tveganjem, ki 
temelji na analizi stroškov in koristi. Odloĉitve o varnosti oskrbe sprejemajo z ozirom na 
stroške predvidenih vlaganj, ki bi doloĉena tveganja zmanjšali, številom prizadetih ljudi in 
njihovo pripravljenostjo plaĉati veĉjo varnost oskrbe (Smith, 2005).  
 
3.2.5 Varnost oskrbe s pitno vodo - Skandinavske drţave in Nizozemska 
 
Dansko zdruţenje za pitno in odpadno vodo (DANVA35) je razvilo smernice za varnost 
oskrbe s pitno vodo na podlagi Varnostnih naĉrtov za pitno vodo in HACCP sistema 
(DANVA, 2006). Pristop vkljuĉuje celoten vodovodni sistem, od vodnega vira do interne 
hišne napeljave. Smernice imajo poudarek na enostavnosti in praktiĉni uporabnosti, zato jih 
lahko upoštevajo tudi upravljavci manjših vodovodnih sistemov.  
 
Švedsko zdruţenje za vodo in odpadno vodo (SWWA36) je v sodelovanju z njihovo Drţavno 
upravo za prehrano
37
 pripravilo smernice za uporabo HACCP sistema v oskrbo s pitno vodo 
(SWWA, 2005). Namen pripravljenega dokumenta je, vkljuĉiti HACCP sistem (predvsem 
nadzorni del) v vsakodnevno obratovanje oz. upravljanje z vodovodnim sistemom.  
 
Leta 2003 je interna raziskava na Norveškem pokazala, da v vodnem sektorju primanjkuje 
smernic  za pravilno izvedbo analize tveganja in ranljivosti vodovodnega sistema. Zato so bile 
v letu 2006 izdane smernice, ki se osredotoĉajo na prepoznavanje izrednih dogodkov, njihovo 
razvršĉanje v skladu s tveganjem in na ukrepe, ki tveganje zmanjšujejo oz. ga odpravijo. 
Omenjeni pristop neposredno ne temelji na HACCP sistemu ali Varnostnih naĉrtih za pitno 
vodo. Skladno z Norveško zakonodajo, mora upravljavec poskrbeti za interni nadzor nad 
kakovostjo vode in voditi potrebno dokumentacijo, podobno kot pri HACCP sistemu 
(Mattilsynet, 2006).  
 
Na Nizozemskem je bil leta 2001 izdan nov Uredba o pitni vodi
38
, ki predpisuje mejne 
vrednosti parametrov v pitni vodi. Za vodovodne sisteme, katerih vir pitne vode je površinsko 
                                                 
35
 Angl.: DWWA: Danish Water and Waste Water Association 
36 Angl.: Swedish Water and Wastewater Association 
37 Angl.: National Food Administration 
38 Angl.: Drinking Water Decree 
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zajetje ali podtalna voda, morajo upravljavci oceniti tveganje onesnaţenja in dokazati, da 
voda po pripravi ustreza kakovostnim zahtevam, ki izhajajo iz omenjenega odloka. 
Naĉrtovano upravljanje z vodovodnim sistemom mora ustrezati doloĉenim kriterijem, kar se 
predhodno zagotovi s strokovno revizijo in pilotnim projektom. Tovrstne revizije kakovosti 
naĉrtovanega upravljanja z vodovodnim sistemom so podobne tistim pri HACCP sistemu. 
Razlika je v tem, da se mora upravljavec osredotoĉiti na vsa moţna tveganja (ne samo na 
KKT) ter na podlagi analize stroškov in koristi sprejeti ukrepe, da prepreĉi tudi tiste izredne 
dogodke, ki se zgodijo enkrat v povpreĉni ţivljenjski dobi uporabnika. S tem namenom je bilo 
izdelano posebno orodje za zagotavljanje sistematiĉne ocene tveganja in uporabo kontrolnih 
ukrepov, imenovano MaRiskA (TECHNEAU, 2007). Orodje omogoĉa analizo tveganja oz. 
odpovedi za vse elemente vodovodnega sistema. Za razliko od ostalih upravljavcev v 
Evropski uniji, morajo nizozemski upravljavci izdelati tudi analizo tveganja in oceno škode na 
objektih drugih, v primeru nekontroliranega izliva vode iz vodovodnega omreţja. 
 
3.2.6 Oskrba s pitno vodo v Republiki Sloveniji 
 
Odkar je Republika Slovenija ĉlanica Evropske skupnosti, Ministrstva na podlagi direktiv EU 
predlagajo zakone, ki jih sprejema Drţavni zbor ter podzakonske predpise, ki tvorijo drţavni 
nivo urejanja oskrbe s pitno vodo. Obĉinski oz. mestni svet sprejema odloke in predstavlja 
obĉinski nivo, medtem ko javno podjetje skrbi za distribucijo pitne vode in o svoji dejavnosti 
poroĉa obĉini in drţavi. Zakonodaja podrobneje doloĉa dolţnosti upravljavca vodovodnega 
sistema izmed katerih je varna oskrba prebivalstva z zadostno koliĉino zdravstveno ustrezne 
pitne vode osnovnega pomena. Zdravstvena ustreznost in koliĉina pitne vode sta tudi v RS 
podvrţeni tveganju, ki ga je treba obvladati znotraj pravnih okvirov. 
 
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04  z dopolnili) opredeljuje oskrbo s  pitno vodo kot 
obvezno obĉinsko gospodarsko javno sluţbo varstva okolja.  Javno sluţbo oskrbe s pitno 
vodo je treba izvajati v skladu in na naĉin, kot to doloĉa Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 
(U. l. RS, št. 32/93 z dopolnili). Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06 z 
dopolnili), ki je bil sprejet v letu 2006, hkrati z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo 
iz leta 2006 ureja izvajanje oskrbe s pitno vodo. Pravilnik definira javni vodovod kot 
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vodovod, ki je kot obĉinska gospodarska javna infrastruktura, namenjen opravljanju storitev 
javne sluţbe. Zakon o zdravstveni ustreznosti ţivil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
ţivili (Ur. l. RS št. 59/00 z dopolnili) doloĉa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ţivila, da so 
zdravstveno ustrezna. Po 2. ĉlenu tega zakona je voda iz javnih sistemov za oskrbo s pitno 
vodo ţivilo. V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l RS št. 19/04 z dopolnili) je upravljavec 
dolţan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode (7. ĉlen). Glede na 10. ĉlen 
tega pravilnika mora vzpostaviti notranji nadzor na osnovah HACCP sistema, ki omogoĉa 
prepoznavanje mikrobioloških, kemiĉnih in fizikalnih agensov, kateri lahko predstavljajo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajati potrebne ukrepe ter vzpostavljanje stalnega 
nadzora na tistih mestih (kritiĉnih kontrolnih toĉkah) oskrbe s pitno vodo, kjer se tveganja 
lahko pojavijo.  
 
V skladu z 38. ĉlenom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo mora izvajalec javne sluţbe oskrbe s 
pitno vodo vzdrţevati tudi objekte in opremo javnega hidrantnega omreţja, prikljuĉenega na 
javni vodovod ter zagotavljati vodo za primer poţara. Pri tem mora upoštevati Zakon o 
varstvu pred poţarom (Uradni list RS, št. 3/2007 z dopolnili), Pravilnik o tehniĉnih 
normativih za hidrantno omreţje za gašenje poţarov (Ur. l. RS št. 30/1991 z dopolnili) in 
Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omreţij (Ur. l. RS, št. 22/1995 z dopolnili). Skladno z 18. 
ĉlenom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno 
vodo prednost pred rabo vode za druge namene. V drugi alineji tega ĉlena je doloĉeno, da ĉe  
objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo zagotavljati oskrbe s pitno vodo soĉasno z 
zagotavljanjem pogojev hidrantnega omreţje, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje s tega 
podroĉja, je treba za oskrbo hidrantnega omreţja zagotoviti druge vodne vire, pri ĉemer 
morajo biti viri za oskrbo hidrantnega omreţja hidravliĉno loĉeni od javnega vodovoda. 
 
Predpisi s podroĉja poţarne varnosti se ţe dolgo niso spremenili. Uprava Republike Slovenije 
za zašĉito in reševanja bi morala v skladu 49. ĉlenom Zakona o varstvu pred poţarom 
sodelovati pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in strokovno tehniĉnih nalog na podroĉju 
varstva pred poţarom ter sodelovati pri pripravi standardov s tega podroĉja. Ministrstvo za 
obrambo bi moralo posodobiti in predlagati nove podzakonske akte, ki bi bili usklajeni z 
moderno tehnologijo in s smernicami Evropske skupnosti. Te naloge oz. dolţnosti v 
preteklosti niso bile opravljene, zato so postali predpisi o poţarni varnosti neusklajeni z 
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novejšimi predpisi, ki doloĉajo podroĉje oskrbe s pitno vodo. Posledica tega je delna 
nezdruţljivost funkcij vodovodnega omreţja za potrebe poţarne varnosti in oskrbe z 
zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki jo doloĉa Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, 19/2004).  
 
Moţnosti za ureditev alternativnih vodnih virov za gašenje poţarov so premalo izkorišĉene, 
zato prihaja do predimenzioniranosti vodovodnega omreţja, kot posledica zahtev po koliĉini 
poţarne vode, in poslediĉno dolgega zadrţevalnega ĉasa vode v ceveh, kar predstavlja eno 
izmed mnogih tveganj za mikro-biološko onesnaţenje pitne vode.  
 
Obĉinski odloki, ki so veljavni na obmoĉju posameznih lokalnih skupnosti, podrobneje 
urejajo in doloĉajo pogoje oskrbe s pitno vodo na obmoĉju njihove pristojnosti. Razvoj javne 
komunalne infrastrukture, ki sluţi oskrbi s pitno vodo, mora potekati skladno s temeljnimi 
izhodišĉi splošnega razvoja in širitve komunalnih dejavnosti v lokalni skupnosti. Z namenom 
uskladitve in vzajemnega razvoja javne komunalne infrastrukture znotraj posameznih obĉin, 
upravljavec izdeluje razliĉna poroĉila in programe kot podlag za odloĉanje obĉine, na osnovi 
katerih dosega zahtevan nivo kakovosti poslovanja. 
  
Opisani zakonski in podzakonski akti doloĉajo upravljavcu javnega vodovodnega sistema, kot 
pooblašĉencu za izvajanje obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, naĉin in 
dolţnosti upravljanja. Predstavljajo zakonodajni okvir, znotraj katerega skrbi za vzdrţevanje 
in obratovanje vodovodnih sistemov ter zagotavlja skladno in zdravstveno ustrezno pitno 
vodo. V Sloveniji do sedaj ni bilo s strani drţave izdelanih smernic za uporabo oz. vkljuĉitev 
HACCP sistema v dejavnost oskrbe s pitno vodo.  
 
3.2.7 Primerjava opisanih smernic upravljanja s tveganjem in diskusija 
 
Razliĉne smernice oz. opisane strategije imajo nekatere toĉke. Veĉina smernic doloĉa, da je 
pitna voda ţivljenjskega pomena za ĉloveka in ekonomski razvoj druţbe, zato mora biti 
dostopna v primerni kakovosti in ustrezni koliĉini. V Direktivi o pitni vodi (Direktiva Sveta 
98/83/ES) in smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2006) je varna (ustrezna) 
pitna voda doloĉena kot voda, ki jo lahko ljudje uţivajo skozi celotno ţivljenjsko obdobje, 
brez kakršnih koli posledic za njihovo zdravje. Glavni cilj omenjenih smernic je zdravstvena 
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ustreznost pitne vode pri ĉemer mikrobiološko onesnaţenje pitne vode predstavlja poglavitno 
tveganje za zdravje ljudi. Tveganja, ki so povezana s tehnologijo ĉrpanja in distribucije vode 
ter zmoţnostjo upravljavca dostaviti vodo uporabnikom, niso podrobneje razdelana oz. 
omenjena. Nemške sistem smernic DVGW in Direktiva o pitni vodi posveĉata posebno 
pozornost varovanju vodnih virov.  
 
Poleg ustrezne kakovosti in koliĉine je v Bonski listini poudarjena tudi primerna estetska 
vrednost oz. okus pitne vode. To pomeni, da mora imeti pitna voda sprejemljiv izgled, vonj in 
okus. V veĉini smernic so omenjene tudi slabosti vzorĉenja oz. monitoringa, ki naj sluţi kot 
dopolnilna dejavnost in ne kot osnovni ukrep zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode. 
Namesto preskušanja konĉnega produkta je priporoĉen holistiĉen pristop k upravljanju s 
tveganjem od vodnega vira do pipe uporabnika. Pogosto je omenjen sistem veĉ pregrad 
(HACCP, DVGW, WSP), ki se je v praksi izkazal kot primeren za rabo pri oskrbi s pitno 
vodo.  
 
Na zakonsko predpisan HACCP sistem v Sloveniji so bili izraţeni doloĉeni zadrţki za 
uporabo te metode pri oskrbi s pitno vodo. Kot pravi Havelaar (1994), so za zagotovitev varne 
oskrbe s pitno vodo potrebni številni ukrepi, kritiĉne kontrolne toĉke pa ne morejo biti v celoti 
zgolj odgovornost upravljavca, predvsem zaradi pomanjkanja neposredne kontrole nad 
nekaterimi deli vodovodnega sistema. HACCP je primeren za proces priprave pitne vode, 
medtem ko je njegova uporaba pri distribuciji vprašljiva, kar omenja tudi Hrudey (2004). To 
pomeni, da bodo v bodoĉe nujne spremembe, ki bodo omogoĉile nadgradnjo  HACCP sistema 
v celoten proces presoje tveganja pri oskrbi s pitno vodo.  
 
Metodologija Varnostnih naĉrtov za pitno vodo (VNPV39) je bila izdelana na podlagi HACCP 
sistema, zato se lahko Varnostne naĉrte opiše kot poskus modifikacije HACCP sistema za 
uporabo pri oskrbi s pitno vodo.  Upravljanje s tveganjem pomeni sistematiĉno uporabo 
politike upravljanja tj. poslovanja, postopkov in prakse za izvedbo analiz, ocene in kontrole 
tveganja v splošnem, medtem ko imajo Varnostni naĉrti za pitno vodo doloĉeno podroĉje 
uporabe.  
                                                 
39 Angl: Water Safety Plans (WSP) 
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Slika 19: Primerjava med procesom upravljanja s tveganjem in VNPV (TECHNEAU, 2007) 
Fig. 19: Comparison between the risk management process and WSP (TECHNEAU, 2007) 
 
Primerjava med splošno metodo upravljanja s tveganjem in VNPV prikazuje (Slika 19). Prvi 
korak pri izdelavi VNPV je oblikovanje delovne skupine. Ta korak predstavlja predpripravo 
na delo in se ga lahko opiše kot nekaj, kar je storjeno preden se proces upravljanja s 
tveganjem zaĉne, lahko pa so v tem sklopu ţe doloĉeni osnovni cilji procesa. V delovno 
skupino morajo biti vkljuĉeni strokovnjaki z vseh podroĉij oskrbe s pitno vodo. Doloĉitev 
cilja ni vkljuĉena kot posamezen korak v VNPV, ker je cilj predhodno ţe doloĉen: 
zdravstvena ustreznost pitne vode. Kljub temu je v tem primeru bolje ohraniti princip 
upravljanja s tveganjem in obdrţati omenjeni korak, saj se s tem razširi podroĉje uporabnosti 
metode (poleg kakovosti obravnavati tudi koliĉino pitne vode).  
 
Drugi korak v VNPV je opis vodovodnega sistema, ki se lahko opiše tudi kot del doloĉitve 
ciljev in prepoznavanja groţenj pri metodi upravljanja s tveganjem. Za prepoznavanje groţenj 
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je treba razpolagati z dobrimi informacijami, zato se izdela podroben opis vodovodnega 
sistema.  
 
Analiza nevarnosti je podana kot tretji korak pri VNPV in vsebuje prepoznavanje nevarnosti 
in oceno tveganja. Izraza ocena nevarnosti in doloĉitev stopnje tveganja na Sliki 16 pomenita 
analizo nevarnosti na Sliki 19. Delitev analize nevarnosti na oceno nevarnosti in doloĉitev 
stopnje tveganja je bliţje metodi upravljanja s tveganjem. Sprejemljivost tveganja 
najverjetneje ni del VNPV zato, ker so Varnosti naĉrti osredotoĉeni na zdravstvena tveganja. 
Odloĉitve o sprejemljivosti tveganja so namreĉ ţe sprejete, ko so cilji doloĉeni.  
 
Doloĉitev kontrolnih ukrepov in definiranje robnih pogojev delovanja vodovodnega sistema 
(4. in 5. korak v VNPV) se lahko primerja z analizo razliĉnih moţnosti. Naslednji štirje koraki 
VNPV so izvedeni skupaj z uporabo in monitoringom. Med seboj jih je teţko primerjati, 
vendar so na tem mestu z namenom, da zagotovijo regularnost delovanja vodovodnega 
sistema, saj v primeru izrednega dogodka zagotovijo, da se izvede pravilne korektivne 
postopke. Podporni programi pomagajo pri vseh korakih VNPV zato ta del ni posebej dodan v 
prikazu procesa upravljanja s tveganjem (Slika 16). Varnostni naĉrti za pitno vodo imajo tudi 
poudarjeno povratno zanko za revizijo sistema in ovrednotenje informacij v sistemu. Glede na 
to, da v Sloveniji do sedaj ni bilo s strani pristojnih inštitucij podane enotne metodologije 
upravljanja s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo, je cilj magistrske naloge izdelava 
metodologije upravljanja s tveganjem, ki bo sluţila uporabi VNPN in bo poleg zdravstvene 
ustreznosti upoštevala tudi tveganja, ki ogroţajo zagotavljanje primerne koliĉine pitne vode. 
Pripomogla bo k varni oskrbi prebivalcev s pitno vodo  v ustreznih koliĉinah in primerne 
kakovosti. Izdelan bo celoten koncept upravljanja s tveganjem pri obiĉajnih pogojih delovanja 
vodovodnega sistema, od vodnega vira do pipe uporabnika. Pri tem bodo upoštevani principi 
VNPV in spoznanja dveh Evropskih projektov TECHNEAU in MICRORISK. Zato bodo v 
nadaljevanju podane teoretiĉne osnove procesa upravljanja s tveganjem s poudarkom na 
analizi tveganja, ki predstavlja osrednji korak omenjenega procesa.  
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4 UPRAVLJANJE S TVEGANJEM PRI OSKRBI S PITNO VODO 
 
Z razvojem metodologije celovitega upravljanja s tveganjem bodo osnovni trije koraki 
(naĉrtovanje, ocena tveganja in zmanjševanje tveganja/kontrola) prirejeni za oskrbo s pitno 
vodo (Slika 20
40
). Pristop, ki bo opisan v nadaljevanju, bo primeren za male (manj kot 5000 
oskrbovanih prebivalce in  velike vodovodne sisteme (veĉ kot 5000 oskrbovanih prebivalcev). 
 
 
Slika 20: Glavni gradniki celovitega upravljanja s tveganjem pri Varnostnih naĉrtih za pitno 
vodo (TECHNEAU, 2007) 
Fig. 20: The main components of the generic framework for integrated risk management in 
Water safety plans (TECHNEAU, 2007) 
                                                 
40 Opomba: Kot podlaga za razvoj metode celovitega upravljanja s tveganjem je bila vzeta osnovna shema VNPV.  
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Analiza tveganja vsebuje tri korake: naĉrtovanje, oceno tveganja in ukrepe, ki tveganje 
zmanjšujejo. Analiza tveganja skupaj s podpornimi programi, vodenjem dokumentacije, itd. 
pa opisuje proces celovitega upravljanja s tveganjem, katerega namen je: 
 
 Izboljšanje Varnostnih naĉrtov za pitno vodo in/ali obstojeĉega HACCP sistema, 
 zašĉita zdravja oskrbovanega prebivalstva, 
 zašĉita upravljavcev vodovodnih sistemov proti izrednim dogodkom in izboljšanje 
delovanja/upravljanja z vodovodnimi sistemi, 
 oskrba s pitno vodo v ustrezni kakovosti in zadostni koliĉini, 
 pomoĉ pri racionalnem oz. ekonomiĉnem sprejemanju odloĉitev, 
 zagotovitev transparentnosti delovanja oz. upravljanja z vodovodnimi sistemi, 
 pospeševanje iterativnih postopkov nenehnega posodabljanja skladno z novimi 
spoznanji/informacijami in uvajanje sprememb (prilaganje trenutnim razmeram), 
 poveĉanje zavedanja in znanja o tveganjih med osebami, ki sprejemajo odloĉitve, 
zaposlenimi in prebivalstvom, 
 izboljšanje komunikacije in podpora med vpletenimi stranmi (drţava, obĉina, 
upravljavec, uporabnik). 
 
Metoda celovitega upravljanja s tveganji bo za razliko od Varnostnih naĉrtov za pitno vodo in 
obstojeĉega HACCP sistema upoštevala tudi tista tveganja, ki ogroţajo zadostno koliĉino 
vode. S tem namenom je predlagana sprememba osnovne sheme Smernic za varno pitno vodo 
(Slika 15), kot je prikazano na (Sliki 21). 
 
Slika 21: Predlagana sprememba strukture WSP (TECNHEAU, 2007) 
Fig. 21: Suggested modification of the WSP framework (TECNHEAU, 2007) 
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Metoda bo zdruţljiva z Varnostnimi naĉrti za pitno vodo ali obstojeĉim HACCP naĉrtom. 
Uporabna bo za upravljavce, katerih vir vode je podzemna voda, površinsko zajetje ali morje. 
Proces upravljanja s tveganjem bo mogoĉe uspešno uporabiti za vse segmente vodovodnega 
sistema, kot so ĉrpanje, distribucija in interna hišna napeljava.  
 
Metoda bo namenjena upravljavcem vodovodnih sistemov, kljub temu, da doloĉitev robnih 
pogojev ponavadi ni v domeni upravljavca; npr. kakovostni parametri pitne vode so doloĉeni 
v Pravilniku o pitni vodi (Ur. l RS št. 19/04 z dopolnili). Na teh podroĉjih je potrebna 
komunikacija med drţavo, obĉino in upravljavcem ter upoštevanje zahtev, ki izhajajo iz 
zakonodaje.  
 
Namen magistrske naloge je integracija ocene tveganja posameznih sestavnih delov 
vodovodnega sistema v obširno metodo stroškovno uĉinkovitega upravljanja s tveganjem za 
oskrbo s pitno vodo, zato je treba izvesti analize tveganja na razliĉnih nivojih: 
 
1. Celotna analiza vodovodnega sistema. 
2. Specifiĉna analiza vodnega vira, priprave pitne vode, distribucije in interne hišne 
napeljave. 
3. Specifiĉna analiza gradnikov vodovodnega sistema. 
4. Analiza posameznih sestavnih delov vodovodnega sistema. 
 
Preglednica 4: Enajst korakov metode celovitega upravljanja s tveganjem 
Table 4: Elevenuj steps in integrated risk management process 
SKLOP KORAK OPIS 
PRIPRAVA 1 Vzpostavitev delovne skupine 
OCENA SISTEMA 
2 Opis vodovodnega sistema 
3 Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganja 
4 Doloĉitev in validacija nadzornih ukrepov, ponovna ocena, prioritete 
5 Razvoj, uporaba in vzdrţevanje naĉrta izboljšav 
OBRATOVALNI MONITORING 6 Doloĉitev monitoringa kontrolnih ukrepov 
 VALIDACIJA 7 Potrditev naĉrta upravljanja s tveganjem  
UPRAVLJANJE IN 
KOMUNIKACIJA 
8 Priprava upravljavskih postopkov 
9 Razvoj podpornih programov 
POVRATNE INFORMACIJE IN 
IZBOLJŠAVE 
10 Plan periodiĉne revizije naĉrta upravljanja s tveganjem 
11 Revizija naĉrta po izrednem dogodku 
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Konĉna odloĉitev o uporabljeni metodi analize tveganja je v celoti odvisna od namena analize 
in analiziranega objekta. Pri tem se je treba zavedati, da gre pri upravljanju s tveganjem za 
sprejemanje odloĉitev pod negotovimi pogoji, zato bo opisana metoda temeljila na principu 
FMEA analize
41
. Vodovodni sistem je sestavljen iz petih glavnih podsistemov: vodni vir, 
ĉrpanje ali zajem pitne vode, priprava pitne vode, distribucija in interna hišna napeljava.  
 
Vsak izmed omenjenih podsistemov, vkljuĉno z njihovimi gradniki in sestavnimi deli, je 
podvrţen tveganju, da se njegovo delovanje ali stanje poslabša oz. preneha delovati. V 
nadaljevanju bo podrobneje opisana metoda upravljanja s tveganjem, ki poteka v 11 korakih, 
kot jih prikazuje Preglednica 4. 
 
4.1 Vzpostavitev delovne skupine celovitega upravljanja s tveganjem 
 
Vzpostavitev delovne skupine strokovnjakov z razliĉnih podroĉij predstavlja kljuĉni korak za 
zagotovitev tehniĉnega znanja, potrebnega za izdelavo naĉrta celovitega upravljanja s 
tveganjem. Glede na sedanji, zakonsko predpisani HACCP sistem, je delovna skupina 
celovitega upravljanja s tveganjem enaka obstojeĉi HACCP skupini. Za uspešno izvedbo 
naĉrta je kljuĉnega pomena sprotno seznanjanje vodstva podjetja s prednostmi uvajanja naĉrta 
in o dodatnih postopkih dela, ki izhajajo iz novih zadolţitev. Vodstvo naj podpira morebitne 
spremembe v obstojeĉem naĉinu dela ter zagotovi denarna sredstva. Delovna skupina ima 
vodjo, ki vodi in koordinira projekt ter po potrebi komunicira z zunanjimi sodelavci oz. 
ustanovami. Dolţnosti in odgovornosti morajo biti razdeljene med ĉlane delovne skupine in 
zabeleţene v delovnem dokumentu (Priloga E). Prav tako morajo biti na zaĉetku doloĉeni 
ĉasovni okviri projekta. Glavni izzivi s podroĉja vzpostavitve delovne skupine so: 
 
 Poiskati in aktivirati izkušeno osebje, 
 organizirati delo delovne skupine znotraj obstojeĉih delovnih procesov in vlog 
zaposlenih, 
 prepoznati in vkljuĉiti zunanje sodelavce, 
 ohranjati konsistenco skupine,  
 motivirati skupino za konstruktivno komuniciranje z ostalimi zaposlenimi v podjetju. 
                                                 
41 Glej poglavje 2.3.2 
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Po vzpostavitvi delovne skupine je priporoĉljivo oceniti stroške projekta, ki naj obsegajo 
celoten proces izdelave in vzdrţevanja naĉrta. Poleg stroškov dela zaposlenih v podjetju, je 
treba upoštevati tudi stroške zunanjih izvajalcev. Pregled stroškov projekta se opredeli v 
delovnem dokumentu, kot je prikazano v Prilogi H. 
 
Poleg stroškov je treba prepoznati tudi zunanje, regulatorne, znanstvene in gospodarske 
subjekte, ki so povezani z zagotavljanjem oskrbe s pitno vodo (Priloga G). Sem spadajo 
ministrstva, inštituti, kmetijske zadruge, potencialni onesnaţevalci (industrija), itd.  
 
Prva naloga skupine za upravljanje s tveganjem je celovit in natanĉen opis vodovodnega 
sistema.  
 
4.2 Opis vodovodnega sistema 
 
V drugem koraku izdelave naĉrta sledi zbiranje podatkov (ĉe niso na razpolago), ki bodo 
sluţili opisu in poslediĉno razumevanju obnašanja vodovodnega sistema. Zbrani podati bodo 
pripomogli k prepoznavanju šibkih toĉk sistema oz. podali odgovor na katerih mestih je 
sistem podvrţen tveganju. V opis vodovodnega sistema morajo biti vkljuĉeni: 
 
 Primerni standardi s podroĉja kakovosti in koliĉine pitne vode, 
 vodni vir, vkljuĉno z napajanjem, ĉrpanjem in alternativnimi (rezervnimi) vodnimi 
viri, 
 poznane in moţne spremembe vodnega vira v povezavi z vremenom in ostalimi 
dejavniki, 
 kakršna koli povezanost vodnih virov z zunanjimi vplivi, 
 podati o dodatni uporabi (namenu) obmoĉja zajetja (kmetijstvo, industrija), 
 podati o hrambi pitne vode na toĉki odvzema, 
 podati o pripravi pitne vode (proces, tehnologija in snovi, ki se dodajajo pitni vodi), 
 podati o distribuciji pitne vode (omreţje, preĉrpalnice, hidropostaje, vodohrani 
razbremenilniki), 
 opisi materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, 
 podati o konĉnih uporabnikih storitve in uporabi pitne vode, 
 podati o razpoloţljivosti primerno usposobljenega osebja (zaposlenih), 
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 podatki o tem, kako dobro so obstojeĉi postopki dela dokumentirani. 
 
Zaradi laţjega razumevanja delovanja vodovodnega sistema je le ta sistematiĉno razdeljen na 
razliĉne podsisteme (Preglednica 5). Razdelitev je bila narejena na podlagi razliĉnih funkcij, 
ki jih opravlja posamezni podsistem. 
 
Prvi izmed podsistemov je vodni vir. V kontekstu celovitega upravljanja s tveganjem je 
definiran kot tisto vodno telo, ki predstavlja vir za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. V 
grobem se deli na površinska vodna zajetja in podzemna vodna zajetja.  
 
Med površinska vodna zajetja spadajo reke, jezera, umetne akumulacije in morje, medtem ko 
med podzemna vodna zajetja spada voda, ki se nahaja pod zemljo (podtalnica).  
 
Preglednica 5: Vodovodni sistem, razdeljen na podsisteme 
Table 5: Water supply system divided into subsystems 
OZN. 
(PODSIS.)   
PODSISTEM 
OZN.                
(TIP PODSIS.) 
VRSTA PODSISTEMA 
VOV VODNI VIR VZ POVRŠINSKO VODNO ZAJETJE 
    PZ PODZEMNO VODNO ZAJETJE 
CRP ĈRPANJE VO VODARNA 
    CP ĈRPALIŠĈE 
PPV PRIPRAVA PITNE VODE PV OBJEKT PRIPRAVE PITNE VODE 
DIS DISTRIBUCIJA HP HIDROPOSTAJA 
    PP PREĈRPALNICA  
    VH VODOHRAN 
    RV RAZBERMENILNIK VODE 
    RP REDUCIRNA POSTAJA 
    JA JAŠEK 
    OM VODOVODNO OMREŢJE 
    AR ARMATURE VODOVODNEGA OMREŢJA 
IHN INTERNA HIŠNA NAPELJAVA IH INTERNA HIŠNA NAPELJAVA 
 
Drugi podsistem predstavlja proces ĉrpanja vode, ki se izvaja v ĉrpališĉih in vodarnah. To so 
objekti, v katerih se s pomoĉjo ĉrpalnih agregatov vodo iz vodnega zajetja ĉrpa v 
distribucijsko omreţje. Razlika med vodarno in ĉrpališĉem je v velikosti in kapaciteti objekta. 
Ĉrpališĉe ima ponavadi en vodnjak, medtem ko predstavlja vodarna sistem veĉ vodnjakov iz 
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katerih se hkrati (usklajeno) ĉrpa voda. Ĉe voda iz vodnega vira ne zadošĉa kriterijem pitne 
vode, jo je treba pred distribucijo do konĉnega uporabnika ustrezno pripraviti oz. obdelati. 
Obdelava vode obsega procese filtriranja, ĉišĉenja in dezinfekcije vode iz vodnega vira, ki je 
namenjena oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS. 35/26 z dopolnili).  
 
V distribucijo pitne vode so umešĉeni objekti in naprave, ki sluţijo transportu pitne vode od 
objekta ĉrpanja oz. priprave pitne vode do odjemnega mesta konĉnega uporabnika. Razlika 
med hidropostajo in preĉrpalnico je v tem, da hidropostaja zvišuje tlak v omreţju, medtem ko 
preĉrpalnica ĉrpa vodo iz distribucijskega omreţja v vodohran. Vodohran je namenjen 
shranjevanju pitne vode, uravnavanju dnevnih nihanj porabe vode in zagotavljanju ustrezne 
koliĉine vode za gašenje poţarov. Sestavljen je iz armaturnega dela in ene ali veĉ vodnih 
celic, iz katerih se vodo ponovno distribuira do niţje leţeĉih uporabnikov. 
 
Ĉe je tlak v omreţju previsok, se ga uravnava z razbremenilnikom vode ali reducirno postajo. 
Razbremenilnik vode je po svoji strukturi podoben vodohranu (voda iz obmoĉij s previsoko 
potencialno energijo gravitacijsko priteĉe v vodno celico), medtem ko je v reducirni postaji 
ponavadi namešĉen reducirni zasun, katerega namen je niţanje tlaka na odseku za zasunom v 
vodovodnem omreţju. Reducirni zasuni so lahko, kot ostale armature vodovodnega omreţja, 
zaradi laţje dostopnosti  namešĉeni v jaških. Jašek je sestavljen iz cestnega pokrova, vstopne 
lestve in armirano betonskega ogrodja.  
 
Med distribucijo pitne vode spada tudi vodovodno omreţje z vgrajenimi armaturami, ki sluţi 
transportu pitne vode od vodnega vira do interne hišne napeljave konĉnega uporabnika.  Meja 
med vodovodnim prikljuĉkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika je ponavadi spoj 
med obraĉunskim vodomerom in ventilom za obraĉunskim vodomerom. Med interno hišno 
napeljavo spadajo cevi, mesta odjema (pipe) in ostale vodovodne inštalacije, ki so v lasti 
konĉnega uporabnika.  
 
Grobi delitvi vodovodnega sistema, ki je prikaza v Preglednici 5,  sledi tudi delitev na 
gradnike opisanih podsistemov (Preglednica 6).  
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Preglednica 6: Gradniki podsistemov vodovodnega sistema 
Table 6: Parts of subsystems of water supply system 
OBMOĈJE VODNEGA 
VIRA 
GRADNIKI OBJEKTOV ZA 
ĈRPANJE, PREĈRPAVANJE 
PRIPRAVO IN DISTRIBUCIJO 
PITNE VODE 
GRADNIKI 
OBJEKTOV  ZA 
PRIPRAVO PITNE 
VODE 
GRADNIKI 
VODOVODNEGA 
OMREŢJA 
GRADNIK 
INTERNEGA 
VODOVODNEGA 
OMREŢJA 
 
 Obmoĉje vodnega 
zajetja 
 Transport surove vode 
 
 Strojne napeljave 
 Elektro napeljave 
 Oprema za krmiljenje in 
prenos podatkov 
 Merilna oprema 
 Objekt - ostalo 
 
 Splošna oprema za 
pripravo pitne vode 
 Odstranjevanje 
trdnih delcev 
 Koagulacija, 
flokulacija 
 Hitra pešĉena 
filtracija 
 Dezinfekcija s 
klorom 
 UV dezinfekcija 
 Dezinfekcija z 
ozonom 
 Membranska 
filtracija 
 Poĉasna pešĉena 
filtracija 
 Filtracija z aktivnim 
ogljem 
 
 Vodovodno 
omreţje 
(cevovodi) 
 Zaporna armatura 
 Zraĉnik 
 Blatnik 
 Poţarni hidrant 
 
 Odjemno mesto 
 Interno 
vodovodno 
omreţje 
 
 
 
 
 
Gradniki se, glede na funkcijo, delijo v pet sklopov: 
 Obmoĉje vodnega vira, 
 gradniki objektov za ĉrpanje, preĉrpavanje, pripravo in distribucijo pitne vode, 
 gradniki objektov za pripravo pitne vode, 
 gradniki vodovodnega omreţja in 
 gradniki internega hišnega vodovodnega omreţja. 
 
Tovrstna delitev sluţi laţjemu razumevanju obratovanja vodovodnega sistema in je z vidika 
celovitega upravljanja s tveganjem razmeroma enostavna za vkljuĉitev v obstojeĉe procese 
dela upravljavca. Naknadna delitev gradnikov vodovodnega sistema na sestavne dela je bila 
izdelana na podlagi praktiĉnih izkušenj in je podana v Prilogi B. Kot sestavni deli posameznih 
gradnikov so izpostavljeni predvsem tisti elementi (oprema, armature), ki predstavljajo 
tveganja z vidika kakovosti in koliĉine pitne vode. Tipi gradnika, gradniki in sestavni deli so 
šifrirani, kar omogoĉi tudi vkljuĉitev v informacijski sistem upravljavca. Vsakega izmed 
gradnikov in sestavnih delov je mogoĉe dodeliti posameznemu podsistemu (Preglednica 5 in 
Priloga B). Opisana delitev in šifriranje bosta naknadno sluţila za izdelavo podatkovne zbirke 
nevarnosti, katera je podrobneje predstavljena v poglavju 4.3. V nadaljevanju je podrobneje 
opisana delitev in funkcija posameznih gradnikov ter sestavnih delov vodovodnega sistema. 
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4.2.1 Gradniki vodnega vira 
 
Vodni vir, ki je lahko površinsko ali podtalno vodno zajetje se deli na obmoĉje vodnega 
zajetja, kamor spadajo prispevno obmoĉje vodnega zajetja, podtalnica in morje ter na opremo, 
ki sluţi transportu surove vode (zbirni cevovod, zbirni rezervoar in vrtino). Prispevno 
obmoĉje vodnega zajetja je obiĉajno manjši del vodozbirnega obmoĉja, zavarovan kot 
vodovarstveno obmoĉje, kjer veljajo omejitve in prepovedi rabe zemljišĉ z namenom zašĉite 
napajalnega zaledja vodnega vira iz katerega se zajema vodo za potrebe oskrbe prebivalstva s 
pitno vodo. Podtalnica je v tem primeru definirana kot podzemna voda, ki se nahaja v zrnatem 
ali razpoklinskem prostoru pod zemeljskim površjem. Kot vir pitne vode se lahko uporabi tudi 
morska voda iz katere se, preprosto povedano, v procesu desalinacije izloĉi sol. Za transport 
vode od vodnega vira do ĉrpališĉa se v primeru površinskega zajetja uporabljata zbirni 
cevovod in zbirni rezervoar, medtem ko so vrtine namenjene nadzoru nad koliĉino (gladino) 
in kakovostjo podtalnice. 
 
4.2.2 Gradniki objektov za črpanje, prečrpavanje, pripravo in distribucijo pitne vode 
 
V drugi sklop gradnikov posameznih podsistemov vodovodnega sistema spada oprema, ki 
sluţi obratovanju objektov in naprav za ĉrpanje, preĉrpavanje, pripravo in distribucijo pitne 
vode. V omenjeni opremi so podani osnovni sestavni deli objektov vodovodnega sistema, ki 
zagotavljajo njegovo obratovanje.  
 
a) Strojne napeljave 
 
Prvi gradnik vsakega objekta predstavljajo strojne napeljave med katere spadajo ĉrpalni 
agregati, reducirni zasuni, zaporne armature ter ostale strojne inštalacije v objektu. Ĉrpalni 
agregat sluţi dvigu vode iz niţjega na višji nivo. Poleg tega je pravilno delovanje ĉrpalke 
kljuĉnega pomena za ustrezne tlaĉne razmere v vodovodnem omreţju. Naloga regulatorja 
tlaka je zmanjšanje ali izniĉenje tlaka tekoĉine dolvodno od ventila in je potreben povsod tam, 
kjer je tlak vode v cevi prevelik in bi lahko poškodoval objekte in omreţje vodovodnega 
sistema. Varnostni ventili sluţijo varovanju distribucijskega omreţja pred previsokim tlakom 
in varovanju ĉrpalnih agregatov pred zagonom in vodnim udarom. Proti povratni ventil 
Ulĉar, M. 2010. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo.  
Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer.                                                                      61 
prepreĉuje tok vode v obratni smeri (npr. onemogoĉa pretok vode iz distribucijskega omreţja 
skozi vodnjak v podtalnico). Med strojne inštalacije spadajo cevovodi, spojni elementi, 
zaporne armature, itd, ki so namešĉeni v objektu. 
 
b) Elektro napeljave 
 
 
Elektro napeljave sluţijo za distribucijo elektriĉne energije v objektu. Transformatorske 
postaje so, podobno kot elektroenergetske omare, visokonapetostne inštalacije v zgradbah 
med katere spadajo vsi elektroenergetski postroji nazivne napetosti nad 1000 V. Glede na 
pretok elektriĉne energije, se jih v grobem deli na visokonapetostne dovode do 
transformatorskih postaj, visokonapetostne stikalne plošĉe v transformatorskih postajah (te 
obsegajo vodne, spojne, merilne in transformatorske celice), dovode do energetskih 
transformatorjev iz visokonapetostnih stikalnih blokov in energetske transformatorje. 
Elektrorazdelilne omare spadajo med nizkonapetostne inštalacije v zgradbah. Sem sodijo vse 
elektriĉne inštalacije, napajane z izmeniĉno napetostjo do vkljuĉno 1000 V in katere 
frekvenca ne presega 60 Hz, ter inštalacije enosmerne napetosti do vkljuĉno 1500 V. 
Elektriĉne inštalacije spadajo med nizko napetostne inštalacije in obsegajo stikala, luĉi, itd. 
Ozemljitve sluţijo kot zašĉita objekta pred udarom strele. 
 
c) Oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov 
 
Procesi ĉrpanja, preĉrpavanja in hranjenja pitne vode  so ponavadi avtomatizirani, tako da je 
delovanje objektov na lokalnem nivoju avtonomno. Vse zajete koliĉine in podati se iz 
objektov vodovodnega sistema preko radijskih zvez prenašajo v nadzorni  center, kjer se 
prikazujejo in zapisujejo. Zato je potrebna oprema za krmiljenje in prenos podatkov, ki jo 
sestavljajo industrijski krmilniki s pripadajoĉimi I/O enotami in aplikativnimi programi 
krmiljenja (oprema za krmiljenje), radijske postaje, radijski modemi, optiĉno omreţje, optiĉne 
povezave (oprema za prenos) in oprema v nadzornem centru (oprema za nadzor). Oprema za 
nadzor je ponavadi sestavljena iz komunikacijskega krmilnika s komunikacijskim gonilnikom 
ter raĉunalnikov z nadzorno opremo in programi za analizo podatkov v relacijski bazi. 
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d) Merilna oprema 
 
Osnovna merilna oprema obsega tisto opremo, ki lahko vsak trenutek (on-line) izmeri 
lastnosti pretoka, kot so npr. merilniki tlaka, pretoka, motnosti in nivoja. Merilniki zajemajo 
obratovalne parametre objektov in jih preko opreme za prenos podatkov pošiljajo v nadzorni 
center.  
 
e) Preostala oprema objektov 
 
Med preostalo opremo objektov vodovodnega sistema so bili umešĉeni tisti sestavni deli, ki 
sluţijo kot pomoţna oprema za delovanje objekta in jih ni bilo mogoĉe uvrstiti med prve štiri 
tipe sestavnih delov. Sem spada oprema za tehniĉno varovanje objekta (alarmni sistem, 
ograja, itd), vodna celica v vodohranu in razbremenilniku vode, vodnjak, okolica objekta, 
prezraĉevalni sistem, pohištvo, vrata, okna, itd.  
 
4.2.3 Gradniki objektov za pripravo pitne vode 
 
Gradniki objektov za pripravo pitne vode so podrobneje opisani v Prilogi B. Glede na to, da je 
priprava pitne vode tehnološko zahteven proces, bodo podani zgolj splošni opisi razliĉnih 
tehnologij, katerih seznam je podan v Preglednici 6. Delitev objektov za pripravo pitne vode 
je prirejena zahtevam po vzdrţevanju in izdelavi podatkovne zbirke nevarnosti, ki je 
podrobneje opisana v poglavju 4.3.  
 
a) Splošna oprema za pripravo pitne vode in odstranjevanje trdnih delcev 
 
Med splošno opremo za pripravo pitne vode spadajo priprave za kemikalije, ki se uporabljajo 
pri dezinfekciji pitne vode. Ĉe gre za površinsko zajetje, je treba pred nadaljnjimi procesi 
priprave, surovo vodo oĉistiti veĉjih trdnih delcev. Zato je z vidika vzdrţevanja in nevarnosti 
v tem zaĉetnem procesu posebej izpostavljeno sito (vstopna rešetka). 
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b) Koagulacija in flokulacija 
 
Koagulacija, flokulacija in sedimentacija predstavljajo obiĉajne postopke predpriprave pitne 
vode. V procesu koagulacije se delci, vkljuĉno z mikroorganizmi, zdruţijo v veĉje kosme s 
pomoĉjo koaugulanta (ţelezove, aluminijeve soli, polimeri), ki  povzroĉi razelektritev oz. 
nevtralizacijo istih nabojev. Pri flokulaciji gre za poĉasno  mešanje, ki izboljša stik med delci 
in kosmiĉi ter olajša zdruţevanje v veĉje kosme. Proces je vedno kombiniran s koagulacijo. 
Temu sledi usedanje, do katerega pride zaradi teţnosti delcev. Na dnu ostane sediment oz. 
blato, ki ga je treba odstraniti. Opisane procese se lahko kombinira s prezraĉevanjem, kjer 
pride do izmenjave plinov. Z vnosom kisika se odstrani ţveplovodik, ogljikov dioksid, itd. 
Proces koagulacije zahteva veliko znanja s podroĉja kemije in dobro poznavanje parametrov 
surove vode.  Ĉas koagulacije je ponavadi krajši od 10s, medtem ko je za flokulacijo 
potrebnih 20 do 45min (Montgomery W. H., 2005).  Z vidika vzdrţevanja (nevarnosti) naprav 
za koagulacijo in flokulacijo so bili posebej izpostavljeni mešalni in dozirni mehanizem, 
vpihovalo, nadzorni sistem, flokulant in usedalni bazen. 
 
c) Hitra peščena filtracija 
 
Pri hitri pešĉeni filtraciji gre za postopek loĉevanja suspendiranih delcev iz vode, kjer se za 
filtrirni sloj uporablja pesek (granule). Hitrost filtracije je med 5 in 15 m/h. Višina obiĉajnega 
pešĉenega filtrskega sloja je med 0,6 in 1,8m, pesek v njem pa je granulacije od 0,5 do 1,2 
mm. Površina pod filtrskim slojem mora biti dobro drenirana, da ne prihaja do zastajanja 
vode, in opremljena s šobami za izpiranje. Ĉišĉenje je potrebno takrat, ko je filter zapolnjen in 
se prepustnost zmanjša. Z regulacijo povratnega ĉistilnega toka, se pesek dvigne in razrahlja 
ter ponovno seseda. V primeru hitre pešĉene filtracije je obvezna predpriprava vode oz. 
koagulacija (Montgomery W. H., 2005). Pešĉeni filter je potrebno redno izpirati s povratnim 
tokom. Izpiranje podaljša ţivljenjsko dobo filtra saj se z omenjenim postopkom odstrani 
nabrane delce oz. neĉistoĉe in oĉisti pore filtra (EPA, 2001). Za potrebe opisa vodovodnega 
sistema in prepoznavanja nevarnosti so posebej izpostavljeni hidravliĉni sistem, pešĉeni filter, 
ĉistilni mehanizem in nadzorni sistem hitre pešĉene filtracije. 
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d) Dezinfekcija s klorom, klor dioksidom in natrijevo hipoklorovo kislino 
 
Klor in klorove spojine se še vedno najpogosteje uporabljajo za dezinfekcijo. Klor se v vodi 
raztopi in hidrolizira v hipoklorovo kislino, ki je aktiven oksidant za pripravo pitne vode (Roš, 
2005). Prednost klora in klorovih spojin je v rezidualnem uĉinku, saj za razliko od ostalih 
dezinfekcijskih sredstev ostane v vodi in omogoĉa dezinfekcijo tudi v vodovodnem omreţju. 
Slabost klora je njegova strupenost, zaradi ĉesar je izredno pomembno natanĉno doziranje. 
Dezinfekcija vode se izvaja s klornimi postajami, katerih glavna naloga je natanĉno doziranje 
dezinfekcijskega sredstva. V pitni vodi lahko pride pri dezinfekciji z klorom, klor dioksidom 
in natrijevo hipoklorovo kislino tudi do tvorbe stranskih produktov dezinfekcije, kot so npr. 
trihalometani (THM). Tovrstne spojine so lahko rakotvorne  in predstavljajo dodatno tveganje 
za zdravje uporabnikov (Montgomery W. H., 2005).  
 
e) UV dezinfekcija 
 
UV dezinfekcija se uporablja za inaktivacijo bakterij, virusov in parazitov v pitni vodi. 
Ĉeprav celica mikroorganizma ostane po izpostavljenosti UV svetlobi ţiva, se ne more 
razmnoţevati in zato ni sposobna okuţiti gostitelja – ni infektivna.  Razlike v DNA sestavi 
povzroĉajo razliĉno absorpcijo in s tem razliĉno obĉutljivost mikroorganizmov za UV ţarke. 
Ker kasneje na svetlobi ali tudi v njeni odsotnosti, bakterijska celica lahko okvaro popravi, je 
treba zagotoviti dovolj visoko dozo ţarkov, da do tega ne pride (IVZ RS, 2010). Na 
uĉinkovitost UV dezinfekcije vpliva kakovost vhodne surove vode, npr.: prepustnost za 
svetlobo, motnost, delci, kemijska sestava, npr.: vsebnost ţeleza in mangana. UV dezinfekcija 
kot samostojni naĉin priprave pitne vode ni primerna, ĉe motnost vhodne vode presega 1 
NTU. V tem primeru je potrebna predpriprava vode. Kot kritiĉen del naprave za UV 
dezinfekcijo pitne vode je bila z vidika nevarnosti posebej izpostavljena UV ţarnica, ki jo je 
potrebno redno ĉistiti oz. menjati (Guus, 2007) 
 
f) Dezinfekcija z ozonom 
 
Ozon je reaktivna in nestabilna kisikova spojina, katere se zaradi kratke razpolovne dobe ne 
more skladišĉiti. Zaradi tega ga je treba proizvajati na mestu porabe, kar pomeni velike 
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stroške gradnje in vzdrţevanja naprav za njegovo pridobivanje. Po ozoniranju lahko nastane 
veliko novih spojin, med katerimi so tudi mutagene in rakotvorne. Ozon je strupen plin, zato 
morajo ozonatorji delovati pri podtlaku (Gallard, 2010). Kot kritiĉni deli naprave za 
ozoniranje so izpostavljeni kompresor zraka, ozonator, napeljava za distribucijo ozona, 
dozirni sistem, razpršilnik mehurĉkov, sušilnik zraka, ozonacijska celica in ogleni filter za 
uniĉenje prebitega ozona. 
 
g) Membranska filtracija 
 
Tehnologije membranskih filtracij se delijo glede na velikost por. Membrana je selektivna 
meja med dvema fazama in njena uĉinkovitost je doloĉena s selektivnostjo in pretokom skozi 
membrano. Membrane so izdelane iz razliĉnih organskih in anorganskih materialov.  Glede na 
velikost por in dimenzijo delcev, ki jih zadrţijo, loĉimo mikrofiltracijo (MF), ultrafiltracijo 
(UF) in nanofiltracijo (NF) (Drev, 1998). Po enakem principu deluje tudi reverzna osmoza, le 
da MF, UF, in NF delujejo na koloide, medtem ko RO deluje na prave raztopine. V vseh 
primerih membrane zadrţijo delce le fiziĉno brez adsorbcije ali kemosorbcije (Drev, 1998). 
Opisani sestavni deli membranske filtracije so z vidika vzdrţevanja in nevarnosti poenoteni, 
ne glede na velikost por membrane, saj gre v vseh primerih za podobno tehnologijo. Posebej 
so izpostavljeni membrana, izpustna cev, ĉrpalni mehanizem in nadzorni sistem. Z vidika 
varnosti so kritiĉna tudi trdota voda, ki maši membrano, biološka zarast por membrane, 
mehansko in kemijsko pranje, pri votlih membranah pa lahko pride do tudi do mašitve 
notranjosti, ĉe se voda filtrira od znotraj navzven. 
 
h) Počasna peščena filtracija 
 
Poĉasna pešĉena filtracija je podobna tehnologiji hitre pešĉene filtracije. Razlika je v hitrosti 
toka vode skozi pešĉeni filter, ki je v tem primeru 0,05 – 0,2m/h. Višina obiĉajnega pešĉenega 
filtrskega sloja je med 0,9 in 1,5m, pesek v njem pa je granulacije od 0,3 do 0,45mm 
(Montgomery W. H., 2005). Voda se ĉisti s fizikalno-kemiĉnimi in biološkimi procesi. 
Odstranitev suspendiranih delcev in mikroorganizmov poteka v zgornjih nekaj centimetrih 
filtra, kjer se zaradi razvoja biofilma vrši tudi mikrobna razgradnja (Dravec, 2002). V 
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podatkovni zbirki sestavnih delov vodovodnega sistema sta bila posebej izpostavljena pešĉeni 
filter in nadzorni sistem poĉasne pešĉene filtracije. 
 
i) Absorpcija z aktivnim ogljem 
 
Najbolj razširjeno absorpcijsko sredstvo za odstranjevanje neĉistoĉ iz vode je aktivno oglje. 
Njegova velika specifiĉna površina (600-1200 m2/g) in izredno porozna struktura je glavni 
vzrok za dobro absorpcijo (WHO, 2004). V aktivno oglje se absorbirajo praktiĉno vse v vodi 
raztopljene organske molekule, pa tudi neraztopljene snovi (npr. oljne kapljice) in doloĉene 
anorganske substance. Ne absorbira kovinskih ionov, absorbira pa njihove organske spojine. 
Aktivno oglje se obiĉajno uporablja za vode z niţjo vsebnostjo neĉistoĉ (npr. pri terciarnem 
ĉišĉenju). Ko se aktivno oglje zasiti, ga je treba regenerirati ali zamenjati (Dravec, 2002). 
Absorbirane snovi ni veĉ mogoĉe odstraniti s fizikalnimi postopki (kot prej s pranjem), ampak 
le s kemijskimi postopki (izpiranje s topilom), oz. ţarjenjem, ĉe so absorbirane organske 
snovi, ki pri ţarjenju izgorijo. Kot kritiĉni element je sta bila z vidika vzdrţevanja in 
nevarnosti posebej izpostavljen ogleni filter (regeneracija ali menjava oglenega filtra) ter 
predpriprava vode, ki odstrani organske snovi, katere bi omogoĉale rast mikrofilma na 
aktivnem oglju.  
 
4.2.4 Gradniki vodovodnega omreţja 
 
Vodovodno omreţje je sestavljeno iz vodovodnih cevi in vgrajenih armatur, katere opravljajo 
toĉno doloĉeno funkcijo.  
 
a) Vodovodno omreţje (cevovodi) 
 
Cevovodi se glede na funkcijo, dimenzijo cevi in poslediĉno koliĉino pretoka delijo na 
transportne, primarne in sekundarne cevovode. Transportni cevovodi so namenjeni transportu 
vode na veĉje razdalje, od vodnih virov do primarnega cevovoda. Primarni cevovod 
predstavlja omreţje cevovodov veĉjih dimenzij, ki so namenjeni transportu pitne vode od 
enega ali veĉ vodnih virov do sekundarnega cevovoda. Na transportnem in primarnem 
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cevovodu praviloma ni vgrajenih hidrantov in/ali prikljuĉenih konĉnih uporabnikov. 
Sekundarni cevovodi so namenjeni za neposredno prikljuĉevanje stavb na posameznem 
poselitvenem obmoĉju. Cevi so iz razliĉnih materialov, izbranih glede na notranje in zunanje 
statiĉne obremenitve, trajnost cevi, ceno, itd. Najpogostejši materiali cevi so: polietilen, duktil 
oz. nodularna litina, jeklo, pocinkano jeklo, poliester. V preteklosti pa sta bila pogosto 
uporabljena azbest cement in lito ţelezo. Za prilagajanje vodovodnega omreţja terenu, 
izdelavo odcepov, spajanje cevi in vgraditev armatur, se uporablja fazonske kose, kot so cevi 
z obojko, spojni kosi s prirobnico, reducirni kosi itd. Fazonski kosi v opisu niso posebej 
izpostavljeni in so zajeti kot del vodovodnega omreţja. Prikljuĉek sluţi za prikljuĉitev 
posameznega ali skupine uporabnikov na sekundarni vodovod. Meja prikljuĉka in 
sekundarnega vodovoda je ponavadi doloĉena z zakonodajo. Za potrebe opisa vodovodnega 
sistema je meja prikljuĉka vzeta med odcepom prikljuĉne cevi od sekundarnega vodovoda do 
obraĉunskega vodomera. Prikljuĉek je sestavljen iz (prikljuĉnega sklopa na sekundarno 
omreţje, dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obraĉunskim vodomerom, 
ventila pred obraĉunskim vodomerom, ĉistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in 
montaţno demontaţnega kosa ter obraĉunskega vodomera z nepovratnim ventilom Odlok o 
oskrbi s pitno vodo, Ur.l. RS 17/2006 z dopolnili). Transportni, primarni, sekundarni 
cevovodi in prikljuĉki tvorijo vodovodno omreţje v katerega so za potrebe vzdrţevanja in 
kontrole vgrajene razliĉne armature. 
 
b) Zaporne armature 
 
Naloga zapornih armatur je, da lahko v primeru okvare z zaprtjem izloĉimo posamezne dele 
cevovodov iz obratovanja (npr. na odcepih vgrajene hidrante, zraĉnike, blatnike). Na 
cevovodih manjših dimenzij se zasune vgrajuje v vodovodno omreţje neposredno z zasutjem, 
za veĉje premere cevovoda (DN > 200/300) pa se jih vgrajuje v armaturne jaške. Za zaporne 
armature do velikosti DN 200 se uporablja zasune z mehkim tesnjenjem, medtem ko se za 
zaporne armature veĉje od DN 200 vgradi prirobniĉne lopute z ekscentriĉnim zapiranjem. 
 
c) Zračnik 
 
Zraĉniki so elementi vodovodnega omreţja, ki so vgrajeni na vseh mestih, kjer se v cevovodu 
nabira zrak. To so predvsem najvišje toĉke cevovoda oz. mesta, kjer je tlak (merjen od tlaĉne 
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in ne hidrostatiĉne ĉrte) najmanjši. Sluţijo za odzraĉevanje cevovodov. Na vodovodnem 
sistemu se vgrajujeta dve vrsti zraĉnikov, in sicer izvedba v cestni kapi ter izvedba v jašku.  
 
d) Blatnik 
 
Blatnik oz. talni izpust sluţi za izpušĉanje blata, ki se useda v ceveh, pa tudi za izpušĉanje 
vode iz cevovodov pred popravili. Blatniki so vgrajeni na najniţjih toĉkah vodovoda oz. na 
mestih, kjer je tlak (merjen od tlaĉne in ne hidrostatiĉne ĉrte) najveĉji. Pri vgradnji blatnika 
mora biti poskrbljeno za odvajanje vode v vodotok ali jarek, preko izpustne glave z ţabjim 
poklopcem. V primerih, ko ni mogoĉe odvajati vode v bliţnji vodotok lahko funkcijo blatnika  
opravlja hidrant blatnik, kjer se izpust spelje v jašek, od koder je moţno ĉrpanje vode s 
cisterno. Izprane vode ni priporoĉljivo odvajati v kanalizacijo (DVGW, 2001). 
 
e) Poţarni hidrant 
 
Hidrant se uporablja za gašenje poţara. Glede na vrsto vgradnje se hidrante deli na podtalne 
in nadtalne. Konĉni hidrant pa je vgrajena armatura na koncu sekundarnega vodovoda, ki 
lahko sluţi tudi za potrebe poţarne varnosti, izvajanje meritev in izpiranje zaradi 
zagotavljanja ustrezne kakovosti pitne vode. Vgrajen je na tistih delih vodovodnega omreţja, 
ki jih ni mogoĉe zgraditi v obliki kroţne zanke. Voda v slepih cevovodih zastaja in se zaradi 
tega segreva, kar lahko povzroĉi razvoj patogenih in ostalih organizmov, ki lahko ogroţajo 
zdravje uporabnikov oz. negativno vplivajo na fizikalno-kemijske parametre  pitne vode, kot 
so barva, vonj in okus. Zato je treba cevovode, v katerih voda zastaja izpirati skozi konĉne 
hidrante in s tem prepreĉiti morebitno onesnaţenje (staranje) vode. 
 
4.2.5 Gradniki interne hišne napeljave 
 
Med interno hišno napeljavo spadajo cevi, armature in ostali elementi, ki so vgrajeni od 
ventila za obraĉunskim vodomerom do mesta odjema (pipe) uporabnika. Sem spada tudi 
odjemno mesto, ki je definirano kot zunanji ali notranji talni jašek ali zidna niša, v katerem je 
vodomer (Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS 17/2006 z dopolnili). Interna hišna napeljava 
je v lasti uporabnika, katerih je zadolţen tudi za njeno vzdrţevanje. Z vidika opisa so bili 
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posebej izpostavljeni vodomer, katerega vzdrţevanje spada pod pristojnost upravljavca 
vodovodnega sistema, interni cevovod, rezervoarji za pitno vodo v stavbi in odjemna mesta 
(pipe, pitniki, itd.). Kritiĉno je tudi zastajanje pitne vode v slepih vodih. 
 
4.2.6  Metode opisa vodovodnega sistema 
 
Opis poteka na veĉ nivojih in mora pokrivati celoten sistem od vodnega vira do konĉnega 
uporabnika. V prvi fazi se prepozna osnovne procese delovanja sistema (vodni vir, ĉrpanje, 
priprava, distribucija pitne vode in interna hišna napeljava). V praksi so moţne tudi razliĉne 
kombinacije gradnikov kot npr. veĉ vodnih virov, ki so preko distribucijskega omreţja 
povezani z enim objektom priprave pitne vode, itd. Vodovodni sistem se opiše s pomoĉjo 
podsistemov, gradnikov in sestavnih delov. Za veĉje vodovodne sisteme z velikim številom 
objektov se lahko uporabi diagram poteka s prirejeno simboliko (IWA, 2009), kot je 
prikazano na Sliki 22.  
 
 
Slika 22: Prirejeni diagram poteka vodovodnega sistema 
Fig. 22: Adjusted distribution system diagram for water supply system 
 
Pri zapletenih sistemih z veliko aktivnostmi se izdela diagram poteka od zgoraj navzdol, kjer 
vsak izmed glavnih korakov procesa poteka v smeri skozi vrh diagrama. Sekundarne 
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aktivnosti so navedene pod glavnimi koraki.  V primeru veĉjih, kompleksnejših vodovodnih 
sistemov se lahko sistem razdeli na podsisteme (ĉrpanje, priprava pitne vode, itd) in se te 
obdela v loĉenih diagramih poteka, ki opisujejo posamezni gradnik (npr. objekt priprave pitne 
vode). Na koncu sledi presoja korektnosti diagrama procesa.  
 
Poleg diagrama procesa se lahko za opis manjših vodovodnih sistemov izdela tudi tehnološko 
shemo (Slika 23), ki predstavlja detajlnejši prikaz sistema na nivoju gradnikov oz. sestavnih 
delov. Uporaba tehnoloških shem je priporoĉljiva za procese ĉrpanja, priprave in distribucije 
pitne vode, ki predstavljajo kljuĉne, pomembnejše postopke pri zagotavljanju varne oskrbe s 
pitno vodo ali pa so ti procesi prepoznani kot veĉja tveganja za pravilno delovanje sistema. 
 
 
Slika 23: Primer tehniĉne sheme razbremenilnika vode 
Fig 23: An example of technical water tank drawing 
 
Ĉe obstaja kataster vodovodnega sistema, se lahko z uporabo GIS tehnologije  izdela 
pregledna karta, ki poleg samega sistema prikazuje tudi bliţino kanalizacijskega omreţja, 
industrije, ĉistilnih naprav odpadne vode, greznic, itd. (Priloga I).  
 
Tipiĉni problemi pri izdelavi diagrama poteka, tehnološke sheme in karte sistema so 
predvsem pomanjkljiv kataster vodovodnega sistema, nezadostne informacije o uporabi 
zemljišĉ na obmoĉju vodovodnega sistema, pomanjkljivi podati o industriji in ostalih 
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onesnaţevalcih, prepoznavanje lokalnih in drţavnih subjektov s pomembnimi informacijami 
ali vlogami na tem podroĉju, ĉas, ki je potreben za terensko delo in ne-aţurnost podatkov, 
postopkov dela in dokumentacije. Namen druge faze izdelave naĉrta celovitega upravljanja s 
tveganjem je aţurni opis vodovodnega sistema s pomoĉjo orodij kot so diagrami poteka, 
geografski informacijski sistemi in tehnološke sheme ter poslediĉno razumevanje kvalitete 
oskrbe s pitno vodo, ki jo zagotavlja upravljavec. Vsi opisani gradniki podsistemov 
vodovodnega sistema so izpostavljeni nevarnostim,  ki imajo lahko posledice v neustrezni 
kakovosti in/ali koliĉini pitne vode. 
 
4.3 Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganja za vodovodni sistem 
 
Ko je sistem opisan sledi prepoznavanje moţnih nevarnosti. Ponavadi je ta aktivnost pogojena 
s skupino izkušenih strokovnjakov, ki dobro poznajo opisani sistem. Pri prepoznavanju 
nevarnosti se je treba osredotoĉiti na enega izmed gradnikov sistema in nevarnosti smiselno 
uvrstiti v kategorije. Zato bo v tem poglavju podrobneje predstavljena metoda za 
prepoznavanje vseh bioloških, fizikalno/kemijskih in mehanskih nevarnosti ter nevarnih 
dogodkov, ki lahko ogrozijo oskrbo s pitno vodo. Za vsak korak, ki je z diagramom poteka ali 
tehnološko shemo podan v opisu vodovodnega sistema, je treba prepoznati nevarnost in 
oceniti tveganje.  
 
4.3.1 Prepoznavanje nevarnosti za vodovodni sistem 
 
Prepoznavanje nevarnosti predstavlja enega izmed kljuĉnih korakov pri celovitem upravljanju 
s tveganjem. Temelji na statistiĉnih podatkih iz preteklosti, izkušnjah zaposlenih in dobremu 
poznavanju delovanja doloĉenega vodovodnega sistema. Glavni problemi pri  prepoznavanju 
nevarnosti so razmeroma velika verjetnost, da se katera izmed nevarnosti spregleda oz. ne 
upošteva, subjektivna presoja nevarnosti in pomanjkanje zadostne koliĉine ustreznih 
podatkov. 
 
Zato je bila, kot ena izmed kljuĉnih nalog magistrske naloge izdelana podatkovna zbirka 
nevarnosti, katere namen je pomagati upravljavcu pri doloĉevanju in izraĉunu tveganj. 
Vodovodni sistem je, za izdelavo seznama nevarnosti, obsegal vse fiziĉne in organizacijske 
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strukture, ki sluţijo namenu oskrbe s pitno vodo oz. transportu vode od vira do potrošnika. V 
seznamu so podane tudi nevarnosti, ki zadevajo uporabo pitne vode na mestu odvzema (pri 
uporabniku). Podatkovna zbirka je aplikativna in omogoĉa razmeroma enostavno 
posodabljanje (Priloga C). Izdelana je glede na strukturo vodovodnega sistema, ki je 
prikazana v Preglednici 5, 6 in Prilogi I. Podatkovna zbirka je sestavljena iz štirih sklopov 
(Slika24): 
 
 
Slika 24: Pregled in struktura podatkovne zbirke nevarnosti (glej Prilogo 3) 
Fig. 24. Preview and structure of hazard database (see Annex 3) 
 
V prvem sklopu je podana oznaka gradnika, ki ustreza doloĉenemu podsistemu (npr. gradnik 
vodovodnega omreţja ustreza podsistemu distribucije pitne vode), tip gradnika (npr. zaporna 
armatura) in sestavnega dela (npr. zasun). Oznake gradnikov, tipov gradnikov in sestavnih 
delov so podane v Prilogi 2. Na nivoju gradnikov so prikazani le najpomembnejši sestavni 
deli v kombinaciji z opisom vzroka nevarnosti, vrsto nevarnosti in njenih posledic.  
 
V drugem sklopu je definirana nevarnost
42
 (npr. okvara zasuna), nevarni dogodek (uporaba 
prevelike sile pri zapiranju zasuna) in posledica (npr. prekinitev oskrbe s pitno vodo zaradi 
sanacije okvare). Sledi klasifikacija nevarnega dogodka in nevarnosti (Slika 25).  
 
Nevarni dogodki so lahko povezani z naĉrtovanjem (npr. napaka pri projektiranju), 
obratovanjem (nepravilno vzdrţevanje) ali pa je njihov vzrok zunanji (sabotaţa, naravne 
nesreĉe, itd.). 
                                                 
42 Opomba: Obsega posledic (ti. škodnega potenciala) v tej nalogi ne bomo obravnavali 
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Slika 25: Klasifikacija nevarnih dogodkov in nevarnosti 
Fig 25: Classification of Hazardous events and Hazards 
 
Nevarnosti so lahko biološko, kemijsko, in radiološko onesnaţenje pitne vode, motnja ali 
prekinitev oskrbe in ogroţenost zaposlenih. Nevarnosti oz. nevarni dogodki imajo lahko za 
posledico ogroţanje kakovosti in koliĉine pitne vode ali pa povzroĉijo ekonomsko škodo 
upravljavcu vodovodnega sistema in/ali konĉnemu uporabniku. Na koncu je podana tudi 
oznaka vrste podsistema, na katero se doloĉena nevarnost oz. nevarni dogodek nanaša. Vsi 
vnosi v podatkovno zbirko so ustrezno šifrirani. V tretjem in ĉetrtem sklopu je z oznako 0 
(NE) in 1(DA) oznaĉeno, v katero vrsto nevarnosti, nevarnega dogodka in podsistema spada 
doloĉena nevarnost. Posledice nevarnosti so povezane z vsemi nivoji vodovodnega sistema 
zato mora biti veriga vzrokov in posledic mora biti ocenjena skozi celoten postopek oskrbe s 
pitno vodo. Na ta holistiĉen naĉin je prepreĉeno podcenjevanje nevarnosti do katerega pride, 
ĉe se pri delu omejimo zgolj na posamezne gradnike (sestavne dele) vodovodnega sistema. 
Uporaba podatkovne zbirke je preprosta, saj omogoĉa enostavno selekcijo nevarnosti glede na 
vse nivoje vodovodnega sistema (podsistem – gradnik – sestavni del). V podatkovni zbirki 
nevarnosti niso zajete vse moţne nevarnosti in nevarni dogodki, prav tako ni obdelana vsa 
tehnologija, ki se uporablja pri oskrbi s pitno vodo. Namen podatkovne zbirke je podati 
izhodišĉe za prepoznavanje nevarnosti, hkrati pa zbirka omogoĉa enostavno dopolnjevanje z 
dodatno prepoznanimi nevarnostmi.  
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4.3.2 Ocena tveganja za vodovodni sistem 
 
Tveganje, ki je povezano z vsako izmed prepoznanih nevarnosti, je definirano kot zmnoţek 
verjetnosti pojava neke nevarnosti in posledic, ki jih ta povzroĉi, ker je bil nevarnosti 
izpostavljen premalo oz. neodporen gradnik oz. sestavni del vodovodnega sistema. Posebno 
pozornost je treba nameniti nevarnostim, katerih posledice ogroţajo zdravje odjemalcev pitne 
vode. Namen ocene tveganja je loĉiti pomembna in manj pomembna tveganja. S predlaganim 
postopkom se za vsak opisani sestavni del vodovodnega sistema prepozna ali izloĉi 
nevarnosti, ki so podane v podatkovni zbirki (Priloga C). V tukaj izdelani metodi bo 
podrobneje obdelan postopek ocene tveganja za kakovost in koliĉino pitne vode, medtem ko 
se tveganja za ekonomsko škodo lahko doda naknadno po enakem postopku. Za postavljanje 
prioritet oz. razlikovanjem med pomembnimi in manj pomembnimi tveganji je treba doloĉiti 
stopnjo tveganja. Kot je bilo ţe predhodno omenjeno, je tveganje definirano kot zmnoţek 
verjetnosti izrednega dogodka in njegovih posledic. Najboljša metoda za doloĉitev verjetnosti 
pojava izrednega dogodka je uporaba dejanskih podatkov o nevarnih dogodkih, ki so se 
pojavili v preteklosti. Ĉe teh podatkov ni na razpolago se jih oceni. Poleg verjetnosti pojava, 
pa je treba upoštevati tudi zmoţnost njegove zaznave. Ĉe se nek izredni dogodek oz. 
nevarnost lahko pravoĉasno zazna, so posledice izrednega dogodka manjše, saj se jih 
ponavadi lahko prepreĉi oz. ublaţi. Tako je verjetnost pojava definirana z zmnoţkom 
pogostosti pojava in zmoţnostjo njegove zaznave, kot je prikazano v Preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Doloĉitev kategorij pogostosti in zmoţnosti zaznave  
Table 7: Determination of frequency and possibility of perception 
VERJETNOST 
POGOSTOST (Kolikšna je pogostost izr. dogodka?) 
ZMOŢNOST ZAZNAVE 
 (Kolikšna je zmoţnost zaznave izrednega dogodka?) 
OPIS KATEGORIJA OPIS KATEGORIJA 
od 1 dan do 1 teden 6 1 mesec do 1 leto 6 
od 1 teden do 1 mesec 5 od 1 teden do 1 mesec 5 
od 1 mesec do 0,5 leta 4 od 24h do 1 teden 4 
od 0,5 leta do 1 leto 3 0d 6h do 24h 3 
od 1 leto do 2 leti 2 od 1h do 6h 2 
od 2 leti do → 1 takoj 1 
 
Pogostost in zmoţnost zaznave se doloĉi za vsak izredni dogodek in njegove posledice 
posebej. Pri doloĉevanju pogostosti se upošteva potencialni vzrok za izredni dogodek, 
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medtem ko je zmoţnost zaznave ponavadi odvisna od tehniĉnih zmogljivosti (nadzora) 
sistema. Zato je treba analizirati nadzorne postopke (obratovalni monitoring, monitoring 
kakovosti pitne vode). Ĉe ti niso vzpostavljeni je moţnost detekcije zelo majhna (veĉja 
stopnja nevarnosti). Glede na kategorije, prikazane v Preglednici 7, se verjetnost pojava 
izrednega dogodka izraĉuna kot zmnoţek pogostosti in zmoţnosti zaznave po spodnji enaĉbi: 
 
 
 
Kjer so: 
P Verjetnost pojava 
P1 Pogostost pojava 
Z Zmoţnost zaznave 
 
Glede na Preglednico 7 in Enaĉbo 12 dobimo 36 moţnih vrednosti za verjetnost pojava 
izrednega dogodka. Vrednosti se vstavijo v matriko verjetnosti, prikazano v Preglednici 8. 
 
Table 8: Matrika verjetnosti izrednega dogodka 
Fig. 8: Probability matrix of hazardous event 
P POGOSTOST (P1) 
Z
M
O
Ţ
N
O
S
T
 Z
A
Z
N
A
V
E
 (
Z
) 
VERJETNOST 
od 2 leti do → od 1 leto do 2 leti 
od 0,5 leta do 1 
leto 
od 1 mesec do 
0,5 leta 
od 1 teden do 1 
mesec 
od 1 dan do 1 
teden 
1 2 3 4 5 6 
takoj 1 1 2 3 4 5 6 
od 1h do 6h 2 2 4 6 8 10 12 
0d 6h do 24h 3 3 6 9 12 15 18 
od 24h do 1 teden 4 4 8 12 16 20 24 
od 1 teden do 1 mesec 5 5 10 15 20 25 30 
1 mesec do 1 leto 6 6 12 18 24 30 36 
 
Matrika verjetnosti poda štiri kategorije verjetnosti pojava izrednega dogodka, ki so prikazane 
v Preglednici 9:. 
 
Preglednica 9: Kategorije verjetnosti izrednega dogodka 
Table 9: Probability categories of hazardous event 
VERJETNOST KATEGORIJA OZNAKA 
VELIKA 4 P4 
SREDNJA 3 P3 
MAJHNA 2 P2 
ZELO MAJHNA 1 P1 
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Verjetnost izrednega dogodka je s tem definirana in je treba doloĉiti tudi stopnjo njegovih 
posledic. Pri oceni stopnje posledic se upošteva trajanje (ĉas) posledic in izpostavljenost 
(število) konĉnih uporabnikov. Trajanje in izpostavljenost se lahko doloĉi na podlagi preteklih 
izkušenj ali pa se ju oceni. Posamezna nevarnost ima lahko razliĉne posledice in vsaka izmed 
posledic razliĉno stopnjo (oceni se posledice in nevarnosti!). Za primer nevarnosti, ki imajo 
kot posledico onesnaţenje pitne vode, je predlagana kategorizacija trajanja in izpostavljenosti, 
prikazana v Preglednici 10.  
 
Preglednica 10:  Doloĉitev kategorij trajanja in izpostavljenosti  
Table 10: Definition of duration and exposure  
POSLEDICE 
TRAJANJE  
(Trajanje onesnaţenja ali prekinitve oskrbe) 
IZPOSTAVLJENOST  
(Št. oseb z moteno oskrbo) 
OPIS KATEGORIJA OPIS KATEGORIJA 
od 1teden → 6 od 1000 do → 6 
od 3dni do 1teden 5 od 500 do 1000 5 
od 1dan do 3dni 4 od 100 ljudi do 500 ljudi 4 
od 6h do 1dan 3 od 50 ljudi do 100 ljudi 3 
od 3h do 6h 2 od 10 ljudi do 50 ljudi 2 
od 1h do 3h 1 od 1ĉlovek do 10 ljudi 1 
 
Trajanje in izpostavljenost se doloĉi za vsak izredni dogodek in njegove posledice posebej. 
Izpostavljenost je odvisna od velikosti oskrbovanega obmoĉja oz. dela vodovodnega sistema, 
ki ga prizadene izredni dogodek, medtem ko je trajanje deloma odvisno tudi od reakcijskega 
ĉasa upravljavca in zmoţnosti odprave posledic izrednega dogodka. 
 
Glede na kategorije, prikazane v Preglednici 10, se posledice izrednega dogodka izraĉuna kot 
zmnoţek trajanja in izpostavljenosti po spodnji enaĉbi: 
 
 
 
Kjer so: 
C Posledice pojava 
T Trajanje pojava 
I Izpostavljenost uporabnikov 
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Kot v primeru doloĉitve stopnje verjetnosti pojava, dobimo tudi glede na Preglednico 8 in 
enaĉbo 13, 36 moţnih vrednosti za posledice izrednega dogodka. Pridobljene vrednosti se 
vstavi v matriko posledic, prikazano v Preglednici 11. 
 
Preglednica 11: Matrika posledic izrednega dogodka 
Table 11: Consequence matrix of hazardous event 
C TRAJANJE (T) 
IZ
P
O
S
T
A
V
L
J
E
N
O
S
T
 (
I)
 
POSLEDICE 
od 1h do 3h od 3h do 6h od 6h do 1dan od 1dan do 3dni od 3dni do 1teden od 1teden → 
1 2 3 4 5 6 
od 1ĉlovek do 10 ljudi 1 1 2 3 4 5 6 
od 10 ljudi do 50 ljudi 2 2 4 6 8 10 12 
od 50 ljudi do 100 ljudi 3 3 6 9 12 15 18 
od 100 ljudi do 500 ljudi 4 4 8 12 16 20 24 
od 500 do 1000 5 5 10 15 20 25 30 
od 1000 do → 6 6 12 18 24 30 36 
 
 
Matrika posledic poda štiri kategorije verjetnosti pojava izrednega dogodka, ki so prikazane v 
Preglednici 12. 
 
Preglednica 12: Kategorije posledic izrednega dogodka 
Table 12: Categories of consequences of hazardous event 
POSLEDICE KATEGORIJA OZNAKA 
ZELO VELIKE  4 C4 
VELIKE  3 C3 
SREDNJE 2 C2 
MAJHNE 1 C1 
 
Na podlagi izraĉuna oz. ocene stopnje verjetnosti pojava izrednega dogodka in njegovih 
posledic se s pomoĉjo matrike tveganja ocenijo razredi tveganja, kot je prikazano v 
Preglednici 13. 
 
Preglednica 13: Matrika tveganja izrednega dogodka 
Table 13: Risk matrix of hazardous event 
TVEGANJE C1 C2 C3 C4 
P1 P1, C1 P1, C2 P1, C3 P1, C4 
P2 P2,C1 P2, C2 P2, C3 P2, C4 
P3 P3, C1 P3, C2 P3, C3 P3, C4 
P4 P4, C1 P4, C2 P4, C3 P4, C4 
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Matrika tveganja poda tri kategorije oz. stopnje tveganja, ki so prikazane v Preglednici 14. 
 
Preglednica 14: Kategorije tveganja izrednega dogodka 
Table 14: Risk categories of hazardous event 
TVEGANJE KATEGORIJA OZNAKA 
VELIKO 3 R3 
SREDNJE 2 R2 
MAJHNO 1 R1 
 
 
Uporaba matrik pri doloĉitvi verjetnosti pojava, njegovih posledic in stopnje tveganja poda 
grobo sliko tveganja, ki je uporabna za doloĉitev prioritete ukrepov zmanjševanja tveganja. 
Pri oceni tveganja kompleksnega vodovodnega sistema, za katerega je bilo prepoznano veliko 
število moţnih nevarnosti in izrednih dogodkov, pa je vĉasih treba razlikovati dejansko 
stopnjo tveganja znotraj treh kategorij, ki so prikazane na Sliki 30. Ĉe je prepoznanih npr. 20 
tveganj s stopnjo R3 in ţelimo znotraj te kategorije razlikovati med manj in bolj pomembnimi 
tveganji najvišje stopnje, je treba izraĉunati tudi število prioritete tveganja. 
 
Število prioritete tveganja43 (RPN) se izraĉuna z zmnoţkom posledic (C) in verjetnosti (P) po 
naslednji enaĉbi: 
 
 
 
Kjer so: 
 
RPN Število prioritete tveganja 
C Verjetnost pojava izrednega dogodka 
P Posledice pojava izrednega dogodka 
 
RPN  se lahko izrazi tudi s faktorji verjetnosti in posledic (glej enaĉbi 12 in 13): 
 
 
                                                 
43 Angl.: RPN: Risk priority number 
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Poleg RPN se izraĉuna tudi celotno število prioritete tveganja (TRPN44), kot seštevek RPN 
vseh analiziranih komponent sistema. RPN predstavlja oceno ogroţenosti sistema in se ga 
uporabi pri presoji preventivnih in korektivnih ukrepov. Po izvedbi ukrepov, se ponovno 
izraĉuna TRPN in se ga primerja s prejšnjim TRPN, tj. pred uporabo ukrepov.  
 
 
 
Kjer so: 
TRPN Celotno število prioritete tveganja 
RPE1,i Število prioritete tveganja za izredni dogodek n (i=1,2,…,n) 
 
Poleg tega je treba opredeliti tudi kriterij sprejemljivosti tveganja, ki lahko temelji tudi na 
številu prioritete tveganja. Tako se glede na vrednost RPN doloĉi prioritete znotraj 
posameznih kategorij tveganja, ki so bile doloĉene z uporabo matrike tveganja. Izkušnje z 
uporabo razliĉnih metod za analizo tveganja so pokazale, da 80 odstotkov vrednosti celotnega 
števila prioritete tveganja (TRPN) vsebuje zgolj 20 odstotkov posameznih moţnih izrednih 
dogodkov in njihovih posledic (McDermott, 2009).  
 
Za ponazoritev razlik med  posameznimi nevarnostmi in njihovimi posledicami se lahko 
uporabi Paretov diagram, ki omogoĉa izdelavo natanĉne slike tveganja. Za prikaz ocene 
tveganja  je v prvem koraku treba v preglednici prikazati rezultate ocene tveganja ter 
izraĉunati njihov celotni in kumulativni deleţ. Celotni deleţ se izraĉuna kot deleţ RPN 
posamezne nevarnosti glede na TRPN: 
 
 
 
Kjer so: 
CX Celotni deleţ 
RPNX Število prioritete tveganja za izredni dogodek X  
TRPN Celotno število prioritete tveganja 
                                                 
44
 TRPN:  Total risk priority number 
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Kumulativni deleţ pa se izraĉuna kot vsota deleţa doloĉene nevarnosti in deleţev nevarnosti, 
ki so po vrednosti pred doloĉeno nevarnostjo v seznamu (glej tudi Preglednico 17). 
 
 
 
Kjer so: 
KX(n) Kumulativni deleţ 
RPNX Število prioritete tveganja za nevarnost X  
n Število tveganj v seznamu pred tveganjem X 
 
Za laţje razumevanje matrike tveganja, števila prioritete tveganja in Pareto diagrama, bo v 
nadaljevanju podan krajši praktiĉni primer za razbremenilnik vode, ki je prikazan na Sliki 23. 
Za omenjeni razbremenilnik vode je bilo v oceni tveganja z uporabo matrik prepoznanih 5 
nevarnosti z najvišjo stopnjo tveganja (Preglednica 15). 
 
Preglednica 15: Primer ocene tveganja z uporabo matrik  
Table 15: An example of risk assessment with use of matrix 
NEVARNI 
DOGODEK 
VERJETNOST POSLEDICE 
TVEGANJE ZMOŢNOST 
ZAZNAVE 
POGOSTOST 
STOPNJA 
VERJETNOSTI 
TRAJANJE IZPOSTAVLJENOST 
STOPNJA 
POSLEDIC 
ND1 4 3 P2 5 3 C3 R3 
ND2 4 5 P3 6 4 C4 R3 
ND3 1 6 P2 6 6 C4 R3 
ND4 6 5 P4 3 4 C2 R3 
ND5 6 6 P4 6 6 C4 R3 
 
Zaradi omejenih finanĉnih virov upravljavca vodovodnega sistema je treba doloĉiti prioritete 
znotraj najvišje stopnje tveganja R3, zato se izraĉuna število prioritete tveganja.  
 
Preglednica 16: Izraĉun števila prioritete tveganja 
Table 16: Calculation of risk priority number 
  VERJETNOST POSLEDICE RPN 
(Z x P1 x T x I) NEVARNI 
DOGODEK 
ZMOŢNOST 
ZAZNAVE (Z) 
POGOSTOST (P1 TRAJANJE (T) IZPOSTAVLJENOST (I) 
ND1 4 3 5 3 180 
ND2 4 5 6 4 480 
ND3 1 6 6 6 216 
ND4 6 5 3 4 360 
ND5 6 6 6 6 1296 
TRPN 2532 
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Izraĉun RPN je pokazal velike razlike v tveganju med petimi nevarnimi dogodki. Izraĉunano 
je bilo tudi celotno število prioritete tveganja po Enaĉbi 16. Za izraĉun deleţa stopnje 
tveganja  posameznega izrednega dogodka in prikaz slike tveganja na Pareto diagramu, je 
treba za vsako tveganje izraĉunati celotni in kumulativni deleţ  (glej Enaĉbi 17 in 18). Pred 
izraĉunom je treba števila prioritete tveganja razdeliti od najveĉjega do najmanjšega.  
 
Preglednica 17: Izraĉun celotnega in kumulativnega deleţa tveganja 
Table 17: Calculation of total and cumulative percentage of individual risk 
NEVARNI DOGODEK RPN CELOTNI DELEŢ KUMULATIVNI DELEŢ 
ND5 1296 51% 51% 
ND2 480 19% 70% 
ND4 360 14% 84% 
ND3 216 9% 93% 
ND1 180 7% 100% 
TRPN 2532 100% - 
 
Rezultate izraĉuna celotnega in kumulativnega deleţa se prikaţe v Pareto diagramu, ki je 
prikazan v Grafikonu 1. 
 
 
Grafikon 1: Primer Pareto diagrama za oceno tveganja za razbremenilnik vode 
Graph 1: An example of Pareto chart for risk assessment for water reservoir  
 
Na podlagi ocene tveganja je treba za posamezna tveganja doloĉiti prioriteto. Prioriteto se 
doloĉi glede na izraĉunano število prioritete tveganja (od veĉjega proti manjšem). Iz Pareto 
diagrama je razvidno, da izredni dogodek ND5 predstavlja kar 51% vsega tveganja za vzorĉni 
primer razbremenilnika vode. Na ta naĉin lahko upravljavec doloĉi prioritetne ukrepe, ki bodo 
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v prvi fazi odpravili oz. zmanjšali tveganje izrednega dogodka ND5. Opisano metodo ocene 
tveganja je moţno prilagoditi ţeljam in potrebam posameznega upravljavca vodovodnega 
sistema. Ĉe je potreba po natanĉnejši sliki tveganja, se lahko razširi kategorije faktorjev 
verjetnosti in posledic ali pa se jih v nasprotnem primeru zmanjša.  
 
4.4 Določitev in validacija kontrolnih ukrepov, ponovna ocena in določitev prioritet 
 
Za vsako prepoznano nevarnost je treba doloĉiti obstojeĉe postopke nadzora oz. kontrole 
tveganja. Manjkajoĉe kontrole (tiste, ki so potrebne in niso vzpostavljene) morajo biti 
dokumentirane. V procesu upravljanja s tveganjem se teţi k temu, da so vsa tveganja 
odpravljena, kar pa ni vedno mogoĉe. V teh primerih se je treba osredotoĉiti na vse 
analizirane dejavnike tveganja (verjetnosti in pogostosti pojava okvare, stopnje njenih 
posledic in moţnosti zaznave) ter z doloĉenimi ukrepi zmanjšati stopnjo omenjenih 
dejavnikov. Ponavadi je najlaţje poveĉati moţnost zaznave okvare in/ali njenih posledic. 
Kadar so ogroţena ĉloveška ţivljenja, je treba reducirati stopnjo posledic nevarnosti.  
 
4.4.1 Določitev in opis ukrepov kontrole tveganja 
 
Ukrepi se delijo na preventivne in korektivne. Ĉe pa takšni ukrepi ne zagotavljajo zadostne 
varnosti je treba sistem nadgraditi. 
 
 
Slika 26: Ukrepi obvladovanja tveganja 
Fig. 26: Risk control measures 
MONITORING 
PREVENTIVNI KOREKTIVNI 
Koliĉina pitne vode 
Kakovost pitne vode 
NADGRADNJA SISTEMA 
TEHNIĈNI 
ADMINISTRATIVNI 
UKREPI 
IZRAVNALNI 
NADOMESTNI 
Ulĉar, M. 2010. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo.  
Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer.                                                                      83 
Na koncu se vzpostavi (dopolnjeni) monitoring (Glej poglavje 4.7), ki zagotavlja podatke o 
uspešnosti ukrepov (Slika 26). 
 
Kontrolni oz. preventivni ukrepi pomenijo prepreĉevanje in ne samo odpravljanje nevarnosti. 
Slonijo na dejstvu, da se ukrepi opravijo vnaprej (po naĉrtu), preden pride do nevarnega 
dogodka. Ta vrsta ukrepov zahteva mnogo kvalificiranih strokovnjakov in veliko opreme za 
kakovostno diagnosticiranje. Ĉe obstajajo doloĉila v kakšnih ĉasovnih obdobjih je treba 
opraviti doloĉen preventivni ukrep se ta imenuje periodiĉen ali tudi naĉrten ukrep. Pri tem se 
nekatere kritiĉne elemente  zamenjuje ne glede na njihovo dejansko izrabljenost.   
 
Ĉe gre za preventivne postopke vzdrţevanja (tehniĉni ukrepi) se je treba zavedati, da vsak 
sestavni del oz. gradnik vodovodnega sistema dela pod razliĉnimi pogoji in ima svoje 
optimalne stroške vzdrţevanja. Proizvajalec predpiše dnevne, tedenske, meseĉne in letne 
aktivnosti, s frekvenco in tehnologijo preventivnih pregledov za obiĉajne obratovalne 
razmere.  
 
 
Slika 27: Primer iz podatkovne zbirke kontrolnih ukrepov 
Fig. 27: An example of control measures database 
 
Elementi vodovodnega sistema obiĉajno delujejo pod razliĉnimi pogoji in so razliĉno 
obremenjeni (npr. ene ĉrpalke so bolj obremenjene od drugih), zato je treba pogostost 
preventivnih pregledov prilagoditi dejanskemu obratovanju, tako da bodo pravoĉasni, torej ne 
prepozni in ne prezgodnji. Prezgodnji pregledi ne pokaţejo potrebe po posegih, zato so stroški 
vzdrţevanja veĉji. Prepozni pregledi pa se odraţajo predvsem na številu korektivnih posegov, 
kateri pa so ponavadi zelo dragi.  
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Tipiĉno delitev preventivnih (tehniĉnih) ukrepov prikazuje Slika 27. V grobem se delijo na 
nadzor, ki predstavlja podporno funkcijo upravljanja s tveganjem in na naĉrtno vzdrţevanje, 
kjer se izvajajo dela po vnaprej doloĉenem planu. Celotna zbirka omenjenih ukrepov je 
podana v Prilogi D.  Poleg preventivnih vzdrţevalnih ukrepov se izvaja tudi administrativne 
preventivne ukrepe, kot so zakonska zašĉita vodnega vira, komunikacija z lastniki zemljišĉ 
okoli vodnega vira, oz. ozavešĉanje konĉnih uporabnikov, itd.  
 
Med korektivne ukrepe spadajo ukrepi, ki se jih izvede po pojavu nevarnega dogodka. 
Tovrstnih ukrepov ni mogoĉe vnaprej ĉasovno naĉrtovati, saj je natanĉen ĉas nastopa 
nevarnega dogodka neznan, zato so to ponavadi neplanirani ukrepi. Okvare ali onesnaţenja so 
nenadne, posledice pa v posameznih primerih lahko tudi katastrofalne. Ukrepi so lahko tudi 
aktivni (redukcija nevarnosti oz. pojava, npr. tlaĉnega udara, ipd.) ali pasivni (poveĉanje 
odpornosti, ipd.).  
 
4.4.2 Validacija učinkovitosti kontrolnih ukrepov 
 
Validacija je proces pridobivanja dokazov, da so kontrolni ukrepi uĉinkoviti. Za veĉino 
ukrepov to pomeni, da je  treba uporabiti razširjen program monitoringa za prikaz obratovanja 
sistema pod obiĉajnimi in ekstremnimi pogoji delovanja45. Uĉinkovitost vsakega kontrolnega 
ukrepa je treba oceniti z vidika celotnega vodovodnega sistema, saj ima lahko okvara enega 
sestavnega dela posledice na celoten vodovodni sistem. Validacija kontrolnih ukrepov 
ponavadi zahteva uporabo veĉ razliĉnih metodologij. Tako se lahko npr. rezervni vir 
elektriĉne energije validira tako, da se vkljuĉi, ko zmanjka elektriĉne energije in se hkrati 
izvede potrebne meritve za zagotovitev zadostne koliĉino elektriĉne energije. Primer obrazca 
za prikaz in validacijo kontrolnega ukrepa je podan v Preglednici 18. 
 
Preglednica 18: Doloĉitev in validacija ukrepov obvladovanja tveganja 
Table 18: Determination and validation of risk control measures 
NEVARNOST 
NEVARNI 
DOGODEK 
P C M R KONTROLNI UKREP UĈINKOVITOST OPOMBE 
Mikrobiološka 
onesnaţenost 
pitne vode 
Ţivalski iztrebki 
v pitni vodi po 
obilnem deţevju 
3 5 2 30 
Filtracija vode 
Ukrep prekuhavanja vode 
ĉe filtracija odpove 
Odstranjevanje protozoe – garancija 
in testiranje proizvajalca glede na 
velikost membrane in oocit 
Pojav z vodo 
prenosljivih bolezni v 
podobnih okolišĉinah  
                                                 
45 Tega se ne sme zamenjati z obratovalnim monitoringom, ki pokaţe ali so validirani ukrepi uĉinkoviti. 
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Med validacijo je treba spremljati uĉinkovitost ukrepov kontrole tveganja glede na pred- 
definirane kritiĉne meje, katere so lahko doloĉene z zgornjo in spodnjo mejo vrednosti 
doloĉenih parametrov. Ĉe gre za kontrolni ukrep vzdrţevanje reziduala klora v pitni vodi, se 
lahko kritiĉno mejo izrazi z zahtevo, da je v vodi 0,2-0,5mg/l (DVGW, 2007) reziduala klora, 
Ph 6,5-9,5 (Pravilnik pitni vodi, Ur.l RS 19/04 z dopolnili) in motnost manjša od 1 NTU (glej 
tudi poglavje 4.6). Ĉe so bili ukrepi pred uporabo naĉrta upravljanja s tveganjem ţe validirani, 
ponovna validacija ni potrebna. 
 
4.4.3 Ponovna ocena tveganja   
 
Po validaciji kontrolnih ukrepov je treba tveganje ponovno oceniti z upoštevanjem 
uĉinkovitosti izvedenih ukrepov. Poleg dolgoroĉne uĉinkovitosti je potrebno upoštevati tudi 
moţnost nedelovanja oz. odpovedi posameznega kontrolnega ukrepa v krajšem ĉasovnem 
obdobju (npr. redni tedenski pregled objekta ni mogoĉ zaradi letnih dopustov in poslediĉno 
pomanjkanja delovne sile). Nevarnosti za katere obstaja visoko tveganje, kontrolni ukrepi pa 
zanje niso doloĉeni, se izpostavi. 
 
4.4.4 Določitev prioritetnih ukrepov 
 
Za preostala tveganja je potrebno doloĉiti prioritete. Za visoka tveganja se poleg poleg 
preventivnih in kontrolnih ukrepov lahko izvede tudi rekonstrukcija oz nadgradnja sistema, ki 
pomnei obseţnejši poseg v obstojeĉi sistem (poveĉanje odpornosti sistema). Tovrstna 
nadgradnja sistema se izvaja praviloma iz varnostnih razlogov. V tem primeru se s predelavo 
celega sistema ali z zamenjavo njegovih sestavnih delov doseţe veĉjo zanesljivost 
obratovanja.  
 
4.5 Izdelava, uporaba in vzdrţevanje načrta izboljšav  
 
Ĉe so obstojeĉe metode kontrole tveganja neuĉinkovite ali jih ni, je treba izdelati in 
implementirati naĉrt izboljšav oz. nadgradnje vodovodnega sistema. Tovrstna nadgradnja ne 
pomeni nujno veĉjih finanĉnih vloţkov. V doloĉenih primerih se lahko tveganju izognemo z 
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revizijo obstojeĉe dokumentacije in vpeljavo novih, dodatnih delovnih procesov (ukrepov). 
Naĉrt izboljšav lahko vkljuĉuje kratko, srednje in dolgoroĉne programe ukrepanja. 
Za ukrepe, ki potrebujejo velika finanĉna vlaganja je potrebna natanĉna analiza in smiselno 
doloĉanje prioritet. Naĉrte izboljšav se lahko poda v obrazcu, ki je prikazan v Preglednici 19. 
 
Preglednica 19: Naĉrt izboljšanja kvalitete pitne vode (ukrepi in odgovornosti) 
Table 19: Drinking water quality improvement plan (actions and accountabilities) 
IZBOLJŠAVA RAZLOG IZVEDBA ODGOVORNOST ROK IMPLEM. STATUS 
Uporaba ukrepov 
za kontrolo 
tveganj v povezavi 
s paraziti 
Cryptosporidium je bil prepoznan 
kot preostalo tveganje 
 
Iztrebki (ţivina) v bliţini 
nezašĉitenega vodnjaka je lahko 
razlog za mikrobiološko 
onesnaţenje pitne vode 
 
Trenutno ni nobenih dokazov, da je 
tovrstno tveganje pod nadzorom 
Namestitev in validacija 
UV dezinfekcije. 
Validacija zahteva 
primerjavo teoretiĉne 
uĉinkovitosti priprave in 
zahtevane za uniĉenje 
kriptosporidija 
Vodja oddelka 
priprave pitne vode 
(Skrajni datum 
izvedbe in 
uporaba ukrepa) 
(v teku, se še ni 
zaĉelo, itd.) 
 
Uporabo naĉrta izboljšav je treba spremljati in validirati, kar potrjuje uĉinkovitost dodatnih 
ukrepov. Poleg tega se je treba zavedati, da uporaba novih ukrepov omejevanja tveganja lahko 
pomeni novo nevarnost vodovodnemu sistemu. Pri izdelavi naĉrta izboljšav je treba 
upoštevati (IWA, 2009): 
 
 Razliĉne moţnosti zmanjševanja tveganja, 
 doloĉitev odgovornosti za izdelavo in uporabo naĉrta izboljšav, 
 ceno in finanĉne vire, 
 potrebno izobraţevanje, 
 dodatne procese dela, 
 komunikacijo z javnostjo, 
 raziskave in razvoj, 
 izdelavo navodil v primeru izrednih dogodkov, 
 komunikacijo in poroĉanje. 
 
Glavni problemi pri izdelavi naĉrta izboljšav so ponavadi iskanje finanĉnih virov, 
pomanjkanje strokovne podpore in prepreĉevanje novih tveganj kot posledice izboljšav oz. 
sprememb na vodovodnem sistemu.  
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4.6 Določitev obratovalnega monitoringa kontrolnih ukrepov 
 
Obratovalni monitoring vkljuĉuje doloĉitev in validacijo monitoringa prvotnih kontrolnih 
ukrepov in izboljšav z namenom spremljanja uĉinkovitosti obratovanja vodovodnega sistema. 
Poleg tega je v tem koraku treba tudi definirati korektivne ukrepe za vse primere, ko kontrolni 
oz. preventivni ukrepi odpovejo ter pride do onesnaţenja in/ali prekinitve oskrbe s pitno vodo. 
Število in vrsta kontrolnih ukrepov je odvisna od velikosti sistema in je pogojena z vrsto in 
frekvenco  nevarnosti, ki ogroţajo vodovodni sistem. Monitoring kontrolnih toĉk sluţi kot 
kljuĉna podpora upravljanju s tveganjem saj se z njim dokaţe, da so kontrolni ukrepi 
uĉinkoviti. Po drugi strani pa monitoring zagotavlja, da se v primeru kakršne koli spremembe 
v sistemu, pravoĉasno ukrepa in prepreĉi morebitno onesnaţenje in/ali prekinitev oskrbe s 
pitno vodo. Za vzpostavitev uĉinkovitega obratovalnega monitoringa je treba predhodno 
opredeliti sledeĉe: 
 
 Kaj se bo spremljalo, 
 kako se bo spremljalo, 
 trajanje in pogostost monitoringa, 
 kje se bo spremljalo, 
 kdo bo spremljal (odgovornost), 
 kdo bo izvajal analize podatkov (vzorcev) 
 kdo bo prejel rezultate jih ovrednotil in interpretiral ter, ĉe bo potrebno ukrepal. 
 
Obratovalni monitoring obiĉajno temelji na enostavnih meritvah, kot so merjenje pretoka, 
tlaka, motnosti vode, itd., kot je prikazano v Preglednici 20. 
 
Preglednica 20: Kratko in dolgo roĉni obratovalni monitoring in korektivni ukrepi 
Table 20: Short and long term monitoring requirements and corrective action 
KONTROLNI UKREP KRITIĈNA MEJA KAJ KJE KDAJ KAKO KDO 
KOREKTIVNI 
UKREP 
Konstantno spremljanje 
koncentracije dezinf. sredstva 
Doziran: do 1,2 mg/l 
Prosti rezidual: 0,10 – 0,50 
mg/l 
Konc. 
klora 
Ĉrpališĉe  
Stalno  - On 
line 
Merilna 
naprava 
Dispeĉer 
Dvig ali spust 
koncentracije 
doziranega klora 
 
Za doloĉene kontrole je treba doloĉiti kritiĉne meje izven katerih varnosti oskrbe s pitno vodo 
ni mogoĉe zagotoviti. Odmik od teh meja pomeni takojšnje ukrepanje in obvešĉanje konĉnih 
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uporabnikov ter pristojnih drţavnih ogranov. Obratovalni monitoring in korektivni ukrepi 
morajo prepreĉiti zauţitje onesnaţene vode. Zaradi ĉim krajšega odzivnega ĉasa upravljavca, 
morajo biti korektivni ukrepi preddefinirani kjer koli je to mogoĉe. Pri tem pa je treba 
upoštevati: 
 
 Ali so korektivni ukrepi pravilno dokumentirani, 
 ali so doloĉene odgovornosti za izvedbo ukrepov, 
 ali so zaposleni ustrezno usposobljeni, imajo zadostna pooblastila in delovna sredstva, 
 kakšna je uĉinkovitost korektivnih ukrepov in 
 ali je mogoĉe prepreĉiti ponovno potrebo po korektivnem ukrepu. 
 
Obratovalni monotoring je treba prilagoditi zahtevam zakonsko doloĉenega HACCP sistema. 
V ta namen se doloĉi kritiĉne kontrolne toĉke, ki so definirane kot stopnja proizvodnega 
procesa, na kateri se z ustreznim kontrolnim ukrepom potencialno nevarni dogodek prepreĉi, 
odstrani oziroma zmanjša na sprejemljivo raven. 
 
Preglednica 21: Odloĉitveno drevo za doloĉitev KKT (Jamnik, Ţitnik, 2009) 
Table 21: Decision tree for determination of CCP (Jamnik, Ţitnik, 2009) 
VPRAŠANJE ŠT. VSEBINA VPRAŠANJA ODGOVOR 
1. 
Ali obstaja visoko ali srednje tveganje v tej  fazi 
procesa ? 
NE – NI  KKT DA – Pojdi na vprašanje št. 2 
2. Ali tveganje lahko obvladamo ? NE – NI KKT DA – Pojdi na vprašanje št. 3 
3. Ali je proces vpeljan zato, da zmanjša tveganje ? 
NE –  POJDI NA 
VPRAŠANJE ŠT.4 
DA – KKT 
4. 
Ali se kontaminacija pojavi ali poveĉa do 
nesprejemljive vrednosti ? 
NE – NI KKT DA – Pojdi na vprašanje št.5 
5. 
Ali naslednji proces odstrani ali zmanjša tveganje 
na sprejemljivo raven ? 
NE – KKT DA  - NI KKT 
 
Za doloĉitev KKT (kritiĉnih kontrolnih toĉk) iz predhodno opravljene analize moţnih tveganj 
se uporabi odloĉitveno drevo (Interno gradivo JP VO-KA d.o.o., 2010) (Preglednica 21). 
Odloĉitveno drevo je sosledje vprašanj, ki jih je treba oblikovati za vsako ugotovljeno 
tveganje v vseh fazah procesa oskrbe s pitno vodo. Namen odloĉitvenega drevesa je 
identifikacija KKT in njihova loĉitev od obiĉajnih kontrolnih ukrepov. Z doloĉitvijo KKT se 
zadosti zakonskim zahtevam in implementira HACCP naĉela v naĉrt upravljanja s tveganjem. 
Tipiĉni problemi pri izvajanju obratovalnega monitoringa so predvsem pomanjkanje 
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strokovnega znanja, finanĉnih virov (predvsem ti. on-line monitoring) in odklonilen odnos 
zaposlenih zaradi sprememb delovnih postopkov. 
 
4.7 Potrditev učinkovitosti načrta upravljanja s tveganjem 
 
Z izvedbo formalnega procesa potrditve naĉrta upravljanja s tveganjem se zagotovi, da naĉrt 
prinaša ţelene rezultate. Vsak kontrolni ukrep mora imeti natanĉno doloĉen in opisan reţim 
monitoringa, ki potrjuje njegovo uĉinkovitost (npr. parametri v pitni vodi so pod doloĉeno 
mejo). Pogostost verifikacije je odvisna od zaupanja med upravljavcem in drţavnim 
regulatornim organom. Obiĉajno se potrditev izvaja periodiĉno (npr. enkrat na mesec) ali ob 
veĉjih spremembah v vodovodnem sistemu.  
 
Za potrditev mikrobiološke kakovosti pitne vode se ponavadi spremlja indikatorske 
parametre
46
. Najpogostejši indikatorski parameter je v tem primeru bakterija E. coli, katere 
prisotnost lahko pomeni fekalno onesnaţenje pitne vode. V nasprotju z mikrobiološkimi 
parametri se pri kemijskih parametrih meri dejanske koncentracije doloĉene snovi v vodi. Za 
veĉino kemijskih snovi v vodi je znaĉilno, da se redko pojavijo v koncentracijah, ki bi lahko 
ogrozile ĉloveška ţivljenja. Zato se vsebnost mikrobioloških parametrov v vodi spremlja 
pogosteje kot vsebnost kemijskih parametrov. Poleg omenjenih parametrov je priporoĉljivo 
tudi spremljanje okusa in vonja vode pri uporabnikih, na mestih odjema. Pri vzpostavitvi 
rutinskega verifikacijskega monitoringa je potrebno (IWA, 2009): 
 
 upoštevati veljavno zakonodajo s podroĉja kakovosti pitne vode, 
 doloĉiti in razdeliti odgovornosti med zaposlene, 
 izbrati akreditiran laboratorij za izvedbo analiz, 
 pravilno doloĉiti mesta odvzema vzorcev, 
 doloĉiti pogostost (periodo) odvzema vzorcev, 
 zagotoviti pravilno interpretacijo rezultatov in 
 vzpostaviti sistem poroĉanja o rezultatih vzorcev regulatornim organom. 
 
Poleg analiz kakovosti pitne vode, verifikacija naĉrta upravljanja s tveganjem obsega tudi 
presojo korektnosti izvajanja preventivnih in korektivnih ukrepov. Revizijo naĉrta upravljanja 
                                                 
46 Zakonodaja s podroĉja kakovosti pitne vode je podrobneje opredeljena v poglavju 3.2.6 
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s tveganjem lahko izvajajo interni ali eksterni revizorji (npr. Ministrstvo za zdravje), ki 
zagotavljajo nadzor nad kvaliteto vode in tveganji. Poleg zunanjih regulatornih ustanov pa je 
treba upoštevati tudi mnenje uporabnikov (WHO, 2009).   
 
V Republiki Sloveniji je notranji nadzor podrobneje opredeljen v Pravilniku o pitni vodi (Ur. 
l. RS 19/2004 z dopolnili). V 10. ĉlenu omenjenega pravilnika mora biti notranji nadzor 
vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoĉa prepoznavanje mikrobioloških, 
kemiĉnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi 
ter izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritiĉnih 
kontrolnih toĉkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Poleg ti. notranjega 
nadzora se izvaja tudi drţavni monitoring, ki sluţi  preverjanju ali pitna voda izpolnjuje 
zahteve omenjenega pravilnika ter zlasti zahteve da niso preseţene mejne vrednosti 
parametrov, doloĉene v Prilogi I. Drţavni monitoring izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje. 
Potrditev uĉinkovitosti naĉrta upravljanja s tveganjem v Republiki Sloveniji izvaja tako 
upravljavec kot tudi drţava.  
 
4.8 Priprava upravljavskih postopkov 
 
V tem koraku je treba doloĉiti in dokumentirati postopke dela v obiĉajnem in izrednem 
delovanju vodovodnega sistema. Preventivne in korektivne ukrepe, ki so bili podani v 
Poglavju 4.4, se podrobneje popiše in s tem se zagotovi njihovo pravilno izvajanje. 
Pomemben del celovitega upravljanja s tveganjem je razvoj korektivnih ukrepov, ki v primeru 
odmika od obiĉajnega delovanja vodovodnega sistema zagotovijo ĉimprejšnjo odpravo 
nepravilnosti. Za primer, da se pojavi nepredviden izredni dogodek, katerega posledice so 
lahko katastrofalne, naj bo kot del naĉrta celovitega upravljanja s tveganji tudi splošni naĉrt 
ukrepanja v kriznih razmerah
47
. Korektivni ukrepi so lahko doloĉeni na nivoju vodovodnega 
sistema, podsistema, gradnika ali sestavnega dela. Za vsakega izmed ukrepov se izdela naĉrt 
in opiše natanĉen postopek izvedbe. Poleg opisa postopkov dela, je treba vzpostaviti tudi 
sistem poroĉanja izvedenih del, vodenja evidenc okvar in izdelati oceno stroškov.  
                                                 
47 V slovenski zakonodaji tovrstno problematiko obravnava predvsem Uredba o vsebini in izdelavi naĉrtov zašĉite in reševanja Ur. l. RS, št 
3/2002 (17/2002 – popr., z dopolnili) 
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4.9 Razvoj podpornih programov 
 
Podporni programi predstavljajo aktivnosti, ki pripomorejo k dodatnemu razvoju in 
usposobljenosti zaposlenih o metodi celovitega upravljanja s tveganjem. Programi ponavadi 
vsebujejo izobraţevanja, raziskave in razvoj, katerih glavne naloge so: 
 
 Doloĉitev potrebnih podpornih programov za vkljuĉitev v naĉrt, 
 pregled in revizija obstojeĉih programov, 
 razvoj manjkajoĉih podpornih programov. 
 
V naĉrt upravljanja s tveganjem so lahko vkljuĉene razliĉne vrste podpornih programov, kot 
je prikazano v Preglednici 22. 
 
Preglednica 22: Vrste podpornih programov, ki so lahko vkljuĉene v naĉrt upravljanja s 
tveganjem 
Table 22: Types of supporting programs that could be included in risk management 
PODPORNI 
PROGRAM 
NAMEN PRIMER 
Izobraţevanje in 
osvešĉanje 
Zagotoviti, da zaposleni in zunanji izvajalci 
razumejo varnost oskrbe s pitno vodo in 
posledice njihovih dejanj oz. odloĉitev. 
Predstavitev naĉrta upravljanja s tveganjem 
Doloĉitev zahteve o kompetencah zunanjih izvajalcev 
Higiena pri delu 
Raziskave in 
razvoj 
Podpora odloĉitvam za izboljšanje 
kakovosti pitne vode. 
Razumevanje moţnih nevarnosti 
Raziskave za boljše zaznavanje onesnaţenosti 
Uporaba hidravliĉnih modelov 
 
Poleg razvoja in raziskav lahko podporni programi obravnavajo tudi druge tematike, kot so 
pravilna kalibracija merilne opreme, preventivno vzdrţevanje in seznanjanje zaposlenih o 
pravnih vidikih oskrbe s pitno vodo (dolţnosti in pravice vzdrţevalca sistema za oskrbo s 
pitno vodo). 
 
4.10 Program periodične revizije načrta upravljanja s tveganjem 
 
Naloga skupine za upravljanje s tveganjem so periodiĉni pregledi naĉrta in njegovo 
posodabljanje v skladu s preteklimi izkušnjami. Revizija predstavlja pomemben korak pri 
celotni uporabi naĉrta in zagotavlja podlago za bodoĉe ocene tveganja, saj se pogoji delovanja 
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vodovodnega sistema z uporabo novih tehnologij hitro spreminjajo. Vse posodobitve naĉrta 
upravljanja s tveganjem je treba dokumentirati. Evidence naj vsebujejo: 
 
 Datum zadnje revizije, posodobitve in  sestanka, 
 spremembe v sestavi skupine upravljanja s tveganjem, 
 spremembe glede vodnih virov, ĉrpanja, priprave in distribucije pitne vode, 
 revizijo obratovalnih parametrov, 
 validacijo novih kontrolnih ukrepov, 
 revizijo verifikacije, 
 interna in eksterna poroĉila o naĉrtu upravljanja, 
 datum naslednje, predvidene revizije. 
 
Glavni problemi pri periodiĉni reviziji naĉrta so pomanjkanje ĉasa in motivacija zaposlenih, 
vodenje evidenc o spremembah in zagotavljanje kontinuirane podpore naĉrtu s strani 
zaposlenih. 
 
4.11 Pregled načrta po izrednem dogodku 
 
Prednost izvajanja naĉrta upravljanja s tveganjem je zmanjšanje števila nevarnih dogodkov in 
njihovih posledic. Kljub temu pa lahko pride do pojava izrednega dogodka. Z analizo po 
dogodku se zopet izvede pregled naĉrta, katerega naloga je iskanje vzrokov in analiza 
uĉinkovitosti ukrepov, ki so bili izvedeni. Rezultat tovrstne analize je izĉrpno poroĉilo o 
vzroku za izredni dogodek in predlog izboljšave naĉrta upravljanja s tveganjem z namenom 
prepreĉitve ponovne nesreĉe. Revizija naj odgovori na naslednja vprašanja: 
 
 Kaj je bil vzrok za nesreĉo? 
 Ali je bil vzrok ţe prepoznan v oceni tveganja? 
 Kako in kdaj  je bil problem prepoznan? 
 Kateri ukrepi so bili predvideni in kako so bili izvedeni? 
 Ali so bili uporabniki pravoĉasno obvešĉeni in ustrezno zašĉiteni? 
 Ali so obstajali problemi v komunikaciji in kako so bili obravnavani? 
 Kakšne so bile kratko in dolgoroĉne posledice nesreĉe? 
 Kako se lahko izboljša ocena tveganja, ukrepe in komunikacijo? 
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Ĉe gre za nevarnost, ki ni bila prepoznana v oceni tveganja, je treba izdelati naĉrt izboljšav, v 
katerem so opredeljena vsa potrebna sredstva za odpravo obravnavanega tveganja.  
 
Metoda celovitega upravljanja s tveganjem, opisana v Poglavju 4, bo v nadaljevanju 
uporabljena kot podlaga za izdelavo naĉrta celovitega upravljanja s tveganjem za lokalni 
vodovodni sistem Preţganje, ki je v upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija 
d.o.o. S tem ţelimo pokazati uporabnost in primernost izdelave metodologije, pomoţnih 
preglednicin konĉne, skupne ocene tveganja. 
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5 CELOVITO UPRAVLJANJE S TVEGANJEM ZA VS PREŢGANJE 
 
Lokalni vodovodni sistem Preţganje upravlja Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 
po pogodbi z Mestno obĉino Ljubljana. Za vodovodni sistem je ţe izdelan naĉrt ocene tveganj 
v skladu s HACCP naĉeli, katerih problematika je podrobneje opisana v poglavju 3.1.2.  
 
Cilj uporabe naĉrta celovitega upravljanja s tveganjem za vodovodni sistem Preţganje bo 
predvsem izboljšanje obstojeĉega HACCP sistema in s tem zagotavljanje oskrbe s pitno vodo 
v ustrezni kakovosti in zadostni koliĉini. Naĉrt bo omogoĉil veĉjo transparentnost obratovanja 
in pripomogel k racionalnem oz. ekonomiĉnem reševanju problemov. Metoda bo, za razliko 
obstojeĉega HACCP sistema, podrobneje upoštevala tudi tista tveganja, ki ogroţajo zadostno 
koliĉino pitne vode. Uporaba metode bo potekala v enajstih korakih, kot je navedeno v 
Poglavju 4 (Preglednica 4).  
 
5.1 Oblikovanje delovne skupine in ocena stroškov projekta 
 
V delovno skupino za izdelavo naĉrta celovitega upravljanja s tveganjem so bili predlagani 
strokovnjaki s podroĉja vodnih virov, ĉrpanja, priprave in distribucije pitne vode (Priloga E). 
Vsi ĉlani so zaposleni v podjetju in dobro poznajo problematiko zagotavljanja oskrbe s pitno 
vodo. Izbrani so bili na podlagi izkušenj, ki izhajajo iz njihovega dosedanjega dela. Skupina 
se deli na dva dela. V oţjem izboru so predvsem vodje sluţb in direktor sektorja Vodovod48, 
kateri imajo moţnost in pooblastilo za sprejemanje pomembnih odloĉitev na svojem podroĉju.  
 
Kot vodja skupine je predlagana zaposlena, ki opravlja funkcijo odgovorne osebe za skladnost 
pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS. št. 19/04 z dopolnili, 6. ĉlen). Naloga 
avtorja magistrske naloge je tehniĉna pomoĉ pri izvedbi ocene tveganja in uporabi naĉrta v 
obstojeĉe poslovne procese podjetja. Poleg zaposlenih v Sektorju vodovod sta v oţjem izboru 
tudi predstavnika Razvojne sluţbe in Sluţbe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode iz 
Tehniĉno investicijskega sektorja.  
 
                                                 
48 Sektor vodovod je razdeljen na tri sluţbe in sicer Sluţbo vzdrţevanja vodarn (SVV), Sluţbo vzdrţevanja vodovodnega omreţja (SVVO) in 
Merilno sluţbo (MS). Sanitarna sluţba spada pod Sluţbo vzdrţevanja vodarn. 
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Skupino se lahko, glede na potrebe, razširi z dodatnimi ĉlani. V širši izbor so uvršĉeni vodje 
posameznih oddelkov znotraj sluţb sektorja Vodovod. Njihovo delo je operativne narave in s 
svojim sodelovanjem lahko pripomorejo h korektnosti izvedbe ocene tveganja (Priloga F).  
 
Kot zunanji subjekti so prepoznane drţavne in obĉinske institucije, katerih naloga je nadzor, 
priprava zakonodaje s podroĉja oskrbe s pitno vodo in financiranje (Priloga G). Podroĉje 
ministrstva za okolje in prostor so predpisi in nadzor ĉrpanja in distribucije pitne vode, 
medtem ko Ministrstvo za zdravje predlaga zakonodajne akte, ki obravnavajo kakovost pitne 
vode. Naloga Inštituta za varovanje zdravja je predvsem ugotavljanja stanja o skladnosti in 
zdravstveni ustreznosti pitne vode. Mestna obĉina Ljubljana je lastnik vodovodnega sistema 
Preţganje in financira obnove in nadomestitve javne komunalne infrastrukture. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Maribor izvaja analize vzorcev internega nadzora nad kakovostjo 
pitne vode. 
 
Glede na to, da so v skupini predvideni kot ĉlani zgolj zaposleni v podjetju, ni bilo narejene 
ocene stroškov izdelave naĉrta upravljanja s tveganjem. V Prilogi H je podana zgolj poraba 
delovnih ur zaposlenih, ki imajo sedmo stopnjo izobrazbe. Ocenjeno je bilo, da je za izdelavo 
naĉrta upravljanja s tveganjem potrebnih skupno 262 ur dela.  
 
5.2 Opis delovanja VS Preţganje 
 
Vodovodni sistem Preţganje oskrbuje s pitno vodo pribliţno 600 prebivalcev naselij 
Preţganje, Malo Trebeljevo, Veliko Trebeljevo, Volavlje in del Zgornje Besnice. Leţi 
vzhodno od Ljubljane na višini 500 m.n.m. Vodovodni sistem je bil zgrajen med letoma 1996 
in 2007. Pregledna karta vodovodnega naselja in okolice je podana v Prilogi I.  
 
5.2.1 Vodni vir Pečovje 
 
Vodni vir je površinsko zajetje Peĉovje, ki se nahaja v ozki grapi pod vasjo Preţganje (Priloga 
J). Neposredno zaledje nad zajetjem je pogozdeno, medtem ko je na grebenu vas Preţganje z 
njivami, vrtovi, rastlinjaki in neurejenimi gnojišĉi in greznicami. Zajetje je zgrajeno v 
globoko razpokanem triadnem plastovitem dolomitu z vloţki skrilavca. Podzemna voda je 
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površinskega znaĉaja in se napaja s padavinami, ki pronicajo skozi razpokan dolomit v 
globino (Interno gradivo Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., 2010).  Vodni vir je 
zašĉiten z Uredbo o vodovarstvenem obmoĉju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 
barja in okolice Ljubljane (Ur.l.RS, št. 115/2007 z dopolnili). Iz bliţjega zajemnega objekta z 
volumnom 1m
3
 voda gravitacijsko priteĉe v vodno celico ĉrpališĉa Peĉovje (5m3), kot je 
prikazano na Sliki 28. Povpreĉna izdatnost vodnega vira je 0,25l/s. 
 
Slika 28: Poenostavljena tehnološka shema vodovodnega sistema Preţganje 
Fig. 28: Simple technological scheme of Water supply system Preţganje 
 
5.2.2 Črpanje in priprava pitne vode v črpališču Preţganje 
 
V ĉrpališĉu Preţganje sta dva ĉrpalna agregata proizvajalca Grundfos z nazivnim pretokom 
4,5l/s in nominalno dobavno višino 150m. Na tlaĉni strani ĉrpalnih agregatov je vgrajena 
dezinfekcijska naprava za doziranje natrijeve hipoklorove  kisline proizvajalca Prominent z 
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maksimalno kapaciteto 10l/s. Na izhodu iz ĉrpališĉa je povratni cevovod, na katerem sta 
namešĉena merilnika motnosti in prostega dezinfekcijskega sredstva. V objektu je vgrajena 
oprema za nadzor, krmiljenje in prenos podatkov, ki omogoĉa spremljanje koliĉine dodanega 
dezinfekcijskega sredstva, motnost vode in prisilni zagon oz. izklop ĉrpalk na daljavo. 
Ĉrpališĉe Preţganje je bilo zgrajeno leta 1996, medtem ko je bila naprava za pripravo pitne 
vode namešĉena v letu 2009. V ĉrpališĉu je vgrajen varnostni ventil s ĉistilnim kosom.  
 
Letna koliĉina naĉrpane vode je okoli 35.000m3, medtem ko je bilo prodane v letu 2009 
pribliţno 30.000 m3. Opazen je majhen trend poveĉanja naĉrpane in prodane vode. Trend 
vodnih izgub postopoma pada iz 25% v letu 2007 na 14% v letu 2009 (Grafikon 2). 
 
 
Grafikon 2: Vodna bilanca za VS Preţganje (2007-2009) 
Graph 2: Water balance for WSS Preţganje (2007-2009) 
 
5.2.3 Distribucija pitne vode v VS Preţganje 
 
Distribucija pitne vode v vodovodnem sistemu Preţganje poteka preko treh vodohranov, dveh 
hidropostaj, treh reducirnih postaj in vodovodnega omreţja z vgrajenimi armaturami. 
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a) Vodohrani in prečrpalnice 
 
Iz ĉrpališĉa Peĉovje se voda ĉrpa v vodohran Preţganje, kjer sta dve vodni celici s prostornino 
50m
3
 in hidropostaja s tremi ĉrpalnimi agregati, ki sluţijo za oskrbo višje leţeĉih objektov v 
vasi Preţganje. V objektu je tudi oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov z merilniki 
tlaka, pretoka in nivoja. Iz vodohrana Preţganje voda gravitacijsko teĉe do vodohranov 
Volavlje in Veliko Trebeljevo. Vodohran Volavlje ima eno vodno celico s prostornino 50m
3
. 
V sklopu objekta je tudi hidropostaja s štirimi ĉrpalnimi agregati, ki preĉrpava vodo do višje 
leţeĉih objektov v naselju Volavlje. Na skrajnem jugu vodovodnega sistema je nad naseljem 
Veliko Trebeljevo vodohran Trebeljevo, ki ima eno celico z volumnom 50m
3
. Objekt nima 
opreme za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov. Vodohran in hidropostaja Volavlje sta bila 
zgrajena l. 2007, vodohran Preţganje l. 1996 in vodohran Trebeljevo l. 2004. 
 
b) Varnostni ventil in zaporni zasun v Jašku I ter reducirne postaje 
 
Na sekundarnem cevovodu iz vodohrana Trebeljevo je vgrajen varnostni ventil, ki je 
vzporedno vezan z zapornim zasunom, katerega delovanje je povezano z nivojem gladine 
vode v vodohranu Trebeljevo. Zaradi razgibanega površja so v omreţju razmeroma visoki 
tlaki, zato so vgrajene tri reducirne postaja (glej Prilogo K). Dve od reducirnih postaj imata 
vgrajene tudi varnostne ventile. 
 
d) Vodovodno omreţje vodovodnega sistema Preţganje 
 
Skupna dolţina vodovodnega omreţja VS Preţganje je 1.361 m. Od tega je primarnega 
omreţja 3.822m in sekundarnega omreţja 9.239m. Vodovodno omreţje je bilo zgrajeno med 
leti 1996 in 2008. Veĉino omreţja je iz nodularne litine z dimenzijo DN100 za primarne 
vodovode in dimenzijami med DN32 do DN100 za sekundarne vodovode. V vodovodnem 
sistemu je 201 prikljuĉkov v skupni dolţini 6.507m.  Zaradi zagotavljanja poţarne varnosti je 
vgrajenih 93 hidrantov s premerom DN80. Od tega je 18 konĉnih hidrantov, ki poleg poţarne 
varnosti sluţijo tudi izpiranju vodovodnega omreţja. Z enakim namenom je vgrajenih tudi 8 
blatnikov s prostim iztokom in 21 hidrantov blatnikov. Odzraĉevanju vodovodnega omreţja 
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sluţi 31 zraĉnikov. V vodovodnem sistemu je bilo zgrajenih osem armirano betonskih jaškov. 
Skupno število zapornih armatur je 184. 
 
5.2.4 Interna hišna napeljava uporabnikov VS Preţganje  
 
Porabo pitne vode pri uporabnikih se meri z 263 obraĉunskimi vodomeri. Ostali podati niso 
na voljo. 
 
5.2.5 Upravljanje in vzdrţevanje VS Preţganje 
 
Vzdrţevanje vodovodnega sistema Preţganje je vkljuĉeno v poslovne procese upravljavca in 
je povezano s sistemom kakovosti, ki predstavlja najvišji regulacijski krog vodenja v podjetju. 
Na ta naĉin se  obvladuje posamezne dele vodovodnega sistema na nivoju visoke zanesljivosti 
in s tem neprekinjene oskrbe s pitno vodo v zadostni koliĉini in primerni kakovosti. Redno 
vzdrţevanje predstavlja ţe vzpostavljene postopke kontrole tveganja, ki temeljijo na 
zakonskih doloĉilih in naĉelih dobre prakse. Od vsakega dobavitelja opreme se v tehniĉnih 
prevzemnih pogojih zahteva, da pripravi podatke, ki se nanašajo na preventivno vzdrţevanje 
in sicer z namenom, da se jih lahko uporabi v neposredni praksi. Vsakemu sestavnemu delu 
vodovodnega sistema (ĉrpalni agregat, zasun, hidrant, itd.) se zaradi preglednosti pripne 
matiĉno številko in se ga vkljuĉitev v naĉrt vzdrţevanja. 
 
Z namenom opisa vzdrţevanja vodovodnega sistema Preţganje so bili izdelani standardni 
postopki dela, ki so doloĉeni na nivoju vodovodnega sistema, podsistema, gradnika ali 
sestavnega dela. Vsak standardni postopek dela vsebuje splošni opis, opis izvedbe dela, 
ocenjen ĉas dela, ki je lahko normiran ali doloĉen za vsak primer posebej, letno periodo dela, 
število potrebnih delavcev z ustrezno izobrazbo (usposobljenost). Podani so v Prilogi M. 
 
Izvedeno vzdrţevalno delo oz. ukrep mora biti evidentiran z dokumentom (delovnim 
nalogom), ki vsebuje podatke o ĉasu izvedbe, izvajalcu dela, vrsti dela in sestavnemu delu 
sistema na katerem je bilo izvedeno.  Za preventivna vzdrţevalna dela na vodovodnem 
sistemu Preţganje je izdelan letni naĉrt z vso potrebno dokumentacijo za vsak gradnik in 
sestavni del vodovodnega sistema posebej, kot je prikazano v Prilogi N. Vsa dokumentacija o 
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izvedenih delih se preko delovnih nalogov vodi v poslovnem informacijskem sistemu 
upravljavca.   
 
5.2.6 Opis problematike VS Preţganje 
 
Najveĉji problem vodovodnega sistema predstavlja vodno zajetje Peĉovje, saj ob veĉjih 
nalivih priteĉejo hudourniške vode, onesnaţevala pa skupaj z odplakami, ki priteĉejo po grapi 
v neposredni bliţini zajetja in skozi razpokan dolomit vdirajo v zajetje. 
 
 
Grafikon 3: Rezultati analiz vzorcev pitne vode od 2007 do 2009 na VS Preţganje 
Graph 3: Drinking water samples test results from 2007 till 2009 for WSS Preţganje   
 
Poleg poveĉane motnosti (fizikalno-kemijsko onesnaţenje) se v pitni vodi pojavijo tudi 
mikrobiološka onesnaţevala, kot so E. coli, Clostridium perfringens in koliformne bakterije. 
Število neskladnih vzorcev, ki so bili odvzeti v sklopu rednega notranjega nadzora med 
letoma 2007 in 2009, je razmeroma visoko (Grafikon 3). 
 
Prikazani vzorci so bili odvzeti v objektih in omreţju vodovodnega sistema ter pri konĉnih 
uporabnikih. Razlog za fizikalno kemijsko neskladnost pitne vode je bila vedno poveĉana 
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motnost, ki je v doloĉenih primerih presegla 30NTU. V štirih vzorcih je bila prisotna E. coli, 
kar kaţe na stik surove vode s fekalijami. Ostale mikrobiološke neskladnosti so bile posledica 
prisotnosti indikatorskih parametrov.  
 
V ĉrpališĉu Preţganje na nekaterih mestih odpada omet. Opazno je tudi rjavenje kovinskih 
delov. Zaradi prostorske stiske v objektu je merilna sonda za motnost postavljena za 
dezinfekcijsko napravo, kar pomeni, da se surovo vodo najprej dezinficira, potem pa se šele 
ugotovi, ali je bila voda primerna za dezinfekcijo.
49
 
 
V ĉrpališĉu Preţganje in vodnem zajetju Peĉovje je bilo evidentiranih v preteklih letih (2007-
2009) tudi najveĉ izrednih dogodkov, kot je prikazano v Preglednici 23. 
 
Preglednica 23: Izredni dogodki na VS Preţganje (2007-2009) 
Table 23: Hazardous events in WSS Preţganje (2007-2009) 
NAZIV OBJEKTA IZREDNI DOGODEK ŠT. IZR. DOG. 
VODNO ZAJETJE PEĈOVJE Okvara plovnega ventila 1 
ĈRPALIŠĈE PREŢGANJE Okvara zagona enega ali veĉ ĉrpalnih agregatov 2 
ĈRPALIŠĈE PREŢGANJE Merilnik pretoka ni bil kalibriran 1 
ĈRPALIŠĈE PREŢGANJE Okvara merilne sonde 1 
PRIPRAVA PITNE VODE PREŢGANJE 
Neĉistoĉe iz dezinfekcijskega sredstva zamašile membrano na ĉrpalki 
dozirnega sistema 
2 
VARNOSTNI VENTIL – JAŠEK 1 Okvara hitro izpustnega ventila 1 
VODOHRAN PREŢGANJE 
Zaradi udara strele poškodba modema in digitalno analognega 
pretvornika 
2 
VODOVODNO OMREŢJE VS 
PREŢGANJE 
Okvara na prikljuĉku 1 
  
V vodni celici vodnega zajetja Peĉovje je prišlo do okvare plovnega ventila merilnika nivoja. 
Veĉji problem predstavljajo ĉrpalni agregati v ĉrpališĉu Preţganje, kjer je v dveh primerih 
prišlo do okvare zagona ene ali veĉ ĉrpalk. Zabeleţeno je bilo tudi nepravilno delovanje 
merilnika pretoka, zato je bila potrebna ponovna kalibracija. Podobno kot v vodnem zajetju je 
tudi v ĉrpališĉu prišlo od okvare merilne sonde. Dezinfekcijska naprava za doziranje 
natrijevega hiperklorita je bila vgrajena v letu 2009. Naslednje leto sta bila evidentirana dva 
                                                 
49 Voda je primerna za dezinfekcijo ĉe motnost ne presega vrednosti 1NTU. 
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izredna dogodka, katerih posledica je bila prekinitev dezinfekcije surove vode. Razlog so bile 
neĉistoĉe v dezinfekcijskem sredstvu, ki so zamašile membrano dozirne ĉrpalke.  
 
V jašku I (Slika 28) sta namešĉena varnostni ventil in zasun vezan na nivo gladine vode v 
vodohranu Trebeljevo. Zaradi kamenja v cevovodu se varnostni ventil po izpustu vode ni 
zaprl, prišlo je do poplavitve  jaška in poslediĉno vodnih izgub. Pred varnostnim ventilom ni 
vgrajenega lovilca nesnage. Pokrov ne tesni, zato je jašek pogosto poplavljen. Skozi dve 
odprtini v steni tudi vdira voda. 
 
V vodohranu Preţganje sta bili evidentirani dve okvari na opremi za prenos podatkov kot 
posledici udara strele. V prvem primeru je prišlo do okvare modema, medtem ko je v drugem 
primeru odpovedal digitalno analogni pretvornik. Strojni del vodohrana je s pregrado loĉen od 
vodne celice. Za pregrado je opazno odpadanje ometa. Na površini vode v celici se nabira 
kalcijev karbonat. V vroĉih poletnih dneh se na boĉni steni nabira kondenz, kar kaţe na 
prevelika nihanja temperature v vodohranu. 
 
Za vodohrana Trebeljevo in Volavlje ni bilo zabeleţenih izrednih dogodkov. V vodohranu 
Trebeljevo so vhodna vrata narejena iz nerjaveĉega materiala. V spodnjem delu vrat je ozka, 
nezašĉitena odprtina. V notranjem delu levo od vrat je prezraĉevalna rešetka, katere 
(razmeroma velike) odprtine niso zašĉitene pred vdorom mrĉesa in prašnih delcev. Stene 
vodohrana niso ustrezno obdelane in so pregrobe. Skozi steno na dveh delih zamaka voda.  
 
Vodohran Volavlje je najnovejši objekt vodovodnega sistema Preţganje. V zaĉetni fazi 
obratovanja objekta so bile opaţene in odpravljene doloĉene nepravilnosti, kot npr. manjkajoĉ 
ţabji poklopec na izpustu. Voda v vodni celici zastaja, saj je protokol polnjenja neposredno 
vezan na gladino vode v vodohranu. Voda sproti doteka in celica se nikoli ne sprazni do 
konca, kar povzroĉa nevšeĉnosti tudi pri vzdrţevanju oz. ĉišĉenju vodne celice. Objekt ni 
tehniĉno varovan. Na vodovodnem omreţju ni bilo zabeleţenih izrednih dogodkov razen ene 
okvare na hišnem vodovodnem prikljuĉku.   
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5.3 Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganja za VS Preţganje  
 
Nevarnosti in izredni dogodki za vodovodni sistem Preţganje so bili prepoznani s pomoĉjo 
podatkovne zbirke groţenj, ki je podrobneje opisana v Poglavju 4.3 in na podlagi opisa 
vodovodnega sistema. Doloĉeni so bili na nivoju sestavnih delov sistema.  
 
Na podlagi prepoznanih nevarnosti in izrednih dogodkov je sledila ocena tveganja, kjer so 
bile upoštevane izkušnje iz preteklosti in podati iz strokovnega gradiva. Skupno je bilo 
prepoznanih 18 izrednih dogodkov (tveganj), ki ogroţajo kakovost in 17 izrednih dogodkov  
(tveganj), ki zadevajo koliĉino pitne vode. Tveganja so bila ocenjena na podlagi zmnoţka 
verjetnosti pojava doloĉene nevarnosti in njenih posledic. Slika tveganja je bila izdelana s 
pomoĉjo matrike tveganja in Pareto diagrama, loĉeno za kakovost in koliĉino pitne vode. 
 
5.3.1 Tveganja v povezavi s kakovostjo pitne vode za VS Preţganje 
 
Kakovost pitne vode ogroţa skupno 18 tveganj50. Od tega jih 4 predstavlja najvišjo stopnjo 
tveganja, 2 srednjo in 12 nizko stopnjo tveganja, kot je prikazano v Grafikonu 4. 
 
 
Grafikon 4: Število tveganj glede na stopnjo tveganja – kakovost pitne vode 
Graph 4: Number of risk associated with level of risk – quality of drinking water 
  
                                                 
50 Celotna slika posameznih tveganj za kakovost pitne vode je podana v Prilogi 15 
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Glede na število prioritete tveganja obsegajo nevarni dogodki z najvišjo stopnjo tveganja kar 
80 odstotkov celotnega tveganja
51
. Nevarni dogodki, ki imajo srednjo stopnjo tveganja 
predstavljajo 5 odstotkov, medtem ko tisti z najniţjo stopnjo nevarnosti obsegajo 15 
odstotkov celotnega števila prioritete tveganja.  
 
Slika tveganja je, glede na celotni deleţ posamezne stopnje tveganja, prikazana v Grafikonu 
5. 
 
 
Grafikon 5: Pareto diagram stopnje tveganja za kakovost pitne vode 
Graph 5: Pareto chart of risk level for quality of drinking water 
 
Ocena tveganja je pokazala, da je bil kot najbolj tveganju izpostavljen vodni vir oz. vodno 
zajetje Peĉovje, katerega deleţ je 61 odstotkov celotnega števila prioritete tveganja za 
kakovost pitne vode.  
 
S 26 odstotki sledi priprava oz. dezinfekcija pitne vode, ki je zaradi razmeroma pogoste 
motnosti vode neuĉinkovita. Zaradi velikega števila sestavnih delov in velikih tlaĉnih razlik, 
obsega deleţ vodovodnega sistema 5 odstotkov celotnega tveganja.  
 
                                                 
51 To pomeni, da 10 nevarnosti oz. tveganj s stopnjo R3 predstavlja 57% celotnega tveganja kakovosti pitne vode za VS Preţganje. 
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Ĉrpališĉe Preţganje, trije vodohrani in interna hišna napeljava prispevajo skupaj 9 odstotkov 
tveganja. Pareto diagram, ki prikazuje deleţe tveganja med objekti vodovodnega sistema 
Preţganje, je podan v Grafikonu 6. 
 
 
Grafikon 6: Pareto diagram deleţa tveganja za kakovost pitne vode med objekti VS Preţganje 
Graph 6: Pareto chart of risk distribution for water quality of WSS Preţganje 
 
Namen ocene tveganja je, loĉiti manj in bolj pomembna tveganja. Kot kriterij za omenjeno 
selekcijo je bila upoštevana stopnja tveganja, doloĉena s pomoĉjo matrike tveganja. Najveĉje 
tveganje predstavljajo nevarnosti, ki imajo najvišjo stopnjo tveganja R3, zato so podrobneje 
predstavljene v Preglednici 24. 
 
a) Nevarni dogodki z najvišjo stopnjo tveganja 
 
Razlogi za ogroţenost vodnega vira so bili deloma podani ţe v opisu vodovodnega sistema. 
Glede na analize vzorcev, prikazane v Grafikonu 2 je razlog za neskladnost pitne vode 
predvsem pogosta motnost vode na vodnem viru. Motnost vode je pokazatelj prisotnosti 
delcev, velikosti od 1nm do 1μm. Delce tvorijo anorganske in organske snovi ter 
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mikroorganizmi (glineni delci, mulj, bakterije...).  V Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št.:19/04 
z dopolnili) je motnost uvršĉena v Prilogo 1, del C, med indikatorske parametre, kar pomeni, 
da mejna vrednost ni doloĉena na podlagi podatkov o nevarnostih za zdravje. Mejna vrednost 
oz. specifikacija zahteva, da je "motnost sprejemljiva za uporabnike in je brez neobičajnih 
sprememb". V primeru priprave pitne vode iz površinske vode motnost ne sme presegati 1,0 
NTU, v vodi po izstopu iz naprave za pripravo pitne vode. Za vodno zajetje Peĉovje je ocena 
tveganja pokazala, da predstavlja najvišjo stopnjo tveganja nevarnost onesnaţenja vodnega 
zajetja, kot posledico dveh izrednih dogodkov in sicer vdora fekalne vode iz okoliških greznic 
(obmoĉje VS Preţganje nima urejene kanalizacije) in splakovanja padavinske vode v vodno 
zajetje z iztrebki ţivali, kot posledice ţivinoreje. Sama motnost neposredno ne ogroţa zdravja 
ljudi, vendar so rezultati analiz vzorcev v preteklosti pokazali preseţene vrednosti 
koliformnih bakterij in predvsem E-coli.  
 
Preglednica 24: Nevarnosti in nevarni dogodki z najvišjo stopno tveganja za VS Preţganje 
Table 24: Hazards and hazardous events with highest risk level for WSS Preţganje 
OBJEKT 
SESTAVNI 
DEL 
NEVARNOST NEVARNI DOGODEK 
MOŢNE 
POSLEDICE 
ST. 
TVEGANJA 
VZ 
PEĈOVJE 
PRISPEVNO 
OBMOĈJE 
VODNEGA 
ZAJETJA 
Onesnaţenje 
prispevnega 
obmoĉja vodnega 
zajetja 
Vdor fekalne vode iz greznic; 
pronicanje skozi prepustna tla v 
izvirsko vodo 
Onesnaţenje surove 
vode (strupene 
kemikalije, patogeni 
org.) 
R3 
VZ 
PEĈOVJE 
PRISPEVNO 
OBMOĈJE 
VODNEGA 
ZAJETJA 
Onesnaţenje 
prispevnega 
obmoĉja vodnega 
zajetja 
Intenzivno kmetijstvo, gnojenje, 
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ni bila pravilno naĉrtovana 
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R3 
 
Bakterije vrste Escherichia Coli so vedno prisotne v ĉloveškem in ţivalskem blatu ter 
poslediĉno v odplakah in vodah, ki so onesnaţene s fekalijami. Prisotnost E. coli v pitni vodi 
zanesljivo dokazuje, da je bila voda v vodnem viru Peĉovje fekalno onesnaţena. Po 
Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04 z dopolnili) so bakterije Escherichia coli uvršĉene v 
Prilogo I, del A, med mikrobiološke parametre.  
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Tehnologija priprave pitne vode v PV Preţganje ni bila pravilno naĉrtovana v fazi gradnje 
vodovodnega sistema, saj je bila omejena zgolj na dezinfekcijo pitne vode z natrijevim 
hiperkloridom. Parametri surove vode niso bili pravilno upoštevani, saj delci oz. motnost 
vode šĉiti patogene mikroorganizme pred uĉinki dezinfekcije in veĉa porabo dezinfekcijskega 
sredstva. Kot posledica omenjene nepravilnosti je bila prepoznana nevarnost pomanjkljive 
priprave pitne vode zaradi napaĉne tehnologije in odpornosti patogenih organizmov na 
dezinfekcijsko sredstvo.  
 
Kombinacija motnosti izvirske vode in onesnaţenosti s fekalijami predstavlja najvišje 
tveganje za zdravje ljudi, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Preţganje. 
 
b) Nevarni dogodki s srednjo stopnjo tveganja 
 
V procesu dezinfekcije pitne vode so bile s srednjo stopnjo tveganja
52
  ocenjene moţnosti 
pojava kemikalij, saj sta v zadnjih dveh letih zabeleţena dva izredna dogodka odpovedi 
delovanja dozirne ĉrpalke, kot posledice neĉistoĉ v kemikalijah in poslediĉno zamašitve 
membrane dozirne ĉrpalke. Poleg kemikalij v PV Peĉovje je bila v vodohranu Volavlje 
prepoznana s srednjo stopnjo tveganja tudi nevarnost poškodbe objekta, kar je posledica 
odsotnosti opreme za varovanje objekta. Vodohran nima alarmnega sistema, zato je nemogoĉe 
pravoĉasno zaznati nepooblašĉen vstop v objekt, katerega posledica je lahko namerno oz. 
nenamerno onesnaţenje pitne vode ali poškodba objekta.  
 
c) Nevarni dogodki z nizko stopnjo tveganja 
 
Za vodno zajetje Peĉovje je bila prepoznana ena nevarnost z nizko stopnjo tveganja in sicer 
divje odlagališĉe odpadkov na obmoĉju zajetja in poslediĉno onesnaţenje pitne vode. Nad 
grapo, ki se vzpenja nad obmoĉjem ograjenega zajetja je manjša makadamska cesta, skrita 
med gozdnatim poboĉjem, kar predstavlja idealne pogoje za nedovoljeno odlaganje 
odpadkov.  
 
                                                 
52 Seznam tveganja s srednjo in nizko stopnjo je podan v Prilogi 14. 
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Pred vgradnjo nove naprave za dezinfekcijo vode je razmeroma pogosto prihajalo do okvare 
dozirnega sistema (v stari napravi), kot enega izmed najbolj kritiĉnih sestavnih delov sistema 
za dezinfekcijo. Razen odpovedi delovanja dozirne ĉrpalke zaradi neĉistoĉ v kemikalijah, z 
novo napravo ni teh teţav, kljub temu pa je potrebna dodatna previdnost. 
 
V vseh vodohranih (Preţganje, Trebeljevo in Volavlje) ter v ĉrpališĉu Preţganje je bilo 
opaţeno nabiranje kondenza na stenah in stropu vodnih celic, kar lahko vpliva na poveĉano 
rast mikroorganizmov in poslediĉno povzroĉa probleme s kakovostjo pitne vode. Problem je v 
prezraĉevalnem sistemu, in prevelikem nihanju temperature v objektu. Problematiĉne so tudi 
rešetke prezraĉevalnega sistema, ki so prevelikih dimenzij, kar lahko zopet vodi do 
problemov s kakovostjo pitne vode. V vodohranu Volavlje obstaja tudi tveganje onesnaţenja 
pitne vode v vodni celici, saj je zaradi zagotavljanja poţarne vode objekt predimenzioniran. 
Vodohran nima opreme za nadzor in daljinsko krmiljenje. Voda v vodni celici poleg 
predimenzioniranosti zastaja zaradi merilca nivoja, ki je nastavljen tako, da voda sproti doteka 
v vodohran (vodna celica se nikoli ne sprazni).  Zastajanje vode lahko povzroĉi rast biofilma 
na stenah vodne celice in poslediĉno mikrobiološko onesnaţenje pitne vode.  
 
Za vodovodno omreţje sta bili prepoznani dve nevarnosti z nizko stopnjo tveganja. Zaradi 
pogoste motnosti izvirske vode ni mogoĉe prepreĉiti distribucije delcev v vodovodno 
omreţje. Vodovodno omreţje se sicer periodiĉno izpira, vendar se s tem ne odstrani biofilma, 
katerega rast dodatno spodbuja prisotnost delcev (motnost) v izvirski vodi. Pri ekstremni 
obremenitvi vodovodnega omreţja lahko pride do odlušĉanja oblog in poslediĉno problemov 
s kakovostjo pitne vode.  
 
Zaradi predimenzioniranosti (poţarna varnost) in razvejane gradnje vodovodnega omreţja 
voda najverjetneje zastaja v ceveh, zato se vodovodno omreţje preventivno izpira vsaj enkrat 
letno. Izpiranje se ponavadi izvaja skozi blatnike in konĉne hidrante. Pri procesu izpiranja 
konĉnih hidrantov je bilo opaţeno, da delavec vĉasih zaradi naglice ne namesti hidrantnega 
nastavka na podtalni hidrant. Posledica je poplavitev cestišĉa. Po konĉanem izpiranju se zapre 
zasun na odcepu za hidrant in voda iz poplavljenega cestišĉa izpere onesnaţevala (ţivalske 
iztrebke, olja, itd.) v telo hidranta. Ĉe zasun za hidrant ne tesni, lahko pride zaradi podtlaka v 
cevovodu do vdora onesnaţene vode v vodovodno omreţje.   
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Zaradi lokalne narave, predstavlja interna hišna napeljava najmanjše tveganje z vidika 
vodovodnega sistema. Med dopusti pogosto prihaja do zastajanja vode v internem hišnem 
vodovodnem omreţju in posledica je ponavadi mikrobiološka oporeĉnost. Poleg tega so 
odjemna mesta (pipe) ponavadi nepravilno vzdrţevana, saj uporabniki mreţice na koncu pipe 
ne ĉistijo redno.  
 
Poleg tveganj, ki ogroţajo kakovost pitne vode, so bile v procesu ocene tveganja prepoznane 
tudi nevarnosti oz izredni dogodki, ki ogroţajo koliĉino pitne vode, dovedene konĉnim 
uporabnikom. 
 
5.3.2 Tveganja v povezavi s količino pitne vode za VS Preţganje 
 
Kakovost pitne vode ogroţa skupno 17 tveganj53. Od tega ima eno tveganje najvišjo stopnjo, 
2 srednjo in 14 nizko stopnjo tveganja, kot je prikazano v Grafikonu 7. 
 
 
Grafikon 7: Število tveganj glede na stopnjo tveganja – koliĉina pitne vode 
Graph 7: Number of risk associated with level of risk – quantity of drinking water 
 
Ocena tveganja je pokazala razmeroma enakomerno porazdelitev nevarnih dogodkov glede na 
stopnjo tveganja. Z vidika števila prioritete tveganja obsega nevarni dogodek z najvišjo 
                                                 
53 Celotna slika posameznih tveganj za koliĉino pitne vode je podana v Prilogi 15 
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stopnjo tveganja  30 odstotkov celotnega tveganja
54
. Nevarna dogodka, ki imata srednjo 
stopnjo tveganja predstavljata 32 odstotkov, medtem ko tisti z najniţjo stopnjo nevarnosti 
obsegajo 37 odstotkov celotnega števila prioritete tveganja. Slika tveganja je, glede na celotni 
deleţ posamezne stopnje tveganja, prikazana v Grafikonu 8. 
 
 
Grafikon 8: Pareto diagram stopnje tveganja za koliĉino pitne vode 
Graph 8: Pareto chart of risk level for quantity of drinking water 
 
Podobno kot pri kakovosti pitne vode je tudi za koliĉino tveganju najbolj izpostavljen vodni 
vir oz. vodno zajetje Peĉovje, katerega deleţ je 30 odstotkov celotnega števila prioritete 
tveganja za koliĉino pitne vode (Grafikon 8). Jašek I in Reducirna postaja I, zaradi 
neustreznega naĉrtovanja oz. gradnje obsegata 28 in 16 odstotkov celotnega tveganja. Sledijo 
ĉrpališĉe Preţganje (12%), vodovodno omreţje (9%), ter trije vodohrani s skupnim deleţem 
petih odstotkov. 
 
Vodovodni sistem Preţganje razmeroma dobro obratuje, saj v preteklosti ni bilo zabeleţenih 
prekinitev oskrbe s pitno vodo. Kot nevarni dogodek z najvišjo stopnjo tveganja je bila 
izpostavljena suša, ker je vodni vir zaradi majhne izdatnosti v sušnih  obdobjih ţe presihal. 
Poslediĉno je bil v tistem ĉasu razglašen ukrep varĉevanja s pitno vodo. K visoki stopnji 
tveganja pripomore tudi odsotnost rezervnega vodnega vira. 
 
                                                 
54 To pomeni, da eno tveganje s stopnjo R1 predstavlja 37% celotnega tveganja za koliĉino pitne vode za VS Preţganje. 
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Grafikon 9: Pareto diagram deleţa tveganja za kakovost pitne vode med objekti VS Preţganje 
Graph 9: Pareto chart of risk distribution for water quality of WSS Preţganje 
 
V jašku I sta namešĉena motorni zasun, vezan na gladino vode v vodohranu Trebeljevo, in 
varnostni ventil, pred katerim ni vgrajenega ĉistilnega kosa. Lansko leto je bil zabeleţen 
izredni dogodek, ko je kamenje prišlo pod zapiralo varnostnega ventila in ta se ni mogel 
zapreti. Sanacija morebitne poškodbe varnostnega ventila in ostalih strojnih ter elektro 
napeljav lahko povzroĉi krajšo prekinitev oskrbe s pitno vodo, zato je bilo tveganje ocenjeno s 
srednjo stopnjo (okvara ventila in poplavitev jaška). V primeru vdiranja vode v objekt skozi 
pokrov in dve odprtini v steni jaška, je bilo tveganje ocenjeno z nizko stopnjo ob 
predpostavki, da ne pride do poškodbe varnostnega in motornega zasuna. V ĉasu naĉrtovanja 
in gradnje vodovodnega sistema ni bilo predvidenega oz. vgrajenega varnostnega ventila 
vzporedno z reducirnim zasunom v Reducirni postaji I. Glede na tlake v vodovodnem 
omreţju je tudi v tem primeru tveganje  za pojav vodnega udara ocenjeno s srednjo stopnjo 
nevarnosti.  
V ĉrpališĉu Preţganje je bilo prepoznanih šest izrednih dogodkov z nizko stopnjo tveganja. 
Oskrba z elektriĉno energijo je na tem obmoĉju konstantna, brez veĉjih prekinitev, zato 
dodatni vir elektriĉne energije ni potreben. Zabeleţena sta bila tudi dva dogodka odpovedi 
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zagona ĉrpalnih agregatov, ki pa nista povzroĉila  motenj v oskrbi s pitno vodo, kar velja tudi 
za okvaro merilne opreme. V vseh objektih (ĉrpališĉe Preţganje, trije vodohrani) prihaja do 
rjavenja kovinskih delov na strojnih napeljavah in lokalnega odpadanja ometa. Sanacija bo 
sĉasoma sicer potrebna, vendar s pravilno koordinacijo del ne bo povzroĉila motenj v oskrbi s 
pitno vodo. V vodohranu Preţganje je bil z nizko stopnjo tveganja ocenjen tudi izredni 
dogodek udara strele, ki v najslabšem primeru povzroĉi poškodbo opreme za prenos 
podatkov. Na vodovodnem omreţju ni bilo zabeleţenih izrednih dogodkov, razen okvare 
enega prikljuĉka, katerega posledice so bile izrazito lokalne, zato je bilo tveganje preloma 
ocenjeno z nizko stopnjo. Podrobnejši prikaz ocene tveganja za koliĉino pitne vode je podan v 
Prilogi P.  
 
5.3.3 Povzetek ocene tveganja za VS Preţganje 
 
V oceno tveganja so bila vkljuĉena tista tveganja za vodovodni sistem Preţganje, ki so bila 
prepoznana na podlagi preteklih izkušenj in podatkov upravljavca. Skupno je bilo 
prepoznanih 35 izrednih dogodkov, ki zadevajo koliĉino in kakovost pitne vode. Analiza je 
pokazala, da vodovodni sistem z vidika zadostne koliĉine ni pretirano ogroţen, medtem ko 
predstavlja kakovost pitne vode visoko tveganje za zdravje oskrbovanega prebivalstva. Kot 
najbolj ogroţen je bil tako kakovostno, kot tudi koliĉinsko izpostavljen vodni vir oz. vodno 
zajetje Peĉovje. 
 
V nadaljevanju bodo na podlagi ocene tveganja doloĉeni ukrepi za omejevanje tveganja. 
Nekatera tveganja je mogoĉe obvladati z obiĉajnimi ali dodatnimi postopki dela, medtem ko 
je za ostala potrebna nadgradnja vodovodnega sistema. 
 
5.4 Določitev in validacija kontrolnih ukrepov za VS Preţganje 
 
Na podlagi ocene tveganja so bili za vodovodni sistem Preţganje doloĉeni preventivni ukrepi, 
ki doloĉena tveganja zmanjšajo oz. odpravijo. Seznam ukrepov je podan v Prilogi R. 
Nekaterih tveganj pa s preventivnimi  ukrepi ni mogoĉe obvladati, zato bo potrebna 
nadgradnja sistema.  
 
Ulĉar, M. 2010. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo.  
Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer.                                                                      113 
5.4.1 Ukrepi za povečanje varnosti zagotavljanja ustrezne kakovosti pitne vode 
 
Za vodno zajetje Peĉovje je predlagana vzpostavitev nadzora obmoĉja vodnega zajetja, saj se 
s tem zaradi pravoĉasnega ukrepanja zmanjša verjetnost onesnaţenja pitne vode zaradi divjih 
odlagališĉ odpadkov. Tveganja najvišje stopnje, ki ga predstavlja vdor fekalne vode iz greznic 
ter splakovanje gnojil in ţivalskih iztrebkov v obmoĉje zajetja, ni mogoĉe obvladati z 
obiĉajnimi postopki kontrole tveganja, zato bo treba sistem nadgraditi. V oddaljenosti dveh 
kilometrov od naselja Veliko Trebeljevo je bila izvrtana vrtina z izdatnostjo 12 l/s (Priloga I). 
Dosedanji rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj so izkazali skladnost in 
zdravstveno ustreznost izvirske vode. Predlagana rešitev je izgradnja ĉrpališĉa nad vrtino in 
povezava nove vrtine z obstojeĉim vodovodnim sistemom. Obstojeĉe vodno zajetje se zaradi 
pomanjkljive tehnologije priprave pitne vode nadgradi s procesom flokulacije, koagulacije ter 
membranske filtracije in se ga ohrani kot rezervni vodni vir. Za obstojeĉi proces dezinfekcije 
vode je treba izboljšati postopek priprave kemikalij in uvesti dodatno kontrolo. Kemikalije se 
po potrebi pred uporabo filtrira. 
 
V ĉrpališĉu Preţganje in vodohranih Preţganje, Trebeljevo in Volavlje je treba urediti sistem 
prezraĉevanja, ki bo prepreĉeval nabiranje kondenza na stenah objektov. Vstop in izstop zraka 
v vodne celice je pomemben tudi iz stališĉa higiene in okusa. Naĉeloma zadostuje zraĉenje 
skozi dovolj velike, ves ĉas odprte obstojeĉe odprtine. Nanje pa bo treba namestiti tudi filter, 
izbran glede na pretok zraka. Za prepreĉitev prevelikih nihanj temperature v vodohranih bo 
treba objekte ustrezno toplotno izolirati. Ukrepi v zvezi s toplotno izolacijo vodohranov bodo 
morali biti prilagojeni krajevnim klimatskim pogojem in obratovalnim potrebam. Tako bo 
tudi kondenzacije v objektih karseda malo.  
 
V vodohranu Volavlje bo treba poleg ureditve prezraĉevalnega sistema vgraditi tudi opremo 
za daljinski nadzor, krmiljenje in prenos podatkov. S tem bo doseţena avtomatizacija 
polnjenja in praznjenja vodne celice in prepreĉeno neprimerno zadrţevanje vode. Vodohran 
bo nadgrajen z opremo za varovanje objekta. Vsak nepooblašĉen vstop v objekt bo s tem takoj 
zaznan. Zaradi prepoznanega tveganja odlušĉanja oblog iz sten vodovodnih cevi bi bilo 
potrebno obĉasno mehansko ĉišĉenje vodovodnega omreţja. Zaradi kompleksnosti 
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omenjenega postopka bo v prvi fazi treba najti ustrezno tehnologijo, ki bo omogoĉala ĉišĉenje 
brez daljših prekinitev v oskrbi s pitno vodo.  
 
Postopek izpiranja vodovodnega omreţja skozi konĉne hidrante bo nadgrajen z natanĉnimi 
navodili izvedbe dela na delovnih nalogih. Vzpostavila se bo tudi dodatna kontrola dela. S 
tem bo prepreĉeno izpiranje konĉnih hidrantov brez uporabe hidrantnih nastavkov in gasilskih 
cevi.  
 
Ozavešĉanje konĉnih uporabnikov o izpiranju vode iz prikljuĉne cevi in interne hišne 
napeljave bo potekalo preko obvestila, ki jim bo poslano hkrati z poloţnico za plaĉilo pitne 
vode, enkrat letno v obdobju pred letnimi dopusti. Obvestilo bo vsebovalo tudi napotke za 
vzdrţevanje interne hišne napeljave in mest odvzema.    
 
5.4.2 Ukrepi za povečanje varnosti zagotavljanja ustrezne količine pitne vode 
 
Najveĉje tveganje za prekinitev oskrbe s pitno vodo predstavlja suša. Problem bo rešen z 
ukrepom vzpostavitve nadomestnega vodnega vira, ki je podrobneje opisan v poglavju 5.4.1. 
V vseh objektih je potrebo odstraniti rjo s kovinskih delov in popraviti poškodovane stene, s 
ĉimer bo prepreĉeno nadaljnje odpadanje ometa. Dela se bodo izvajala naĉrtovano, saj bo s 
tem zagotovljena neprekinjena oskrba s pitno vodo. Upravljavec razpolaga z mobilnimi 
agregati za proizvodnjo elektriĉne energije, zato bo morebitna prekinitev oskrbe z elektriĉno 
energijo obvladovana z obiĉajnimi postopki dela. Vse merilne naprave bodo periodiĉno 
kalibrirane v skladu z zakonodajo in navodili proizvajalca. 
 
V Jašku I bo pred varnostnim ventilom vgrajen ĉistilni kos. Jašek bo treba tudi hidro izolirati, 
saj bo s tem prepreĉen vdor vode v objekt. V reducirni postaji I bo zaradi nevarnosti vodnega 
udara vgrajen varnostni ventil.  
 
Za vodovodno omreţje VS Preţganje se izvajajo redne kontrole tesnosti omreţja preko 
meritev tlakov in pretokov v objektih vodovodnega sistema. Ĉe je zaznano kakršno koli 
odstopanje minimalnih noĉnih pretokov od obiĉajnih vrednosti, sledijo dodatne kontrole 
omreţja z merilnim vozilom in zapisovalci šuma. Zaznana nekontrolirana iztekanja vode iz 
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vodovodnega omreţja se odpravi v najkrajšem moţnem ĉasu. Dodatni ukrepi v tem primeru 
niso potrebni. Podrobnejši prikaz ukrepov kontrole tveganja je podan v Prilogi R. 
 
5.4.3 Validacija kontrolnih ukrepov za VS Preţganje in določitev prioritet 
 
Obstojeĉi ukrepi kontrole tveganja so validirani in zagotavljajo razmeroma visoko varnost 
obratovanja vodovodnega sistema Preţganje (glej poglavje 5.2.5). Novi ukrepi, ki bodo 
izvedeni, bodo morali biti validirani zaradi dokaza o njihovi uĉinkovitosti. Validacija novih 
ukrepov se bo izvajala sproti, z vzpostavitvijo vsakega novega ukrepa. Ko bo  nov ukrep 
validiran, bo treba ponovno oceniti tveganje. 
 
V naslednjem poglavju bodo poleg naĉrta izboljšav postavljene tudi prioritete, z 
upoštevanjem prednostnega zmanjševanja tveganj, ki ogroţajo zdravje uporabnikov. 
 
5.5 Načrt izboljšav za VS Preţganje  
 
V prvi prioriteti je potrebna prikljuĉitev nove vrtine na vodovodni sistem Preţganje. S tem se 
bo poveĉala varnost kakovosti in koliĉine pitne vode. Ostali ukrepi so glede na prioriteto, 
razlog, izvedbo, odgovornost in rok uporabe, podani v Prilogi T.  
 
5.6 Določitev obratovalnega monitoringa za VS Preţganje 
 
Kot parametri obratovalnega monitoringa so bile izbrane meritve doziranega in prostega 
reziduala natrijevega hiperklorita, meritev motnosti izvirske vode in meritev minimalnega 
noĉnega pretoka iz vodohrana Preţganje. Na podlagi HACCP naĉel sta bili prepoznani dve 
kritiĉni kontrolni toĉki55 v ĉrpališĉu Preţganje (glej tudi Poglavje 4.6): 
 
 Meritev motnosti in 
 meritev dezinfekcijskega sredstva. 
                                                 
55 Vir: Interno gradivo Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. 
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Za vsak parameter obratovalnega monitoringa so bile doloĉene kritiĉne meje in korektivni 
ukrepi, ki sledijo, ĉe so bile omenjene meje preseţene. Celoten naĉrt obratovalnega 
monitoringa je podan v Prilogi U.  
 
5.7 Potrditev učinkovitosti načrta upravljanja s tveganjem za VS Preţganje 
 
Za verifikacijo naĉrta upravljanja s tveganjem za VS Preţganje je vzpostavljen zakonsko 
predpisani notranji nadzor po naĉelih HACCP sistema, ki omogoĉa spremljanje 
mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrov pitne vode (glej tudi Poglavje 4.7). Na VS 
Preţganje so doloĉene kontrolne toĉke, v katerih se z odvzemom in razliĉnimi analizami 
vzorcev spremlja kakovostne lastnosti pitne vode, kot je prikazano v Preglednici 25: 
 
Preglednica 25: Letni naĉrt notranjega nadzora za VS Preţganje (JP VO-KA d.o.o., 2010) 
Table 25: Annual Verification plan for VS Preţganje (JP VO-KA d.o.o., 2010) 
  VZORČEVALNO MESTO  VRSTA PRESKUŠANJA 
 
ZAP. 
ŠTEV. 
ODVZEMNO 
MESTO 
NASLOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKUPAJ 
1 
CP Preţganje pred 
dezinfekcijo  
-   3 1   3       1 1 1 1 1 1 13 
2 
CP Preţganje po 
dezinfekciji 
-   12     12   1               25 
3 Obĉan X (Ni javni podatek)   12     12                   24 
4 
Osnovna šola 
Preţganje 
Preţganje 7   12     12 1                 25 
5 Slašĉiĉarstvo Martina Veliko Trebeljevo 5B   12     12                   24 
  
SKUPAJ 0 51 1 0 51 1 1 0 1 1 1 1 1 1 111 
 
Iz Preglednice 25 je razvidno, da se letno odvzame 111 vzorcev za razliĉna preskušanja 
kakovosti pitne vode. Analize vzorcev izvajata upravljavec in zunanji izvajalec. Vrste 
preskušanj in detajlni opis parametrov preskušanj je podan v Prilogi  V. 
 
Poleg notranjega nadzora izvaja Ministrstvo za zdravje tudi drţavni monitoring in redne 
inšpekcijske nadzore nad ukrepi, povezanimi s kakovostjo pitne vode, v skladu z veljavno 
zakonodajo s tega podroĉja. 
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5.8 Priprava upravljavskih postopkov za VS Preţganje 
 
Postopki obratovanja in izvajanja preventivnih ukrepov so podrobneje opisani v poglavju 
5.2.5. Celotna dokumentacija v zvezi z obratovanjem in vzdrţevanjem vodovodnega sistema 
Preţganje se vodi v poslovnem informacijskem sistemu upravljavca. V primeru poveĉane 
motnosti nad dopustno mejo in/ali odkrite prisotnosti E-Coli v pitni vodi (ali katerega koli 
drugega parametra, ki ogroţa zdravje ljudi) se na oskrbnem obmoĉju VS Preţganje uvede 
ukrep prekuhavanja vode. Uporabniki so o ukrepu obvešĉeni preko radijskih postaj, 
opozorilnih tabel in SMS sporoĉil. 
 
Ĉe pride do tako velikega odmika parametrov obratovanja, da ga ni mogoĉe obvladati z 
obiĉajnimi ukrepi, je za vodovodni sistema Preţganje izdelan naĉrt za izredne razmere, v 
skladu z Uredbo o vsebini naĉrtov zašĉite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 z dopolnili). V 
naĉrtu se predvideva, da oskrbe z vodo v izrednih razmerah ne bo mogoĉe zagotavljati v 
polnem obsegu, zato bo treba pokrivati vsaj minimalne potrebe po vodi za osebno oskrbo 
prebivalstva. V skladu z navodili Inštituta za varovanje zdravja, je treba v izjemnih pogojih 
zagotoviti minimalno koliĉino 7,5l pitne vode na osebo na dan. V teh pogojih je treba 
vzpostaviti uĉinkovito rabo minimalne koliĉine 7,5l tudi za osnovno osebno higieno. Taka 
oskrba lahko traja le 2 – 3 dni. Koliĉina se mora nato poveĉati na najmanj 20 l na osebo na 
dan, izjemoma na 15 l na osebo na dan.  
 
Nadomestna oskrba za VS Preţganje je zagotovljena tako, da v prvem obdobju gasilci 
dovaţajo vodo s cisternami. Za eno polnjenje vodohrana Preţganje je potrebno pribliţno 15 
voţenj z gasilskim vozilom, ĉe se predpostavi, da imajo cisterne povpreĉni volumen 6m3. 
Omenjena koliĉina vode zadostuje za en dan, pri ĉemer se uvede ukrep prekuhavanja in 
varĉevanja s pitno vodo. V tem primeru lahko zagotovimo dovolj vode za pitje in osebno 
higieno prebivalcev. 
 
Ĉe gasilci niso na voljo, se voda dobavlja v obliki mobilnih zabojnikov z volumnom 1060 
litrov. Vodni vloţki, katere se vstavi v zabojnik in napolni, so narejeni iz materiala, ki ustreza 
standardom EU za prehrambne namene. Zabojnike na lokacije distribucijskih centrov pripelje 
tovorno vozilo, s katerim razpolaga naše podjetje. Ĉe se vzpostavi nadomestna oskrba z 
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mobilnimi zabojniki je izraĉunana koliĉina vode, glede na razpoloţljivo opremo, enaka 20 
litrov dnevno na prebivalca, ob predpostavki, da se zabojnike polni dvakrat dnevno. Naĉrt 
zašĉite in reševanja je obseţen dokument, zato so bili v tem poglavju podani zgolj povzeti.  
 
5.9 Podporni programi  
 
Podporni programi so vzpostavljeni na nivoju celotnega podjetja in niso omejeni na 
posamezni vodovodni sistem. Enkrat letno imajo vsi zaposleni, ki so v neposrednem 
(operativnem) stiku s pitno vodo, izobraţevanje na temo osebne higiene. V sklopu tega 
izobraţevanja se seznanijo tudi s tveganji, na katere morajo biti pozorni pri izvedbi razliĉnih 
operativnih del na vodovodnih sistemih. Poleg omenjenega izobraţevanja, podjetje omogoĉa 
tudi obiske razliĉnih konferenc in sejmov v Sloveniji in tujini z namenom seznanjanja 
zaposlenih z najnovejšo tehnologijo in dognanji s podroĉja oskrbe s pitno vodo. 
 
5.10 Plan pregleda načrta upravljanja s tveganjem za VS Preţganje 
 
Dokument se sproti posodablja v skladu s spremembami, ki se dogajajo na vodovodnem 
sistemu in vplivajo na oceno tveganja. V naĉrtu se dopolnjuje in aţurira tiste dele dokumenta, 
kjer so zaznane spremembe. Evidenca sprememb mora vsebovati podatke, ki so podrobneje 
opisani in podani v Poglavju 4.11. 
 
Pregled naĉrta je potreben tudi po vsakem izrednem dogodku. Pri tem je treba poiskati vzroke 
za izredni dogodek in analizirati izvedene ukrepe (glej tudi Poglavje 4.11). 
 
5.11 Ugotovitve in diskusija 
 
Naĉrt upravljanja s tveganjem za vodovodni sistem Preţganje je sluţil kot praktiĉni primer 
uporabe metode celovitega upravljanja s tveganjem, ki je podrobneje opisana v Poglavju 4. 
Ugotovljeno je bilo, da je izdelava naĉrta upravljanja s tveganjem timsko delo, kjer mora vsak 
zaposleni sodelovati v skladu s svojimi zmoţnostmi in usposobljenostjo. To je edini naĉin, da 
se zagotovi korektnost in uporabnost izdelanega naĉrta.  
Ulĉar, M. 2010. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo.  
Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer.                                                                      119 
Najbolj zahteven del omenjene metode je bila zaradi zapletenosti razliĉnih parametrov 
tveganja izdelava ocene tveganja, ki je temeljila na podatkovni zbirki nevarnosti. Analiza 
tveganja se je izkazala kot uporabno orodje za podporo odloĉitvam56 o zmanjševanju 
(obvladovanju) tveganja, ki ga predstavljajo razliĉni nevarni dogodki. Kljub temu da je ti. 
»slika tveganja« razmeroma zapletena, saj vsebuje tehniĉne, okoljske in ĉloveške dejavnike 
tveganja, pa je prikaz s pomoĉjo Pareto diagrama in matrike tveganja omogoĉil preglednost 
nad tveganji. Metoda se je izkazala za uspešno in je omogoĉila enostavno nadgradnjo 
obstojeĉega HACCP naĉrta. To pomeni, da jo v skladu z zakonodajo lahko uporabljajo vsi 
upravljavci vodovodnih sistemov v Sloveniji.  Obstojeĉi HACCP sistem je zagotavljal nadzor 
nad kakovostjo pitne vode od KKT do KT, medtem ko je metoda, z integracijo preventivnih 
ukrepov v procese vzdrţevanja vzorĉnega vodovodnega sistema, omogoĉila obvladovanje 
tveganj vse do konĉnega uporabnika. 
 
Najveĉji problem pri izdelavi analize tveganja je predstavljalo pomanjkanje ustreznih 
podatkov, na podlagi katerih bi lahko sklepali o verjetnosti pojava posameznega izrednega 
dogodka. Zato bi bilo v prihodnosti priporoĉljivo vzpostaviti skupno bazo nevarnih dogodkov 
(okvar, onesnaţenj) na drţavnem nivoju, katere poudarek bi bil na pogostosti oz. verjetnosti 
pojava posameznega nevarnega dogodka. 
 
 
 
 
 
  
                                                 
56 Angl.: Decision Making Tool 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Cilj magistrske naloge je bila integracija ocene tveganja posameznih gradnikov vodovodnega 
sistema v obseţno metodo upravljanja s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo, od vodnega vira 
do pipe uporabnika.  
 
V prvem delu naloge so bile podrobneje predstavljene obstojeĉe metode ocene tveganja, ki 
sluţijo kot podpora sprejemanju odloĉitev pod negotovimi pogoji. Ugotovljeno je bilo, da so 
enostavne analize tveganja uporabne za prepoznavanje kritiĉnih sistemov, medtem ko so za 
detajlno obravnavo njihovih podsistemov, gradnikov in sestavnih delov primernejše 
standardne analize tveganja.  Analize  tveganja na podlagi matematiĉnega modelov so pri 
oskrbi s pitno vodo še v razvojni fazi in zaenkrat presegajo zmoţnosti upravljavcev. 
 
V drugem delu so bile opisane razliĉne smernice upravljanja s tveganjem pri oskrbi s pitno 
vodo v evropski uniji. Ugotovljeno je bilo, da imajo omenjene smernice doloĉene skupne 
toĉke. Veĉina smernic doloĉa, da je pitna voda ţivljenjskega pomena za ĉloveka in ekonomski 
razvoj druţbe. Zato mora biti dostopna v primerni kakovosti in ustrezni koliĉini. V Direktivi o 
pitni vodi (Direktiva Sveta 98/83/ES) in smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 
2006) je varna (ustrezna) pitna voda doloĉena kot voda, ki jo lahko ljudje uţivajo skozi 
celotno ţivljenjsko obdobje, brez kakršnih koli posledic za njihovo zdravje. Poleg ustrezne 
kakovosti in koliĉine je v Bonski listini poudarjena tudi primerna estetska vrednost oz. okus 
pitne vode. To pomeni, da mora imeti pitna voda sprejemljiv vonj in okus. V veĉini smernic 
so omenjene tudi slabosti vzorĉenja oz. monitoringa, ki naj zato sluţi kot dopolnilna 
dejavnost in ne kot osnovni ukrep zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode.  
 
Glede v Sloveniji zakonsko predpisanega HACCP sistema so bili izraţeni doloĉeni zadrţki za 
uporabo te metode pri oskrbi s pitno vodo. Kot pravi Havelaar (1994), so za zagotovitev varne 
oskrbe s pitno vodo potrebni številni ukrepi, zato obvladovanje tveganja za kritiĉne kontrolne 
toĉke ne more biti v celoti odgovornost upravljavca, zaradi pomanjkanja neposredne kontrole 
nad doloĉenimi deli vodovodnega sistema. HACCP je primeren za proces priprave pitne vode, 
medtem ko je njegova uporaba pri distribuciji vprašljiva, kar omenja tudi Hrudey (2004). To 
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pomeni, da bodo v bodoĉe nujne potrebne spremembe, ki bodo omogoĉile uporabo HACCP 
sistema tudi v oskrbo s pitno vodo.  
 
V tretjem delu naloge je bila izdelana metode celovitega upravljanja s tveganjem, ki sluţi kot 
dopolnitev oz. nadgradnja HACCP sistema. Osnovni koraki metode so bili povzeti po 
metodologiji Varnostnih naĉrtov za pitno vodo in nadgrajeni s tveganji, ki ogroţajo koliĉino 
pitne vode, podatkovno zbirko nevarnosti in ukrepi obvladovanja tveganja. V ta namen je bil 
vodovodni sistem razdeljen na podsisteme, gradnike in sestavne dele. Zato je bila, na nivoju 
sestavnih delov, kot ena izmed kljuĉnih nalog magistrske naloge izdelana podatkovna zbirka 
nevarnosti, katere namen je pomagati upravljavcu pri doloĉevanju in izraĉunu tveganj, ki 
zadevajo vodovodni sistem. Podatkovna zbirka je aplikativna in omogoĉa razmeroma 
enostavno posodabljanje. 
 
Tveganje, ki je povezano z vsako izmed prepoznanih nevarnosti, je bilo definirano kot 
zmnoţek verjetnosti pojava doloĉene nevarnosti in posledic, ki jih ta povzroĉi, ker je bil 
nevarnosti izpostavljen premalo oz. neodporen gradnik oz. sestavni del vodovodnega sistema. 
Za potrebe ocene tveganja so bile izdelane kategorije verjetnosti pojava nevarnosti in njenih 
posledic. Verjetnost je bila definirana kot zmnoţek pogostosti pojava nevarnosti in zmoţnosti 
njene zaznave, medtem ko so bile posledice doloĉene kot zmnoţek trajanja izpostavljenosti 
(ĉas) in števila izpostavljenih oseb. Z namenom natanĉnejšega prikaza tveganja je bila poleg 
matrike tveganja predlagana tudi uporaba Pareto diagrama, ki je izdelan na podlagi izraĉuna 
števila prioritete tveganja. S tem je omogoĉeno razlikovanje tveganj znotraj enakih kategorij 
matrike tveganja.  
 
Za vsako izmed tveganj so bili izdelani tudi tipiĉni preventivni in korektivni ukrepi, ki 
tveganje zmanjšajo ali odpravijo. Predlagano je bilo, da se za visoka tveganja poleg 
preventivnih in korektivnih ukrepov lahko izvede tudi rekonstrukcija oz nadgradnja sistema, 
ki pomnei obseţnejši poseg v obstojeĉi sistem. V metodi so bili predpisani tudi osnovni 
postopki obratovalnega monitoringa, ki  vsebujejo doloĉitev in validacijo monitoringa 
prvotnih kontrolnih ukrepov in izboljšav z namenom spremljanja uĉinkovitosti obratovanja 
vodovodnega sistema. Izdelan je bil tudi postopek formalne potrditve naĉrta upravljanja s 
tveganjem (verifikacija) s katerim se zagotovi, da bo naĉrt prinašal ţelene rezultate.  Za 
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verifikacijo naĉrta se za potrditev mikrobiološke kakovosti pitne vode ponavadi spremlja 
indikatorske parametre pitne vode (npr. E coli), medtem ko se  pri kemijskih parametrih meri 
dejanske koncentracije doloĉene snovi v vodi. Metoda podaja tudi smernice za izdelavo 
upravljavskih postopkov upravljavca vodovodnega sistema, kjer so opisani postopki dela v 
obiĉajnem in izrednem delovanju vodovodnega sistema. 
 
 V konĉnih korakih metode so podani postopki razvoja podpornih programov naĉrta 
celovitega upravljanja s tveganjem, ki pripomorejo k dodatnemu razvoju in usposobljenosti 
zaposlenih.  
 
Z namenom validacije metode je bil izdelan naĉrta celovitega upravljanja s tveganjem za 
vodovodni sistem Preţganje, ki ga upravlja Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. V 
prvem delu izdelave naĉrta je bila vzpostavljena delovna skupina v katero so bili predlagani 
strokovnjaki s podroĉja vodnih virov, ĉrpanja, priprave in distribucije pitne vode. Temu je 
sledil podrobni opis vodovodnega sistema in obstojeĉih ukrepov obvladovanja tveganja. 
Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganja je bila izdelana na podlagi obstojeĉih podatkov in 
preteklih izkušenj. Skupno je bilo prepoznanih 35 tveganj, ki zadevajo tako koliĉino, kot tudi 
kakovost pitne vode. Analiza je pokazala, da vodovodni sistem z vidika zadostne koliĉine ni 
pretirano ogroţen, medtem ko predstavlja kakovost pitne vode visoko tveganje za zdravje 
oskrbovanega prebivalstva. Kot najbolj ogroţen je bil, tako kakovostno kot tudi koliĉinsko, 
izpostavljen vodni vir oz. vodno zajetje Peĉovje. 
 
Uvedba predlagane metode celovitega upravljanja s tveganjem se je izkazala kot uspešna. 
Zaradi kombinacije dveh naĉinov prikaza tveganja (matrika tveganja, Pareto diagram), 
izdelane podatkovne zbirke nevarnosti in pregledne strukture vodovodnega sistema (sistem-
podsistem-gradnik-sestavni del), metoda omogoĉa celovit pregled nad prepoznanimi tveganji 
in hkrati zagotavlja dobro podlago za sprejemanje ukrepov za zmanjševanje tveganja.  
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7 POVZETEK  
 
Celovito obvladovanje tveganja potrebuje metodologijo, ki dopušĉa racionalne in metodiĉne 
analize tveganja ter doloĉitev in implementacijo ukrepov, ki bodo zagotovili potrebno 
zanesljivost oskrbe s pitno vodo. Zato je bil cilj magistrske naloge izdelava metode,  ki bo 
pripomogla k varni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Za razliko od obstojeĉega HACCP 
sistema omogoĉa poleg ocene tveganj za ustrezno kakovost tudi oceno tveganj, ki ogroţajo 
koliĉino pitne vode.  V tem sklopu je bil s pomoĉjo znanstvene literature in praktiĉnih 
izkušenj razvit celoten koncept upravljanja s tveganjem, od vodnega vira do pipe uporabnika, 
ki bo uporaben za vsakega upravljavca javnega vodovodnega sistema. Metoda je izdelana v 
skladu s slovensko zakonodajo in najnovejšimi evropskimi smernicami ter bo omogoĉala 
nadgradnjo zakonsko predpisanega HACCP sistema. V nalogi so bila doloĉena teoretiĉna 
izhodišĉa celovitega upravljanja s tveganjem in opredeljeni pravni okviri oskrbe s pitno vodo 
s poudarkom na dolţnosti upravljavca vodovodnega sistema do uporabnikov oz. odjemalcev 
pitne vode. Vodovodni sistem je bil razdeljen na podsisteme, gradnike in sestavne dele. Na 
podlagi delitve je bila z namenom pomagati upravljavcu pri doloĉevanju in izraĉunu tveganj, 
ki zadevajo vodovodni sistem, izdelana podatkovna zbirka nevarnosti. Baza aplikativnega 
znaĉaja omogoĉa razmeroma enostavno posodabljanje in raĉunalniško obdelavo. Vodovodni 
sistem je bil za potrebe seznama groţenj doloĉen kot vse fiziĉne in organizacijske strukture, ki 
sluţijo namenu oskrbe s pitno vodo oz. transportu vode od vira do uporabnika. Na nivoju 
sestavnih delov so bili podani najpomembnejši sestavni deli (npr. ĉrpalka, zraĉni ventil, itd.) v 
kombinaciji z opisom vzroka nevarnosti, vrsto nevarnosti in njenih posledic. Nevarnosti so 
razdeljene glede na njihov izvor, medtem kot so posledice doloĉene kot veĉ-dimenzijski 
vektor. Ponavadi upravljavcem za natanĉnejše statistiĉne analize manjka zadostno število 
podatkov, zato je bila v tem primeru, kot podlaga za analizo tveganja, izbrana metoda FMEA 
(Failure Mode, Effect Analyse). Posledice nevarnosti so povezane z vsemi nivoji 
vodovodnega sistema in veriga vzrokov in posledic je ocenjena skozi celoten postopek oskrbe 
s pitno vodo. Metoda je bila uspešno validirana na vodovodnem sistemu Preţganje, saj je 
omogoĉila dober pregled nad tveganji ter enostavno nadgradnjo obstojeĉega in zakonsko 
predpisanega HACCP naĉrta. Na podlagi podatkovne zbirke nevarnosti in ocene tveganja so 
bili izdelani tipiĉni preventivni in korektivni ukrepi, ki bodo pripomogli k obvladovanja 
tveganja in veĉji varnosti obravnavanega vodovodnega sistema.  
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8 SUMMARY 
 
Integrated risk management requires method that allows rational and methodical risk analyses 
and determination and implementation of procedures, that will assure reliability of water 
supply. Therefore, the aim of the assignment was to develop the method, that will contribute 
to safe drinking water supply of sufficient quality. As an alternative to existing HACCP 
system, method deals with sufficient quantity as well. Whole concept of risk management was 
developed, from source to tap, that alows implementation for each water utility. Method was 
developed in accordance with slovenian law, modern european guidelines and alows simple 
upgrade of obligatory HACCP system. Review of scientific literature and theoretical 
description of integrated risk management  were made and legal framework of water supply 
utility, with emphasis on utility obligation towards the costumer, was determined. Water 
supply system was divided on sub systems, parts and elements. Database of all potential 
hazards that threaten water supply system was established. Its main purpose is to compute and 
determine quantity of risk. Applicative character of database allows simplicity of maintenance 
and updating. Water supply system was considered as all physical and organizational 
structures that serves the purpose of delivering potable water to consumer. On the level of 
parts, all the important elements were recognized (pump, air valve, etc.) in combination with 
description of cause for hazards, type of hazards and their consequences. Hazards will were 
structured based of their origin, meanwhile the consequences were determined as multi-
dimensional vector. Usually, water supply utility has  no necessary data for complex 
statistical analysis, therefore FMEA (Failure Mode Consequence Analysis) was used. 
Consequences of hazards are connected with all levels of water supply system and chain of 
causes and consequences was evaluated through entire system. Method was successfully 
validated on practical example of water supply system Preţganje and it enabled excellent risk 
picture. Integrated risk management approach was used as an upgrade of existing obligatory 
HACCP system. Based on hazard database and risk assessment, typical preventive and 
corrective measures were proposed, that will provide better risk management practice for the 
utility.    
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PRILOGA A: SLOVAR IN RAZLAGA IZRAZOV CELOVITEGA UPRAVLJANJA S 
TVEGANJEM 
ANGLEŠKO SLOVENSKO RAZLAGA 
Corrective measures 
Korektivni ukrepi 
(Popravila) 
Sem spadajo ukrepi, ki se jih opravi po nastopu okvare ali poškodbe.  
Extreme operating conditions 
Ekstremni pogoji 
obratovanja 
Izredno delovanje sistema za oskrbo s pitno vodo pomeni okolišĉine oz. 
pogoje delovanja sistema, ki jih upravljavec ne more obvladati z 
obiĉajnimi postopki delovanja, vzdrţevanja in organizacije.  
Normal operating conditions 
Obiĉajni pogoji 
obratovanja 
Vsi pogoji delovanja sistema, vkljuĉno z okvarami posameznih sestavnih 
delov sistema, ki jih lahko upravljavec kontrolira (obvlada) z obiĉajnimi 
postopki delovanja, vzdrţevanja in organizacije.  
Preventive measures Preventivni ukrepi 
Pomenijo prepreĉevanje in ne samo odpravljanje okvar. Slonijo na 
dejstvu, da se izvedejo vnaprej, naĉrtovano, preden pride do okvare. 
Ukrepi so lahko aktivni (redukcija nevarnosti oz. pojava, npr. tlaĉnega 
udara, ipd.) ali pasivni (poveĉanje odpornosti, ipd.) 
Resistance Odpornost 
Odpornost pomeni lastnost sistema ali njegovega dela (podsistema, 
gradnika, sestavnega dela), da ne odpove, kadar je takšen element 
izpostavljen projektni obremenitvi oz. nevarnem dogodku. 
Risk Tveganje 
Tveganje je v splošnem definirano kot zmnoţek verjetnosti pojava neke 
nevarnosti in posledic, ki jih ta povzroĉi, ker je bil nevarnosti izpostavljen 
premalo oz. neodporen element. Posledice imajo negativen vpliv na 
kakovost in/ali koliĉino pitne vode (oz. posledic ni, ĉe je element na 
obremenitve/nevarnost odporen).  
Risk Assessment Ocena tveganja 
Ocena tveganja pomeni sistematiĉno upoštevanje predhodno pridobljenih 
podatkov o prepoznani nevarnosti, ki lahko prizadene sistem. V sklopu te 
analize se doloĉi tudi verjetnost, da se nevarnost uresniĉi in posledice, ki 
jih povzroĉi. Odgovarja na tri bistvena vprašanja: 
- Kaj gre lahko narobe? 
- Kolikšna je verjetnost? 
- Kakšne so posledice? 
Risk management Upravljanje s tveganjem 
Sistematiĉna uporaba politike upravljanja, postopkov in prakse za izvedbo 
analiz, ocene in kontrole tveganja. 
Vulnerability and Exposure 
Ranljivost in 
izpostavljenost 
Ranljivost pomeni lastnost sistema ali njegovega dela (podsistema, 
gradnika, sestavnega dela), ki se bistveno poslabša oz. odpove, kadar je 
takšen element izpostavljen nevarnosti.  
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PRILOGA B(1): GRADNIKI IN SESTAVNI DELI PODSISTEMOV 
VODOVODNEGA SISTEMA 
OZN             GRADNIK OZN TIP GRADNIKA OZN          SESTAVNI DEL 
0P01 
OBMOĈJE VODNEGA 
VIRA 
0P0101 
OBMOĈJE VODNEGA 
ZAJETJA 
0P010101 Prispevno obmoĉje vodnega zajetja 
0P010102 Podtalnica oz. razpoklinski vodonosnik 
0P010103 Morje 
0P0102 
TRANSPORT SUROVE 
VODE 
0P010201 Zbirni cevovod 
0P010202 Zbirni rezervoar 
0P010203 Vrtina 
OP02 
GRADNIKI OBJEKTOV 
ZA ĈRPANJE, 
PREĈRPAVANJE 
PRIPRAVO IN 
DISTRIBUCIJO PITNE 
VODE 
0P0201 STROJNE NAPELJAVE 
0P020101 Ĉrpalni agregat 
0P020102 Regulator tlaka 
0P020103 Varnostni ventil 
0P020104 Proti povratni ventil 
0P020105 Ostale strojne armature 
0P020106 Strojne inštalacije 
0P0102 ELEKTRO NAPELJAVE 
0P010201 Elektroenergetska omara 
0P010202 Transformatorska postaja 
0P010203 Elektrorazdelilna omara 
0P010204 Elektriĉne inštalacije in ozemljitve 
0P0103 
OPREMA ZA KRMILJENJE 
IN PRENOS PODATKOV 
0P010301 Oprema za krmiljenje 
0P010302 Oprema za nadzor 
0P010303 Oprema za prenos podatkov 
0P0104 MERILNA OPREMA 
0P010401 Merilnik tlaka 
0P010402 Merilnik pretoka 
0P010403 Merilnik motnosti 
0P010404 Merilnik nivoja 
0P010405 
Merilnik reziduala dezinfekcijskega 
sredstva 
0P0105 OBJEKT - OSTALO 
0P010501 Oprema za tehniĉno varovanje objekta 
0P010502 Vodna celica 
0P010503 Vodnjak 
0P010504 Objekt - ostala oprema 
0P010505 Okolica objekta 
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PRILOGA B (2): GRADNIKI IN SESTAVNI DELI PODSISTEMOV 
VODOVODNEGA SISTEMA 
OZN             GRADNIK OZN TIP GRADNIKA OZN          SESTAVNI DEL 
OP03 
GRADNIKI 
OBJEKTOV  ZA 
PRIPRAVO PITNE 
VODE 
OP0301 
SPLOŠNA OPREMA ZA 
PRIPRAVO PITNE VODE 
OP030101 Oprema objekta za PPV - splošno 
OP030101 Kemikalije 
OP0302 
ODSTRANJEVANJE TRDNIH 
DELCEV 
OP030201 Sito 
OP0303 KOAGULACIJA, FLOKULACIJA 
OP030301 Mešalni mehanizem 
OP030302 Dozirni sistem 
OP030303 Vpihovalo 
OP030304 
Nadzorni sistem koagulacije oz. 
flokulacije 
OP030305 Flokulant 
OP030306 Usedalni bazen 
OP0304 HITRA PEŠĈENA FILTRACIJA 
OP030401 Hidravliĉni sistem 
OP030402 Hitri pešĉeni filter 
OP030403 Ĉistilni mehanizem 
OP030404 
Nadzorni sistem hitre pešĉene 
filtracije 
OP0305 
DEZINFEKCIJA S KLOROM, 
KLOR DIOKSIDOM, 
NATRIJEVIM HIPERKLORIDOM 
OP030501 Dezinfekcijsko sredstvo 
OP030502 Dozirni sistem 
OP0306 UV DEZINFEKCIJA OP030601 UV ţarnica 
OP0307 DEZINFEKCIJA Z OZONOM 
OP030701 Zraĉni kompresor 
OP030702 Generator ozona 
OP030703 Napeljava za distribucijo ozona 
OP030705 Dozirni sistem - ozon 
OP030706 Razpršilec mehurĉkov 
OP030707 Dezinfekcija z ozonom - ostalo 
OP0308 MEMBRANSKA FILTRACIJA 
OP030801 Membrana 
OP030802 Izpustna cev (iz membrane) 
OP030803 Ĉrpalna napeljava 
OP030804 Nadzorni sistem membranske filtracije 
OP0309 
POĈASNA PEŠĈENA 
FILTRACIJA 
OP030901 Poĉasni pešĉeni filter 
OP030902 
Nadzorni sistem poĉasne pešĉene 
filtracije 
OP0310 
ADSORPCIJA Z AKTIVNIM 
OGLJEM 
OP031001 Filter aktivnega oglja 
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PRILOGA B (3): GRADNIKI IN SESTAVNI DELI PODSISTEMOV 
VODOVODNEGA SISTEMA 
 
OZN.                 TIP GRADNIKA OZN.  GRADNIK OZN.        SESTAVNI DEL 
0P04 
GRADNIKI 
VODOVODNEGA 
OMREŢJA 
OP0401 
VODOVODNO 
OMREŢJE 
(CEVOVODI) 
OP040101 Transportno vodovodno omreţje 
OP040102 Primarno vodovodno omreţje 
OP040103 Sekundarno vodovodno omreţje 
OP040105 Hišni prikljuĉek 
OP0402 
ZAPORNA 
ARMATURA 
OP040201 Zasun 
OP040202 Loputa 
OP0403 ZRAĈNIK 
OP040301 Podtalni zraĉnik 
OP040302 Zraĉnik v jašku 
OP0404 BLATNIK 
OP040401 Blatnik s prostim iztokom 
OP040402 Hidrant blatnik 
OP0405 POŢARNI HIDRANT 
OP040501 Hidrant 
OP040502 Konĉni hidrant 
0P05 
GRADNIKI 
INTERNEGA 
VODOVODNEGA 
OMREŢJA 
OP0501 ODJEMNO MESTO 
OP040601 Vodomerni jašek 
OP040603 Vodomer 
OP0502 
INTERNO 
VODOVODNO 
OMREŢJE 
OP050201 Interni cevovod 
OP050202 Rezervoar za pitno vodo 
OP050203 Odjemna mesta (pipe, pitniki) 
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PRILOGA C: PODATKOVNA ZBIRKA NEVARNOSTI  
(Podan je zgolj primer. Celotna zbirka je podana v elektronski obliki kot priloga magistrski nalogi; Obseg: 25 strani velikosti A3) ) 
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PRILOGA D:TIPIČNI PREVENTIVNI (TEHNIČNI) UKREPI 
 
P01 
NADZOR objektov  in omreţja 
 vodovodnega sistema  
P02 
NADZOR nad kakovostjo 
pitne vode   
P03 
NAČRTNO VZDRŢEVANJE objektov in 
omreţja vodovodnega sistema  
P0101 
DALJINSKI NADZOR PROCESA  ĈRPANJA, 
PRIPRAVE, PREĈRPAVANJA IN HRANJENJA 
VODE  
P0201 
ODVZEM VZORCEV VODE NA 
VODOVODNEM SISTEMU 
P0301 
REDNI LETNI PREGLED OPREME ZA 
KRMILJENJE IN PRENOS PODATKOV PO 
OBJEKTIH  
P0102 
REDNI PREGLED OBJEKTOV IN NAPRAV V 
KATERIH SE ĈRPA, PREĈRPAVA ALI HRANI 
PITNA VODA 
P0202 
SANITARNO TEHNIĈNI PREGLED 
OBJEKTA  
P0302 
REDNI LETNI PREGLED IN KALIBRACIJA 
MERILNE OPREME 
P0103 
REDNI PREGLED JAŠKOV VODOVODNEGA 
SISTEMA   
P0303 
REDNI LETNI PREGLED REGULATORJA 
TLAKA 
P0104 PREGLED VODNJAKA 
  
P0304 
REDNI LETNI PREGLED DELOVANJA 
ĈRPALNIH AGREGATOV IN OSTALIH 
STROJNIH NAPELJAV 
P0105 PREGLED TOĈNOSTI OZNAĈEVALNE TABLICE 
  
P0305 
REDNI POLLETNI PREGLED NAPRAV ZA 
DEZINFEKCIJO VODE-UPORABA PLINSKEGA 
KLORA 
P0106 PREGLED CESTNE KAPE 
  
P0306 
REDNI LETNI PREGLED NAPRAV ZA 
DEZINFEKCIJO VODE-NATRIJEVEGA 
HIPERKLORITA IN KLOR DIOKSIDA 
P0107 
PREGLED DELOVANJA ZAPORNIH ARMATUR - 
ZASUN   
P0306 
REDNI LETNI PREGLED 
TRANSFORMATORSKE POSTAJE 
P0108 PREGLED DELOVANJA IN MAZANJE LOPUT 
  
P0307 
REDNI LETNI PREGLED 
TRANSFORMATORSKE POSTAJE 
P0109 
REDNI LETNI PREGLED POŢARNEGA 
HIDRANTA   
P0308 
REDNI LETNI PREGLED 
ELEKTRORAZDELILNE OMARE 
P0110 PREGLED DELOVANJA ZRAĈNIKOV  
  
P0309 
REDNI DVOLETNI PREGLED ELEKTRIĈNIH 
INŠTALACIJ IN OZEMLJITEV 
P0111 
NADZOR TESNOSTI OMREŢJA - MERITVE 
PRETOKA NA IZOLIRANIH OBMOĈJIH   
P0310 ĈIŠĈENJE VODNE CELICE 
P0112 
NADZOR TESNOSTI OMREŢJA – UPORABA 
ZAPISOVALCEV ŠUMA   
P0311 ĈIŠĈENJE ĈRPALIŠĈA IN VODARNE 
P0113 
NADZOR TESNOSTI OMREŢJA – MERILNO 
VOZILO   
P0312 
ĈIŠĈENJE HIDROPOSTAJE, PREĈRPALNICE 
IN PRIPRAVE PITNE VODE 
P0114 
REDNI RAJONSKI NADZOR VODOVODNEGA 
OMREŢJA   
P0313 
ĈIŠĈENJE VODOHRANA IN 
RAZBREMENILNIKA VODE 
P0115 PREGLED STANJA  KOLEKTORJA 
  
P0314 ĈIŠĈENJE POVRŠIN OKOLI OBJEKTOV 
P0116 PREGLED VODOVODNEGA PRIKLJUĈKA 
  
P0315 REDNA DELA NA OBJEKTU 
    
P0316 IZPIRANJE KONĈNIH HIDRANTOV 
    
P0317 IZPIRANJE BLATNIKOV 
    
P0318 PREIZKUS HIDRANTNEGA OMREŢJA 
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PRILOGA E: ČLANI DELOVNE SKUPINE CELOVITEGA UPRAVLJANJA S 
TVEGANJEM – OŢJI IZBOR 
 
IME IN 
PRIIMEK 
PODJETJE 
ORAGNIZACIJSKA 
ENOTA 
DELOVNO 
MESTO 
PODROČJE 
DELA/VLOGA V 
SKUPINI 
KONTAKTNI PODATI 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod 
Direktor sektorja 
vodovod 
Koordinacija in vodenje 
skupine. Predstavnik 
vodstva. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Tehniĉno investicijski 
sektor 
Odgovorna oseba 
za pitno vodo 
Vsebinsko vodenje 
skupine. Poznavanje 
problematike kakovosti 
pitne vode, vodni viri. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod - 
Sanitarna sluţba 
Vodja sanitarne 
sluţbe 
Odvzem vzorcev vode, 
interpretacija analize 
vzorcev vode, obvešĉanje 
javnosti. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod - 
Sanitarna sluţba 
Sanitarni referent 
Izdelava programa 
verifikacije naĉrta, 
odvzem vzorcev vode. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Tehniĉno investicijski 
sektor - Sluţba za nadzor 
kakovosti pitne in 
odpadne vode 
Analitik 
Laboratorijska analiza 
pitne vode. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod - Sluţba 
vzdrţevanja vodarn 
Vodja sluţbe 
vzdrţevanja vodarn 
Podroĉje ĉrpanja, 
preĉrpavanja in 
shranjevanja pitne vode. 
Obratovanje vodovodnega 
sistema. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod - Sluţba 
vzdrţevanja vodovodnega 
omreţja 
Vodja sluţbe 
vzdrţevanja 
vodovodnega 
omreţja 
Podroĉje distribucije pitne 
vode, vodne izgube. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod - Merilna 
sluţba 
Vodja merilne 
sluţbe 
Odjemna mesta, 
vodomeri. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sektor Vodovod 
Vodja organizacije 
in priprave dela 
Uporaba naĉrta, ocena 
tveganja, priprava 
postopkov dela/ukrepov. 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Tehniĉno investicijski 
sektor - Razvojna sluţba 
Delavec v razvoju 
III 
Razvoj vodovodnih 
sistemov, naĉrt izboljšav, 
projektiranje. 
e-naslov: 
Tel: 
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PRILOGA F: ČLANI DELOVNE SKUPINE CELOVITEGA UPRAVLJANJA S 
TVEGANJEM – ŠIRŠI IZBOR 
 
IME IN 
PRIIMEK 
PODJETJE 
ORAGNIZACIJSKA 
ENOTA 
DELOVNO 
MESTO 
PODROČJE 
DELA/VLOGA V 
SKUPINI 
KONTAKTNI PODATI 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sluţba vzdrţevanja 
vodarn - Vzdrţevanje 
strojnih napeljav 
Vodja oddelka 
strojnega 
vzdrţevanja 
Strokovna pomoĉ pri 
oceni tveganja za strojne 
napeljave in naprave za 
dezinfekcijo pitne vode 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sluţba vzdrţevanja 
vodarn - Vzdrţevanje 
elektro napeljav 
Vodja oddelka 
elektro vzdrţevanja 
Strokovna pomoĉ pri 
oceni tveganja za elektro 
napeljave 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sluţba vzdrţevanja 
vodarn - Vzdrţevanje 
opreme za krmiljenje in 
prenos podatkov 
Vodja oddelka 
nadzora 
obratovanja 
vodovodnih 
objektov 
Strokovna pomoĉ pri 
oceni tveganj za opremo 
za krmiljenje in prenos 
podatkov 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sluţba vzdrţevanja 
vodovodnega omreţja - 
Nadzor 
Vodja oddelka 
nadzora 
vodovodnega 
omreţja 
Strokovna pomoĉ pri 
oceni tveganj v zvezi s 
okvarami na vodovodnem 
omreţju. Problematika 
poţarne varnosti 
e-naslov: 
Tel: 
Ime in 
priimek 
Javno podjetje 
Vodovod-
Kanalizacija 
d.o.o. 
Sluţba vzdrţevanja 
vodovodnega omreţja - 
Tekoĉa iv veĉja 
vzdrţevalna dela 
Vodja oddelka 
vzdrţevanja 
vodovodnega 
omreţja 
Odprava okvar na 
vodovodnem omreţju, 
gradbena dela 
e-naslov: 
Tel: 
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PRILOGA G: SEZNAM ZUNANJIH SUBJEKTOV 
 
NAZIV NALOGA  
KONTAKT V 
SKUPINI 
KONTAKTNA 
OSEBA 
FREK. 
SODELOV. 
IZDANI DOKUMENTI 
Ministrstvo za 
okolje in prostor 
Zakonodaja s podroĉja 
oskrbe s pitno vodo 
Ime in priimek Ime in priimek Po potrebi 
Pravilnik o oskrbi s pitno 
vodo (Ur.l. RS, št. 
35/2006 z dopolnili) 
Obdelava 
poroĉevalskih 
podatkov 
Zakon o vodah (Ur.l. RS, 
št. 67/2002 z dopolnili) 
Ministrstvo za 
zdravje 
Zakonodaja s podroĉja 
kakovosti pitne vode 
Ime in priimek 
Ime in priimek Po potrebi 
Pravilnik o pitni vodi        
(Ur.l. RS, št. 19/2004) z 
dopolnili) 
Inšpekcijski nadzor 
nad kakovostjo pitne 
vode 
Ime in priimek 
Drţavni nadzor 
(monitoring) nad 
kvaliteto pitne vode 
Ime in priimek 
Inštitut za 
varovanje zdravja 
Republike 
Slovenije 
Kakovost, skladnost 
pitne vode s predpisi. 
Podajanje mnenj. 
Ime in priimek 
Ime in priimek Po potrebi 
Mnenje o pitni vodi, 
dokumenti dostopni na: 
www.ivz.si 
Ime in priimek 
Mestna obĉina 
Ljubljana 
Lastnik vodovodnega 
sistema Preţganje 
Ime in priimek Ime in priimek Po potrebi 
Odlok o oskrbi s pitno 
vodo (Ur.l. RS, št. 
17/2006 z dopolnili) Nadgradnja in 
nadomestitev 
vodovodnega sistema 
Zavod za 
varovanje zdravja 
Maribor 
Analiza vzorcev 
internega nadzora nad 
kakovostjo pitne vode 
Ime in priimek Ime in priimek Tedensko Poroĉilo o analizi vzorcev 
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PRILOGA H: OCENA STROŠKOV PROJEKTA 
 
AKTIVNOST PRORAČUN [€] 
DELO ZNOTRAJ 
PODJETJA 
ZUNANJE 
STORITVE  
PREDVIDENA 
KOLIČINA DELA [h] 
Vzpostavitev delovne skupine - € Organizacija in vodenje - 10 
Opis vodovodnega sistema - € 
Izdelava preglednih kart, 
tehnoloških shem 
- 32 
Prepoznavanje nevarnosti in ocena 
tveganja 
- € 
Uporaba podatkovne 
zbirke nevarnosti. 
Selekcija in izraĉun. 
- 40 
Doloĉitev in validacija nadzornih 
ukrepov, ponovna ocena, prioritete 
- € 
Prepoznavanje nadzornih 
ukrepov, ponovni izraĉun 
tveganj 
- 20 
Razvoj, uporaba in vzdrţevanje 
naĉrta izboljšav 
- € Izdelava naĉrta izboljšav - 30 
Doloĉitev monitoringa kontrolnih 
ukrepov 
- € 
Vzpostavitev postopka in 
doloĉitev zbiranja/analize 
podatkov 
- 10 
Potrditev naĉrta upravljanja s 
tveganjem  
- € 
Vzpostavitev 
verifikacijskega 
monitoringa 
- 10 
Priprava upravljavskih postopkov - € Popis in ovrednotenje del - 40 
Razvoj podpornih programov - € 
Priprava gradiva za 
izobraţevanje 
- 20 
Plan periodiĉne revizije naĉrta 
upravljanja s tveganjem 
- € Vzdrţevanje naĉrta - 50 
SKUPAJ [€] 
 
 SKUPAJ[h] 262 
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PRILOGA I: VODOVODNI SISTEM PREŢGANJE 
 
Vir podatkov: Kataster JP VO-KA d.o.o. 
NOV VODNI VIR 
2 km 
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PRILOGA J: PODROBNEJŠI PRIKAZ VODNEGA ZAJETJA PEČOVLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir podatkov o VS: Kataster JP VO-KA d.o.o.  
LEGENDA: 
I, II, III 
Kategorije prispevnih območij (Vir: MOP-ARSO in  Uredba o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega 
polja (Ur.l. RS, št. 120/2004) 
   Smer toka vode 
I 
II 
II 
III 
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PRILOGA K: TLAČNE RAZMERE VS PREŢGANJE 
(Meritve statiĉnega tlaka na hidrantih; podati iz leta 2009) 
 
 
 
 
                                                                        Ulĉar, M. 2011. Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo. 
144                                                                    Mag. del. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Podiplomski študij gradbeništva. Hidrotehniĉna smer. 
 
PRILOGA L: TEHNIČNI PODATI O OBJEKTIH, OPREMI IN OMREŢJU 
VODOVODNEGA SISTEMA PREŢGANJE 
(Podan je zgolj primer. Celotni tehniĉni podati so podani v elektronski obliki kot priloga magistrski nalogi; Obseg: 3 strani velikosti A3) 
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PRILOGA M: SANDARDNI POSTOPKI DELA 
(Podan je zgolj primer. Celotni standardni postopki dela so podani v elektronski obliki kot priloga magistrski nalogi; Obseg: 
37 strani A4) 
 
P0308 REDNI LETNI PREGLED ELEKTRORAZDELILNE OMARE 0P010203 
  
Opis in namen dela: 
  
       
  
Elektrorazdelilne omare spadajo med nizkonapetostne inštalacije v zgradbah. Sem sodijo vse elektriĉne 
inštalacije, napajane z izmeniĉno napetostjo do vkljuĉno 1000 V katerih frekvenca ne presega 60 Hz, ter 
inštalacije enosmerne napetosti do vkljuĉno 1500 V. Pregled se opravi enkrat letno na vseh objektih.  
OBJEKT POSTOPEK IZVEDBE DELA ČAS (h) 
PERIODA 
(letno) 
ŠT. 
DELAV. 
IZOBRAZBA 
VO Začetek dela:         
CP Priprava orodja         
VH Obvestilo dispeĉerja in varnostne sluţbe o vstopu         
PP Izvedba pregleda:         
HP Pravilna izbira naprave         
PV Kontrola poškodb na napravi         
RP Kontrola zašĉite pred neposrednim dotikom         
RV Kontrola delovanja varnostne naprave         
RP Kontrola naprave, ki razvija toploto         
  Kontrola izbire in nastavitve zašĉitnih naprav         
  Kontrola delovanja varovalk, tokokrogov, stikal in sponk 2 1 2 VKD 
  Ugotavljanje, ali je vodenje naprav skladno s predpisi         
  
Ugotavljanje ali so tokokrogi varnostne in zašĉitne male 
napetosti loĉeni od drugih tokokrogov  
        
  Kontrola male napetosti in elektriĉne loĉitve         
  Izvedba glavnega izenaĉenja potenciala          
  Izvedba dodatnega izenaĉenja potenciala         
  Ugotavljanje prepoznavanja n in pe vodnikov         
  Ugotavljanje uporabe naprav razreda ii         
  Ugotavljanje dostopnosti za obratovanje in vzdrţevanje         
  Zaključek dela:         
  Obvestilo dispeĉerja in varnostne sluţbe o izstopu         
  Izdelava poroĉila         
  
       
  
 
OPOMBA: 
Ĉas dela velja za eno elektro razdelilno omaro. 
 
  *OPOMBA: Glej tudi prilogo 14 
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PRILOGA N: LETNI PROGRAM PREVENTIVNEGA VZDRŢEVANJA (UKREPOV) 
ZA VS PREŢGANJE 
(Podan je zgolj primer. Celotni naĉrt je podan v elektronski obliki kot priloga magistrski nalogi; Obseg: 4 strani velikosti A3) 
 
 
  
P0302 merilnik tlaka 1 0,50 2 SSI
P0302 merilnik pretoka 1 0,50 1 SSI
P0302 merilnik motnosti 1 0,50 1 SSI
P0302 merilnik nivoja 1 0,50 1 SSI
P0302 tokovni pretvorniki 1 0,50 2 SSI
P0309 električne inštalacije 1/2 2,00 2 VKD 2,00
P0309 ozemljitve 1/5 2,00 2 VKD 0,80
P0304 črpalni agregat (1) 4 1,00 2 VKD 8,00
P0304 črpalni agregat (2) 4 1,00 2 VKD 8,00
P0304 črpalni agregat (3) 4 1,00 2 VKD 8,00
VKD 10,00Redna dela na objektu P03015 celoten objekt - 5,00 2
Čiščenje vodohrana* P03011 celoten objekt 12 1,50 1 SSI 18,00
Čiščenje površin okoli objekta P03014
košnja trave, čiščenje 
snega, vzdrževanje 
dostopne poti
2 3,00 2 VKD 12,00
Redni dvoletni pregled električnih inštalacij in 
ozemljitev
Redni letni pregled delovanja črpalnih agregatov
Čiščenje vodne celice P03010
1 vodna celica po 100 
m3
1
Redni letni pregled in kalibracija merilne opreme 
(merilnik tlaka, pretoka, merilnik motnosti in 
tokovni pretvornik)
3,50
Redni letni pregled elektro razdelilne omare P0308
elektro razdelilna 
omara
1 2,00 2 VKD 4,00
15,00 3 VKD 45,00
Redni letni pregled opreme za krmiljenje in prenos 
podatkov 
P0301
oprema za krmiljenje in 
prenos podatkov
1 3,00 2 SSI 6,00
Redni tedenski pregleda objekta P0102 celoten objekt 38 0,25 1
Daljinski nadzor procesa črpanja, priprave, 
prečrpavanja in hranjenja vode
P0101 -
konstantno 
spremljanje 
parametrov
59,20 1 SSI 59,20
SSI 9,50
VODOHRAN IN HIDRO POSTAJA 
PREŽGANJE
INT. ŠT. POSTOPKA
GRADNIK/SESTAVNI 
DEL
LETNA PERIODA
ČAS DELA 
(brez vožnje *h+) 
ŠT. POTREBNIH 
DELAVCEV
IZOBRAZBA
ČAS DELA
( skupno št. ur na leto)
*OPOMBA: Glej tudi prilogo 14 
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PRILOGA O: PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI IN OCENA TVEGANJA ZA VS 
PREŢGANJE – KAKOVOST PITNE VODE 
(Zaradi preglednosti priloga podana tudi v elektronski obliki; Obseg: 2 strani velikosti A3)  
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PRILOGA P: PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI IN OCENA TVEGANJA ZA VS 
PREŢGANJE – KOLIČINA PITNE VODE 
(Zaradi preglednosti priloga podana tudi v elektronski obliki; Obseg: 2 strani velikosti A3)  
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PRILOGA R: SEZNAM PREVENTICNIH UKREPOV ZA TVEGANJA, POVEZANA 
S KAKOVOSTJO PITNE VODE  
 
  
ŠT. 
TVEGANJA
OBJEKT NEVARNI DOGODEK MOŽNE POSLEDICE
TVEGANJE - 
OZNAKA
KONTROLNI UKREP UČINKOVITOST OPOMBE
N1 VZ PEČOVJE
Vdor fekalne vode iz greznic; 
pronicanje skozi prepustna tla v 
izvirsko vodo
Onesnaženje surove vode 
(strupene kemikalije, 
patogeni organizmi)
R3
Potrebna bo nadgradnja sistema, uporaba 
alternativnega vodnega vira in ohranitev obstoječega, 
kot rezervnega vodnega vira z dodelavo postopka 
priprave pitne vode
Odstranjevanje motnosti, 
patogenih organizmov
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N2 VZ PEČOVJE
Intenzivno kmetijstvo, gnojenje, 
živinoreja (živalski iztrebki)
Onesnaženje surove vode  
(strupene kemikalije, 
patogeni organizmi) 
R3
Potrebna bo nadgradnja sistema, uporaba 
alternativnega vodnega vira in ohranitev obstoječega, 
kot rezervnega vodnega vira z dodelavo postopka 
priprave pitne vode
Odstranjevanje motnosti, 
patogenih organizmov
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N3 PV PREŽGANJE Patogeni org., ki so v sluzi, kosmih
Patogeni org. v 
dezinficirani vodi
R3
Potrebna bo nadgradnja sistema, uporaba 
alternativnega vodnega vira in ohranitev obstoječega, 
kot rezervnega vodnega vira z dodelavo postopka 
priprave pitne vode
Odstranjevanje motnosti, 
patogenih organizmov
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N4 PV PREŽGANJE
Parametri surove vode niso bili 
pravilno določeni v fazi 
načrtovanja, priprava pitne vode ni 
bila pravilno načrtovana
Zmanjšanja kakovost in/ali 
količina vode
R3
Potrebna bo nadgradnja sistema, uporaba 
alternativnega vodnega vira in ohranitev obstoječega, 
kot rezervnega vodnega vira z dodelavo postopka 
priprave pitne vode
Odstranjevanje motnosti, 
patogenih organizmov
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N5 PV PREŽGANJE
Zamašitev dozirnega sistema, 
črpalke
Neustrezna priprava pitne 
vode, blokada filtrov, 
onesnaženje pripravljene 
vode s kemikalijami
R2
Dodatna kontrola in izboljšanje postopka priprave 
kemikalij
Preprečevanje nečistoč v 
kemikalijah
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N6 VH VOLAVLJE Sabotaža, vandalizem, terorizem
Onesnaženje pitne vode 
(strupene kemikalije, 
patogeni organizmi)
R2 nadgradnja sistema z opremo za varovanje objekta 
Takojšnja zaznava 
nepooblaščenega vstopa v 
objekt
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N7 VZ PEČOVJE
Divja odlagališča organskih in/ali 
kemičnih odpadkov na območje 
zajetja ali v okolici VVO - 
vodozbirnih območjih.
Onesnaženje surove vode 
(strupene kemikalije, 
patogeni org.)
R1
Vzpostavitev periodičnih pregledov prispevnega 
območja vodovodnega sistema
Preprečevanje in sanacija 
divjih odlagališč
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N8
VO OMR VS 
PREŽGANJE
Ekstremna obremenitev 
vodovodnega omrežja (požar, 
prelom)
Nečistoče v distribuirani 
vodi, zamašitev, poškodba 
vodomera
R1 Periodično mehansko čiščenje vodovodnega omrežja
Nadzorovano 
odstranjevanje biofilmov 
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N9 ČP PREŽGANJE
Nabiranje kondenza na stenah, 
stropu objekta, netesnenje 
objekta, vdor mrčesa
Poslabšanje kvalitete vode R1
Potrebna je nadgradnja sistema. Ureditev 
prezračevalnega sistema
Preprečevanje nabiranja 
kondenza na stenah in 
onemogočen vdor mrčesa
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N10 VH PREŽGANJE
Nabiranje kondenza na stenah in 
stropu objekta oz. v vodni celici, 
netesnenje objekta, vdor mrčesa
Poslabšanje kvalitete vode R1
Potrebna je nadgradnja sistema. Ureditev 
prezračevalnega sistema
Preprečevanje nabiranja 
kondenza na stenah in 
onemogočen vdor mrčesa
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N11
VO OMR VS 
PREŽGANJE
Zaposleni pri izpiranju ne uporabi 
hidrantnega nastavka (povratni tok 
v vodovodno omrežje)
Onesnaženje pitne vode v 
vodovodnem omrežju in 
posledično dobava 
onesnažene vode 
uporabnikom
R1
Dodatna kontrola dela, podrobnejša navodila za delo 
na DN
Delo je pravilno izvedeno
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N12
VO OMR VS 
PREŽGANJE
Daljša odsotnost lastnikov 
objektov npr. šole, vrtci (med 
počitnicami)
Onesnaženje pitne vode v 
priključni cevi in 
posledično onesnaženje 
pitne vode v interni hišni 
napeljavi
R1 Obveščanje uporabnikov v času letnih dopustov
Preprečitev zaužitja 
onesnažene vode
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N13 PV PREŽGANJE
Napaka v doziranju raztopine 
klora; prekinjeno doziranje
Patogeni org. v 
dezinficirani vodi
R1 Dodatna pozornost; redni letni pregled, kot do sedaj.
Preprečevanje okvare 
dozirnega sistema
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N14 VH VOLAVLJE
Predolg zadrževalni čas vode v 
vodni celici. 
Poslabšanje kvalitete vode R1
Vzpostavitev daljinskega nadzora nad objektom. 
Sprememba protokola polnjenja vodne celice
Preprečevanje zastajanja 
vode v vodni celici
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N15
VH VELIKO 
TREBELJEVO
Nabiranje kondenza na stenah in 
stropu objekta oz. v vodni celici, 
netesnenje objekta, vdor mrčesa
Poslabšanje kvalitete vode R1
Potrebna je nadgradnja sistema. Ureditev 
prezračevalnega sistema
Preprečevanje nabiranja 
kondenza na stenah in 
onemogočen vdor mrčesa
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N16 VH VOLAVLJE
Nabiranje kondenza na stenah in 
stropu objekta oz. v vodni celici, 
netesnenje objekta, vdor mrčesa
Poslabšanje kvalitete vode R1
Potrebna je nadgradnja sistema. Ureditev 
prezračevalnega sistema
Preprečevanje nabiranja 
kondenza na stenah in 
onemogočen vdor mrčesa
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N17
INTERNA HIŠ. 
NAP. PREŽGANJE
Zastajanje vode v notranji 
napeljavi
Mikrobiološko 
onesnaženje 
R1 Obveščanje uporabnikov v času letnih dopustov
Preprečitev zaužitja 
onesnažene vode
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
N18
INTERNA HIŠ. 
NAP. PREŽGANJE
Odjemna mesta niso ustrezno 
vzdrževana (čiščenje mrežic, 
nehigiena, itd.)
Mikrobiološko 
onesnaženje pitne vode
R1
Osveščanje uporabnikov o vzdrževanju interne hišne 
napeljave
Preprečevanje zaužitja 
onesnažene vode
Izboljšanje 
obstoječega 
postopka, ni 
potrebna nadgradnja 
sistema
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PRILOGA S: SEZNAM PREVENTICNIH UKREPOV ZA TVEGANJA, POVEZANA 
S KOLIČINO PITNE VODE  
 
 
  
ŠT TVEGANJA OBJEKT NEVARNI DOGODEK MOŽNE POSLEDICE TVEGANJE
TVEGANJE - 
OZNAKA
KONTROLNI UKREP UČINKOVITOST OPOMBE
N1 VZ PEČOVJE Suša Nezadostna količina vode 180 R3
Potrebna bo nadgradnja sistema, uporaba 
alternativnega vodbega vira in ohranitev 
obstoječega, kot rezervnega vodnega vira z 
dodelavo postopka priprave pitne vode
Zgotavljanje ustrezne 
količine pitne vode
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N2 JAŠEK I
Kamenje povzroči, da se regulator 
tlaka ne more zapreti. Pred 
regulatorjem ni nameščenega 
čistilnega kosa.
Vodni udar povzroči poškodbe opreme v objektu. 
Prekinitev oskrbe s pitno vodo
96 R2
Potrebna bo nadgradnja sistema. Vgradnja 
čistilnega kosa pred varnostnim ventilom
Preprečevanje okvare 
varnostnega ventila zaradi 
kamenja, vodnega kamna
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N3
REDUCIRNA 
POSTAJA I
Ni varnostnega ventila Uničenje strojnih napeljav in ostale opreme v objektu 96 R2
Potrebna bo nadgradnja sistema. Vgradnja 
varnostnega ventila s čistilnim kosom
Preprečevanje vodnega 
udara
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N4 JAŠEK I Vdor vode v objekt
Poškodba opreme objekta in posledično prekinitev 
oskrbe
72 R1 Zatesnitev objekta. Hidroizolacija
Preprečevanje vdora vode 
v objekt
Preostalo tveganje - 
potrebna nadgradnja 
sistema
N5 CP PREŽGANJE
Neustrezno vzdrževanje ostalih 
strojnih armatur. Rjavenje ohišij, 
umazanija ostalih strojnih armatur
Prepušanje vode zaradi netesnosti, poplavitev 
objekta, poškodbe električnih napeljav in ozemljitev, 
opreme za krmiljenje in prenos podatkov, itd.
48 R1 Potrebno čiščenje rje
Preprečevanje rje in 
poškodb
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N6 VH PREŽGANJE Neprimerno vzdrževanje objekta Prekinitev oskrbe s pitno vodo med sanacijo 18 R1 Popravilo poškodovanega ometa
Objekt je ustrezno 
vzdrževan
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N7 VH PREŽGANJE Neprimerno vzdrževanje objekta Prekinitev oskrbe s pitno vodo med sanacijo 18 R1 Popravilo poškodovanega ometa
Objekt je ustrezno 
vzdrževan
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N8
VO OMR VS 
PREŽGANJE
Nestrokovna montaža priključka, 
dotrajanost cevi
Vodne izgube, motena ali prekinjena oskrba 18 R1 Dodatni ukrep ni potreben
Priključek se menja ko je 
amortiziran
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N9 CP PREŽGANJE
(Ni rezervnega vira elektrike). 
Prekinitev črpanja, prečrpavanja in 
priprave pitne vode
Prekinitev dobave pitne vode 12 R1 Dodatni ukrep ni potreben
Kontinuirana oskra z 
električno energijo
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N10 VH PREŽGANJE
Neustrezno vzdrževanje ostalih 
strojnih armatur. Rjavenje ohišij, 
umazanija ostalih strojnih armatur
Prepuščanje vode zaradi netesnosti, poplavitev 
objekta, poškodbe električnih napeljav in ozemljitev, 
opreme za krmiljenje in prenos podatkov, itd.
12 R1 Potrebno čiščenje rje
Preprečevanje rje in 
poškodb
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N11 CP PREŽGANJE Neprimerno vzdrževanje objekta Prekinitev oskrbes s pitno vodo med sanacijo 6 R1 Popravilo poškodovanega ometa
Objekt je ustrezno 
vzdrževan
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N12 CP PREŽGANJE
Neustrezno vzdrževanje črpalnega 
agregata. Rjavenje ohišja, 
umazanija, okvara sestavnih delov 
ohišja, zagona, rotorja, dotrajanost
Prekintev oskrbe s pitno vodo 4 R1 Dodatni ukrep ni potreben Neprekinjeno črpanje pitne vode
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N13 VH PREŽGANJE Udar strele Prekinitev dobave pitne vode, poškodba opreme. 3 R1 Dodatni ukrep ni potreben -
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N14
VH VELIKO 
TREBELJEVO
Neustrezno vzdrževanje ostalih 
strojnih armatur. Rjavenje ohišij, 
umazanija ostalih strojnih armatur
Prepuščanje vode zaradi netesnosti, poplavitev 
objekta, poškodbe električnih napeljav in ozemljitev, 
opreme za krmiljenje in prenos podatkov, itd.
3 R1 Potrebno čiščenje rje
Preprečevanje rje in 
poškodb
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N15 VH VOLAVLJE
Neustrezno vzdrževanje ostalih 
strojnih armatur. Rjavenje ohišij, 
umazanija ostalih strojnih armatur
Prepuščanje vode zaradi netesnosti, poplavitev 
objekta, poškodbe električnih napeljav in ozemljitev, 
opreme za krmiljenje in prenos podatkov, itd.
3 R1 Potrebno čiščenje rje
Preprečevanje rje in 
poškodb
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N16 CP PREŽGANJE
Merilnik pretoka ni ustrezno 
kalibriran (ali vzdrževan)
Napačni podatki o o načrpani, iztečeni količini vode. 
Motnja oskrbe (hidropostaja, prečrpalnica preneha 
delovati, vodohran se izprazni ali preplavi). 
Nepravilna, pomanjkljiva priprava pitne vode
2 R1 Redna, periodična kalibracija merilnika pretoka
Merilna naprava podaja 
točne vrednosti
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
N17 CP PREŽGANJE
Merilnik nivoja ni ustrezno 
kalibriran (ali vzdrževan)
Napačen podatek o nivoju lahko povzroči preplavitev 
ali izpraznitev vodne celice. Poškodba ostale opreme 
v objektu ali prekinitev oskrbe s pitno vodo
2 R1 Redna, periodična kalibracija merilnika pretoka
Merilna naprava podaja 
točne vrednosti
Tveganje se odpravi v 
sklopu obstoječih 
postopkov vzdrževanja
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PRILOGA T: NAČRT IZBOLJŠAV ZA VODOVODNI SISTEM PREŢGANJE 
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PRILOGA V: VRSTE IN PARAMETRI PRESKUŠANJ 
(Parametri preskušanj so podani v elektronski obliki kot priloga magistrski nalogi; Obseg 4 strani velikosti A4; Vir: Prirejeno po internem 
gradivu Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.) 
 
VRSTA 
PRESKUŠANJA 
KAJ SE PRESKUŠA KDO PRESKUŠA 
1 Redno MB preskušanje Zunanji izvajalec in  JP VO-KA 
2 
Redno FK preskušanje (K1- brez 
nitrata in klorida) 
JP VO-KA 
3 Trdota vode JP VO-KA 
4 
Izredno MB preskušanje na 
obmoĉju oskrbe vodarne Brest 
JP VO-KA 
5 
Redno MB preskušanje + 
Clostridij perfringes s sporami 
Zunanji izvajalec 
6 Obĉasno MB in FK preskušanje Zunanji izvajalec 
7 
Pesticidi in razgradni produkti, 
lahko-hlapni ogljikovodiki, nitrat 
JP VO-KA 
8 Stranski produkti dezinfekcije Zunanji izvajalec 
9 LHC1 JP VO-KA 
10 Pesticidi in razgradni produkti JP VO-KA 
11 
Kvantitativno doloĉanje 
organskih snovi s plinsko 
kromatografijo in masno 
spektrometrijo 
JP VO-KA 
12 Fe –Ţelezo JP VO-KA 
13 Cr 6+ -Šest valentni krom JP VO-KA 
14 
K2, T1- Razširjeni kemiĉni 
preskusi in teţke kovine 
JP VO-KA 
OPOMBA:  
FK: Fizikalno – kemijsko preskušanje pitne vode 
MB: Mikro biološko preskušanje pitne vode 
